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1.07.01 Radiologie

3.02 Seelsorge Administrative Aufnahme

Notfall Eingang
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F: 16,24 m²

1.02.02.01
U/B, Standard
_Anä.

KF.00.R009.0

F: 19,26 m²

1.02.02.02
U/B, Standard
_Anä.

KF.00.R010.0

F: 19,12 m²

1.02.02.03
U/B, Standard
_Anä.

KF.00.R011.0

F: 22,70 m²

1.02.02.04
U/B, Standard _Anä.
KF.00.R012.0

F: 16,84 m²

1.02.02.05
U/B, Standard
_Anä.

KF.00.R013.0

F: 15,69 m²

1.02.02.06
U/B, Standard
KF.00.R001.0

F: 17,92 m²

1.02.02.07
U/B, Standard
KF.00.R003.0

F: 16,10 m²

1.02.02.08
U/B, Standard
KF.00.R002.0

F: 21,19 m²

1.04.11.01
U/B,
Schmerztherapie

KF.00.R007.0

F: 20,00 m²

1.04.11.02
U/B, Schmerztherapie
KF.00.R005.0

F: 23,25 m²

1.04.11.03
Intervention, Schmerzth.
KF.00.R006.0

F: 15,67 m²

1.04.11.04
Sprechz.,
Psych./Psychoonk.

KF.00.R008.0

F: 15,73 m²

1.13.01.01
Warten, Angeh.
KF.00.R048.0

F: 24,85 m²

1.13.01.02
Prosektur, Aufbahrung
KF.00.R049.0

F: 15,72 m²

1.13.01.03
Prosektur, Rituelle Waschung
KF.00.R046.0

F: 26,32 m²

1.13.01.04
Prosektur, Sektions
KF.00.R043.0

F: 39,64 m²

1.13.01.05
Prosektur, Kühlbereich Verstorbene
KF.00.R045.0

F: 5,16 m²

1.13.01.06_a
Umkl., Pers.
KF.00.R017.0

F: 5,18 m²

1.13.01.07
Diktatplatz
KF.00.R042.1

F: 20,15 m²

1.13.02.10
Sekret. / Schreibdienst
KF.00.R027.0

F: 13,07 m²

1.13.02.11
DR, Patho
KF.00.R024.0

F: 12,21 m²

1.13.02.12
DR, Patho
KF.00.R031.0

F: 16,35 m²

1.13.02.13
DR, Patho
KF.00.R030.0

F: 12,06 m²

1.13.02.14
DR, Patho
KF.00.R032.0

F: 25,90 m²

1.13.02.17
Pers.aufenth./ Teeküche
KF.00.R041.0

F: 17,23 m²

1.13.02.18
Fotoraum / Doku
KF.00.R028.0

F: 16,52 m²

1.13.02.19
Spülraum
KF.00.R019.0

F: 16,00 m²

1.13.02.02
Legeplatz
KF.00.R022.0

F: 27,51 m²

1.13.02.20
Lager, Mat. / Gerät
KF.00.R020.0

F: 38,55 m²

1.13.02.21
Archiv
KF.00.R034.0

F: 6,14 m²

1.13.02.23
Putz.
KF.00.R023.0

F: 32,48 m²

1.13.02.03
Labor, Schnellschnitt
KF.00.R039.0

F: 41,89 m²

1.13.02.04
Labor, Färbung / Einbettung
KF.00.R037.0

F: 28,68 m²

1.13.02.05
Labor, Schneiden
KF.00.R036.0

F: 40,03 m²

1.13.02.06
Labor, Immunhistochemie
KF.00.R021.0

F: 28,15 m²

1.13.02.07
Labor, Zuschnitt
KF.00.R038.0

F: 23,79 m²

1.13.02.08
DR, Chefarzt
KF.00.R026.0

F: 21,04 m²

1.13.02.09
Sekret. / Schreibdienst
KF.00.R025.0

F: 58,03 m²

1.13.02.01
Probenannahme
KF.00.R042.0

F: 4,60 m²

2.09.01.09
AR, unrein
KD.00.R069.1

F: 2,34 m²

1.13.02.200
WC, Pers.
KF.00.R035.1

F: 2,36 m²

1.13.02.201
WC, Pers.
KF.00.R040.0

F: 2,66 m²

2.09.01.200
WC, Pat.
KD.00.R066.0

F: 3,17 m²

2.09.01.201
WC, Pat.
KD.00.R066.1

F: 27,06 m²

9.02.085
Flur
KF.00.V002.0

F: 15,60 m²

8.05.027
EDV
KE.00.X066.0

F: 33,92 m²

9.02.087
Flur
KF.00.V004.0

F: 25,40 m²

1.13.02.27
UBS
KF.00.R035.0

F: 204,47 m²

9.02.084
Flur
KF.00.V001.0

F: 31,78 m²

1.01.01
Leitstelle / Stützp.
KD.00.R007.0

F: 14,33 m²

1.01.10
U/B, Notfall
KD.00.R019.0

F: 14,18 m²

1.01.11
U/B, Notfall
KD.00.R018.0

F: 14,40 m²

1.01.12
U/B, Notfall
KD.00.R049.0

F: 14,29 m²

1.01.13
U/B, Notfall
KD.00.R017.0

F: 13,53 m²

1.01.14
U/B, Notfall
KD.00.R016.0

F: 14,26 m²

1.01.15
U/B, Notfall
KD.00.R014.0

F: 16,53 m²

1.01.16
U/B, Notfall
KD.00.R043.0

F: 14,51 m²

1.01.17
U/B, Notfall
KD.00.R047.0

F: 15,87 m²

1.01.18
U/B, Notfall
KD.00.R057.0

F: 15,32 m²

1.01.19
U/B, Notfall
KD.00.R056.0

F: 41,94 m²

1.01.02
Warten, Pat. (gehf.)
KD.00.R009.0

F: 15,33 m²

1.01.20
U/B, Notfall
KD.00.R055.0

F: 14,07 m²

1.01.21
U/B, Notfall
KD.00.R048.0

F: 15,05 m²

1.01.22
U/B, Notfall
KD.00.R050.0

F: 16,24 m²

1.01.23
U/B, Notfall
KD.00.R042.0

F: 14,93 m²

1.01.24
U/B, Notfall
KD.00.R046.0

F: 13,37 m²

1.01.25
Pflegestützp.
KD.00.R021.0

F: 12,60 m²

1.01.26_a
U/B, Notfall
_Infektiös

KD.00.R033.0

F: 15,40 m²

1.01.28
Warten, Pat.
KD.00.R008.0

F: 14,59 m²

1.01.29_a
U/B, Notfall _Infektiös
KD.00.R038.0

F: 20,35 m²

1.01.031.01.03
2-Bett-Zi.
KD.00.R064.4

F: 12,73 m²

1.01.30_a
U/B, Infektiös
KD.00.R037.0

F: 17,64 m²

1.01.31_a
U/B, Gyn
KD.00.R015.0

F: 24,05 m²

1.01.32
Eingriffsraum,
sept. (Gipsraum)

KD.00.R036.0

F: 20,58 m²

1.01.34
DR, Arzt
KD.00.R023.1

F: 40,94 m²

1.01.35
Schockraum
KD.00.R045.0

F: 31,85 m²

1.01.36
Schockraum
KD.00.R044.0

F: 18,05 m²

1.01.37
DR, Ltd OA
KD.00.R024.0

F: 24,44 m²

1.01.38
DR, Arzt
KD.00.R026.0

F: 12,57 m²

1.01.39
DR, Pflege
KD.00.R022.0

F: 8,17 m²

1.01.04
Warten, Pat. (gehf.)
KD.00.R001.0

F: 31,90 m²

1.01.40
DR, Arzt
KD.00.R023.0

F: 2,15 m²

1.01.41
Diktatplatz
KD.00.R058.0

F: 2,15 m²

1.01.42
Diktatplatz
KD.00.R058.1

F: 3,48 m²

1.01.43
Diktatplatz
KD.00.R053.2

F: 4,03 m²

1.01.44
Diktatplatz
KD.00.R053.1

F: 21,54 m²

1.01.45_a
Pers.aufenth./ Teeküche
KD.00.R053.0

F: 13,06 m²

1.01.46
AR, rein
KD.00.R007.1

F: 8,53 m²

1.01.47_a
AR, unrein
KD.00.R059.0

F: 10,68 m²

1.01.48_a
Lager, Mat.
KD.00.R031.0

F: 9,00 m²

1.01.05
Warten, Pat. (gehf.)
KD.00.R054.0

F: 22,56 m²

1.01.52
CA, Sekret.
KD.00.R025.0

F: 3,66 m²

1.01.53
Putz.
KD.00.R052.0

F: 16,66 m²

1.01.07_a
Observation, Triage
KD.00.R040.0

F: 13,58 m²

1.01.08
U/B, Notfall
KD.00.R020.0

F: 15,87 m²

1.01.09
U/B, Notfall
KD.00.R041.0

F: 19,94 m²

1.07.01.701.07.01.70
2-Bett-Zi.
KD.00.R065.0

F: 30,34 m²

2.09.01.01
Leitstelle / Stützp.
KD.00.R069.0

F: 13,04 m²

2.09.01.02
1-Bett-Zi.
KD.00.R064.2

F: 2,27 m²

2.09.01.03
WC, Pat.
KD.00.R064.1

F: 2,15 m²

2.09.01.04
WC, Pat.
KD.00.R064.3

F: 31,01 m²

2.09.01.05_a
4-Bett-Zi.
KD.00.R070.0

F: 20,22 m²

2.09.01.06_b
2-Bett-Zi.
KD.00.R067.1

F: 60,22 m²

2.09.01.07
5 Bett-Zi.
KD.00.R073.0

F: 12,87 m²

2.09.01.08
AR, rein
KD.00.R069.3

F: 9,59 m²

2.09.01.10
Teeküche, Pat.
KD.00.R064.0

F: 8,95 m²

7.06.01.01
Anmeldung
KD.00.R021.1

F: 14,43 m²

7.06.01.02
U/B, Standard
KD.00.R006.0

F: 15,30 m²

7.06.01.03
U/B, Standard
KD.00.R004.0

F: 15,41 m²

7.06.01.04
U/B, Standard
KD.00.R005.0

F: 2,08 m²

1.01.200
WC, Bes.
KD.00.R013.0

F: 4,62 m²

1.01.201
WC, Beh.
KD.00.R012.0

F: 1,78 m²

1.01.202
WC, Bes.
KD.00.R013.1

F: 2,88 m²

1.01.203
WC, Pers.
KD.00.R051.0

F: 3,71 m²

1.01.204
WC, Pers.
KD.00.R027.0
F: 3,71 m²

1.01.205
WC, Pers.
KD.00.R028.0

F: 5,32 m²

1.01.206
WC, beh.
KD.00.R051.1

F: 7,58 m²

9.02.063
Flur
KD.00.V019.0

F: 52,24 m²

9.02.061
Flur
KD.00.V017.0

F: 42,67 m²

9.02.046
Flur
KD.00.V002.0

F: 18,11 m²

9.02.048
Flur
KD.00.V004.0

F: 30,18 m²

9.02.049
Flur
KD.00.V005.0

F: 2,08 m²

1.01.06
Automatenzone
KD.00.R003.0

F: 144,23 m²

9.02.051
Flur
KD.00.V007.0

F: 57,82 m²

9.02.054
Flur
KD.00.V010.0

F: 10,59 m²

9.02.050
Flur
KD.00.V006.0

F: 12,36 m²

8.04.087
UV AV
KE.00.X067.0

F: 14,33 m²

8.04.088
UV SV
KE.00.X068.0

F: 84,47 m²

9.02.047
Flur
KD.00.V003.0

F: 8,66 m²

3.05.25_a
Bereitschaft
Pers.

KE.00.R087.0

F: 8,66 m²

3.05.23_a
Bereitschaft
Pers.

KE.00.R090.0

F: 8,66 m²

3.05.24_a
Bereitschaft Pers.
KE.00.R089.0

F: 59,85 m²

9.02.088
Flur
KF.00.V005.0

F: 3,86 m²

2.09.01.202
WC, Pat.
KD.00.R068.1

F: 13,81 m²

8.05.026
EDV
KD.00.X060.0

F: 7,40 m²

8.04.086
UV SV
KD.00.X061.0

F: 7,75 m²

8.04.085
UV AV
KD.00.X062.0

F: 5,76 m²

1.01.47_b
AR, unrein
KD.00.R032.0

F: 30,26 m²

1.07.01.100
Vorbereit., Pat. MR
KE.00.R054.1

F: 9,40 m²

1.07.01.102
Anästhesievorber,
Lager Mat. M

KE.00.R051.0

F: 13,03 m²

1.01.27_a
U/B, Notfall
_Infektiös

KD.00.R034.0

F: 21,23 m²

1.01.33
Eingriffsraum, asept.
KD.00.R035.0

F: 11,18 m²

1.01.50
Lager, Gerät
KD.00.R039.0

F: 12,20 m²

1.07.01.04_a
Warten, Pat. (lieg.)
KE.00.R064.0

F: 27,58 m²

1.07.01.05_a
Unters., Röntgen
KD.00.R088.0

F: 27,72 m²

1.07.01.06_a
Unters., Röntgen
KD.00.R089.0

F: 29,47 m²

1.07.01.07_a
Unters., Röntgen
KE.00.R005.0

F: 26,77 m²

1.07.01.08_a
Unters., Röntgen
KE.00.R008.0

F: 29,68 m²

1.07.01.09_a
Unters., Röntgen
KE.00.R076.0

F: 28,42 m²

1.07.01.10
Unters., Durchleuchtung
KE.00.R003.0

F: 12,16 m²

1.07.01.11
Schaltraum
KD.00.R097.1

F: 9,70 m²

1.07.01.12
Schaltraum
KD.00.R097.0

F: 11,50 m²

1.07.01.13
Schaltraum
KE.00.R004.0

F: 6,19 m²

1.07.01.14
Schaltraum
KE.00.R006.0
F: 6,19 m²

1.07.01.15
Schaltraum
KE.00.R006.1

F: 8,37 m²

1.07.01.16
Schaltraum
KE.00.R084.0

F: 42,70 m²

1.07.01.17
Unters., CT
KD.00.R084.0

F: 37,63 m²

1.07.01.18
Unters., CT
KE.00.R048.0

F: 9,90 m²

1.07.01.19
Schaltraum
KD.00.R082.1

F: 12,40 m²

1.07.01.20
Schaltraum
KE.00.R085.1 F: 14,69 m²

1.07.01.21
Schaltraum
KE.00.R046.0

F: 24,42 m²

1.07.01.22
Befundung
KE.00.R085.0

F: 17,74 m²

1.07.01.23_a
Vorbereit., Pat.
KD.00.R083.0

F: 2,58 m²

1.07.01.24
Umkl., Pat.
KD.00.R087.0

F: 9,01 m²

1.07.01.25
Umkl., Pat.
KD.00.R086.0

F: 2,09 m²

1.07.01.26
Umkl., Pat.
KE.00.R047.1

F: 2,09 m²

1.07.01.27
Umkl., Pat.
KE.00.R047.2

F: 2,19 m²

1.07.01.28
WC, Pat.
KD.00.R084.1

F: 1,89 m²

1.07.01.29
WC, Pat.
KE.00.R048.1

F: 41,72 m²

1.07.01.30
Unters., CT
KE.00.R073.0

F: 48,52 m²

1.07.01.31
Unters., MRT
KD.00.R081.0

F: 42,61 m²

1.07.01.32
Unters., MRT
KE.00.R053.0

F: 47,04 m²

1.07.01.33
Unters., MRT
KE.00.R055.0

F: 47,46 m²

1.07.01.34
Unters., MRT
KE.00.R075.0

F: 9,90 m²

1.07.01.35
Schaltraum
KD.00.R082.0

F: 18,11 m²

1.07.01.36
Schaltraum
KE.00.R052.0

F: 15,19 m²

1.07.01.37
Schaltraum
KE.00.R057.0

F: 8,26 m²

1.07.01.38
Schaltraum
KE.00.R085.2

F: 13,40 m²

1.07.01.39
Befundung
KD.00.R103.0

F: 15,36 m²

1.07.01.40
DR, Arzt
KE.00.R050.0

F: 17,15 m²

1.07.01.41
Befundung
KE.00.R056.0

F: 15,44 m²

1.07.01.42
Befundung
KE.00.R078.0

F: 18,57 m²

1.07.01.43_a
Vorbereit., Pat.
KE.00.R074.1

F: 2,04 m²

1.07.01.44
Umkl., Pat.
KD.00.R079.0

F: 2,04 m²

1.07.01.45
Umkl., Pat.
KD.00.R078.0

F: 1,97 m²

1.07.01.46
Umkl., Pat.
KE.00.R054.3
F: 1,97 m²

1.07.01.47
Umkl., Pat.
KE.00.R054.4

F: 1,97 m²

1.07.01.48
Umkl., Pat.
KE.00.R054.5
F: 1,97 m²

1.07.01.49
Umkl., Pat.
KE.00.R054.6

F: 2,09 m²

1.07.01.50
Umkl., Pat.
KE.00.R074.4
F: 1,95 m²

1.07.01.52
WC, Pat.
KE.00.R074.3

F: 2,21 m²

1.07.01.53
WC, Pat.
KE.00.R054.2

F: 48,72 m²

1.07.01.54
Unters., Angio
KD.00.R115.0

F: 46,11 m²

1.07.01.55
Unters., Angio
KD.00.R110.0

F: 6,70 m²

1.07.01.57
Schaltraum
KD.00.R112.0 F: 6,60 m²

1.07.01.58
Befundung
KD.00.R113.0

F: 19,07 m²

1.07.01.59
Lager, Mat.
KD.00.R096.0

F: 15,58 m²

1.07.01.60
Vorbereit., Pat.
KD.00.R094.0

F: 3,11 m²

1.07.01.61
Umkl., Pat.
KD.00.R091.0

F: 3,20 m²

1.07.01.62
Umkl., Pat.
KD.00.R092.0

F: 2,41 m²

1.07.01.63
Umkl., Pers.
KE.00.R002.0

F: 3,41 m²

1.07.01.64
WC, Pers.
KD.00.R095.0

F: 1,75 m²

1.07.01.65
WC, Pat.
KD.00.R093.0

F: 1,79 m²

1.07.01.67
Waschen, Pers.
KD.00.R114.0

F: 18,51 m²

1.07.01.68
U/B, Abdomen-/
Duplexsono.

KE.00.R080.0

F: 17,86 m²

1.07.01.69_a
Unters., Mammo
KE.00.R081.0

F: 31,49 m²

1.07.01.71
DR, Chefarzt
KE.00.R022.0F: 16,17 m²

1.07.01.72
Sekret., Ärztl. Dienst
KE.00.R021.0

F: 16,16 m²

1.07.01.73
DR, Ltd. OA
KE.00.R010.0

F: 16,14 m²

1.07.01.74
DR, Ltd. OA
KD.00.R107.0

F: 15,94 m²

1.07.01.75
DR, Arzt
KE.00.R010.4

F: 16,29 m²

1.07.01.76
DR, Arzt
KE.00.R010.1

F: 15,74 m²

1.07.01.79
DR, Arzt
KE.00.R011.0

F: 12,12 m²

1.07.01.81
DR, Leitende MTA
KE.00.R020.0

F: 20,20 m²

1.07.01.82
DR, MTA
KE.00.R009.0

F: 23,23 m²

1.07.01.83
Pers.aufenth./ Teeküche
KE.00.R019.0

F: 8,54 m²

1.07.01.93
AR, rein
KE.00.R045.0

F: 11,33 m²

1.07.01.94
AR, unrein
KD.00.R099.0

F: 11,14 m²

1.07.01.95
Lager, Mat. / Gerät
KD.00.R101.0

F: 13,96 m²

1.07.01.96
Umkl., Pers.
KD.00.R108.0

F: 13,93 m²

1.07.01.97
Lager, Mat. / Gerät
KE.00.R059.0

F: 6,21 m²

1.07.01.98_a
Lager, Mat. / Gerät
KE.00.R083.0

F: 3,96 m²

1.07.01.99
Putz.
KE.00.R058.0

F: 26,62 m²

1.07.01.101
Vorbereit., Pat. MR
KE.00.R054.0

F: 17,48 m²

1.07.01.103
Vorbereit., Pat. CT
KE.00.R047.0

F: 2,17 m²

1.07.01.104
Umkl., Pat.
KE.00.R074.5

F: 2,11 m²

1.07.01.105
Umkl., Pat.
KE.00.R074.6

F: 18,51 m²

1.07.01.106_a
Unters., Mammo (MVZ)
KE.00.R082.0

F: 7,84 m²

1.08.01.01
Leitstelle / Stützp.
KE.00.R026.0

F: 40,00 m²

1.08.01.10
Unters., PET CT
KE.00.R040.0

F: 15,87 m²

1.08.01.11
Schaltraum
KE.00.R037.0

F: 39,68 m²

1.08.01.12
Unters., Gamma-Kamera
KE.00.R036.0

F: 12,25 m²

1.08.01.13
Unters., SD
KE.00.R035.0

F: 28,31 m²

1.08.01.14
Vorber., NUK
KE.00.R038.0

F: 8,49 m²

1.08.01.15
Abklingraum,
NUK

KE.00.R028.1

F: 11,31 m²

1.08.01.16
DR, Arzt
KE.00.R030.0

F: 11,31 m²

1.08.01.17
DR, Arzt
KE.00.R031.0

F: 8,59 m²

1.08.01.18
Notumkleide
KE.00.R028.0

F: 8,20 m²

1.08.01.19
Abklingraum,
NUK

KE.00.R028.2

F: 8,26 m²

1.08.01.02
Warten, Pat. (gehf.) _inaktiv
KE.00.R025.0

F: 0,66 m²

1.08.01.20
Hand-/Fußmonitor,
NUK

KE.00.R043.1 F: 7,85 m²

1.08.01.21
AR, unrein
KE.00.R029.0

F: 8,57 m²

1.08.01.22
Lager, Mat. /
Gerät

KE.00.R043.0

F: 2,41 m²

1.08.01.23
Putz.
KE.00.R042.0

F: 11,00 m²

1.08.01.03_a
Warten, Pat. (lieg.) (PET)
KE.00.R034.0

F: 9,98 m²

1.08.01.04
Warten, Pat.
(gehf.) _aktiv

KE.00.R027.0

F: 8,72 m²

1.08.01.05
Applikation, NUK
KE.00.R038.2

F: 7,90 m²

1.08.01.06
Tresorraum,
NUK

KE.00.R033.0

F: 10,82 m²

1.08.01.09
Auswertung, NUK
KE.00.R037.1

F: 19,37 m²

7.01.01
Pers.aufenth./ Teeküche
KE.00.R012.0

F: 8,82 m²

7.01.02_a
Lager, Mat. /
Gerät

KE.00.R013.0

F: 9,24 m²

7.01.04_a
Bereitschaft
N-Arzt/Sani

KE.00.R014.0

F: 9,24 m²

7.01.05_a
Bereitschaft
N-Arzt/Sani

KE.00.R015.0

F: 10,41 m²

7.01.06_a
Bereitschaft N-Arzt/Sani
KE.00.R018.0

F: 9,34 m²

7.01.07_a
Bereitschaft
N-Arzt/Sani

KE.00.R016.0

F: 15,97 m²

7.06.02.12
DR, Arzt
KE.00.R092.0

F: 18,88 m²

7.06.02.13_a
VSB (Fischertisch)
KE.00.R079.0

F: 16,03 m²

7.06.02.16
Besprech.,
Arzt-Pat.

KE.00.R077.0

F: 13,80 m²

7.06.02.17
Besprech.,
Arzt-Pat.

KE.00.R093.0 F: 6,60 m²

1.07.01.56
Schaltraum
KD.00.R112.1

F: 7,94 m²

1.07.01.66
Umkl., Pers.
KD.00.R109.0

F: 2,51 m²

1.07.01.200
WC, Bes.
KE.00.R071.0

F: 2,51 m²

1.07.01.202
WC, Pers.
KE.00.R044.0

F: 2,47 m²

1.07.01.203
WC, Bes.
KE.00.R007.0

F: 2,08 m²

1.07.01.204
WC, Pers.
KD.00.R100.0

F: 3,19 m²

1.07.01.205
WC, Pers.
KD.00.R102.0

F: 6,66 m²

1.07.01.206
WC, beh.
KE.00.R062.0

F: 3,26 m²

1.07.01.207
WC, Pers.
KE.00.R063.0

F: 2,66 m²

1.08.01.200
WC, Pat.
KE.00.R038.3

F: 40,68 m²

9.02.082
Flur
KE.00.V017.0

F: 16,51 m²

9.02.074
Flur
KE.00.V009.0

F: 4,95 m²

9.02.072
Flur
KE.00.V007.0

F: 21,30 m²

9.02.059
Flur
KD.00.V015.0

F: 61,17 m²

9.02.064
Flur
KD.00.V020.0

F: 2,37 m²

1.07.01.300
Automatenzone
KE.00.R070.0

F: 32,24 m²

9.02.068
Flur
KE.00.V003.0

F: 66,96 m²

9.02.062
Flur
KD.00.V018.0

F: 11,90 m²

1.07.01.04_b
Warten, Pat. (lieg.)
KD.00.R063.0

F: 42,88 m²

9.02.067
Flur
KE.00.V002.0

F: 109,99 m²

9.02.071
Flur
KE.00.V006.0

F: 67,59 m²

9.02.066
Flur
KE.00.V001.0

F: 43,76 m²

9.02.077
Flur
KE.00.V012.0

F: 7,55 m²

1.07.01.109
Technik - CT
KE.00.X049.0

F: 11,55 m²

1.07.01.113
Technik - MRT
KE.00.X061.0

F: 13,98 m²

1.07.01.112
Technik - MRT
KE.00.X060.0

F: 16,84 m²

1.07.01.107
Technik - Angio
KD.00.X111.0

F: 13,06 m²

1.07.01.111
Technik - MRT
KD.00.X104.0

F: 9,24 m²

1.07.01.110
Technik - CT
KE.00.X074.0

F: 12,00 m²

1.07.01.114
Technik - MRT
KE.00.X086.0

F: 42,80 m²

9.02.069
Flur
KE.00.V004.0

F: 22,80 m²

9.02.076
Flur
KE.00.V011.0

F: 45,55 m²

9.02.083
Flur
KE.00.V018.0

F: 51,93 m²

9.02.081
Flur
KE.00.V016.0

F: 65,02 m²

9.02.080
Flur
KE.00.V015.0

F: 74,78 m²

9.02.075
Flur
KE.00.V010.0

F: 19,94 m²

9.02.060
Flur
KD.00.V016.0

F: 9,97 m²

1.07.01.108
Technik - CT
KD.00.X098.0

F: 37,50 m²

9.02.057
Flur
KD.00.V013.0

F: 11,74 m²

9.02.079
Flur
KE.00.V014.0

F: 2,70 m²

1.07.01.51
Umkl., Pat.
KE.00.R074.2

F: 16,42 m²

1.07.01.77
DR, Arzt
KE.00.R010.2

F: 23,04 m²

1.07.01.78
DR, Arzt
KE.00.R010.3

F: 21,28 m²

1.07.01.23_b
Vorbereit., Pat.
KE.00.R074.0

F: 22,22 m²

1.07.01.43_b
Vorbereit., Pat.
KD.00.R077.0

F: 6,08 m²

1.07.01.03_a
Warten, Pat.
(gehf.)

KD.00.R080.0

F: 9,91 m²

1.07.01.03_c
Warten, Pat. (gehf.)
KD.00.R090.0

F: 7,96 m²

1.07.01.03_d
Warten, Pat. (gehf.)
KE.00.R001.0

F: 92,61 m²

9.02.065
Flur
KD.00.V021.0

F: 15,50 m²

7.06.02.10
DR, Arzt
KE.00.R088.0

F: 15,29 m²

7.06.02.11
DR, Arzt
KE.00.R091.0

F: 1,74 m²

1.07.01.208
WC, Pat.
KE.00.R003.1

F: 103,55 m²

9.02.058
Flur
KD.00.V014.0

F: 15,20 m²

8.05.028
EDV
KF.00.X014.0

F: 8,08 m²

8.04.090
UV SV
KF.00.X015.0

F: 8,08 m²

8.04.089
UV AV
KF.00.X016.0

F: 4,32 m²

1.07.01.03_f
Warten, Pat. (gehf.)
KE.00.R065.0

F: 1,88 m²

1.07.01.209
WC, Pat.
KE.00.R073.1

F: 8,03 m²

1.07.01.03_g
Warten, Pat.
(gehf.)

KE.00.R069.0

F: 3,61 m²

2.09.01.203
WC, Pat.
KD.00.R068.0

F: 25,41 m²

1.02.01.02_b
Warten, Pat. (gehf.)
KF.00.R004.0

F: 7,85 m²

1.01.07_b
Triage Raum
KD.00.R011.0

F: 7,43 m²

1.01.07_c
Triage Raum
KD.00.R010.0

F: 7,43 m²

1.01.45_b
Pers.aufenth./
Teeküche

KD.00.R029.0

F: 15,60 m²

9.02.053
Flur
KD.00.V009.0

F: 5,56 m²

1.01.48_b
Lager, Mat.
KD.00.R030.0

F: 13,13 m²

1.07.01.98_b
Lager, Mat. / Gerät
KE.00.R094.0

F: 21,08 m²

9.02.052
Flur
KD.00.V008.0

F: 18,25 m²

9.02.056
Flur
KD.00.V012.0

F: 15,52 m²

9.02.086
Flur
KF.00.V003.0

F: 26,64 m²

9.02.055
Flur
KD.00.V011.0

F: 30,79 m²

9.02.045
Flur
KD.00.V001.0

F: 1,83 m²

1.01.31_b
Umkleide, Pat.
KD.00.R015.2

F: 3,80 m²

1.01.26_b
Nasszelle
KD.00.R033.1

F: 5,06 m²

1.01.26_c
Schleuse
KD.00.R033.2

F: 3,64 m²

1.01.30_b
Nasszelle
KD.00.R037.1

F: 5,15 m²

1.01.30_c
Schleuse
KD.00.R037.2

F: 5,39 m²

1.01.29_b
Schleuse
KD.00.R038.1

F: 4,49 m²

1.01.29_c
Nasszelle
KD.00.R038.2

F: 3,76 m²

1.01.27_b
Nasszelle
KD.00.R034.1

F: 5,27 m²

1.01.27_c
Schleuse
KD.00.R034.2

F: 2,04 m²

1.07.01.06_b
Umkleide, Pat.
KD.00.R089.1

F: 2,04 m²

1.07.01.06_c
Umkleide, Pat.
KD.00.R089.2

F: 2,18 m²

1.07.01.05_b
Umkleide, Pat.
KD.00.R088.1

F: 2,04 m²

1.07.01.05_c
Umkleide, Pat.
KD.00.R088.2

F: 41,41 m²

9.02.078
Flur
KE.00.V013.0

F: 3,31 m²

7.01.04_b
Nasszelle
KE.00.R014.1

F: 3,31 m²

7.01.05_b
Nasszelle
KE.00.R015.1

F: 3,31 m²

7.01.07_b
Nasszelle
KE.00.R016.1

F: 3,31 m²

7.01.06_b
Nasszelle
KE.00.R018.1

F: 1,72 m²

1.07.01.07_b
Umkleide, Pat.
KE.00.R005.1

F: 1,98 m²

1.07.01.07_c
Umkleide, Pat.
KE.00.R005.2

F: 1,72 m²

1.07.01.08_b
Umkleide, Pat.
KE.00.R008.1

F: 2,01 m²

1.07.01.08_c
Umkleide, Pat.
KE.00.R008.2

F: 2,90 m²

7.06.02.13_b
Umkleide, Pat.
KE.00.R079.1

F: 2,63 m²

1.07.01.69_b
Umkleide, Pat.
KE.00.R081.1

F: 2,63 m²

1.07.01.69_c
Umkleide, Pat.
KE.00.R081.2

F: 2,78 m²

1.07.01.106_b
Umkleide, Pat.
KE.00.R082.1

F: 2,78 m²

1.07.01.106_c
Umkleide, Pat.
KE.00.R082.2

F: 2,00 m²

1.07.01.09_b
Umkleide, Pat.
KE.00.R076.1

F: 1,96 m²

1.07.01.09_c
Umkleide, Pat.
KE.00.R076.2

F: 2,60 m²

3.05.23_b
Nasszelle
KE.00.R090.1

F: 2,60 m²

3.05.24_b
Nasszelle
KE.00.R089.1

F: 2,35 m²

3.05.25_b
Nasszelle
KE.00.R087.1

F: 1,87 m²

8.05.010
IT Verteilerraum
KD.00.X116.0

F: 11,50 m²

1.07.01.115
Technik - CT
KE.00.X039.0

F: 2,78 m²

1.08.01.201
WC, Pat.
KE.00.R038.1

F: 2,81 m²

1.08.01.203
WC, Pers.
KE.00.R027.1

F: 2,48 m²

1.08.01.204
WC, Pers.
KE.00.R027.2

F: 3,88 m²

1.08.01.202
WC, Pat.
KE.00.R041.0

F: 15,34 m²

9.02.090
Flur
KF.00.V007.0

F: 4,04 m²

1.07.01.03_e
Warten, Pat. (gehf.)
KD.00.R090.1

F: 29,09 m²

9.02.263
Flur
KD.00.V022.0

F: 59,18 m²

9.02.264
Flur
KD.00.V023.0

F: 39,02 m²

9.02.265
Flur
KD.00.V024.0

F: 42,19 m²

9.02.266
Flur
KE.00.V019.0

F: 49,92 m²

9.02.267
Flur
KE.00.V020.0

F: 3,70 m²

1.07.01.43_c
Besprech., Arzt-Pat.
KE.00.R074.7

F: 3,70 m²

1.07.01.23_c
Besprech., Arzt-Pat.
KE.00.R074.8

F: 3,99 m²

9.02.310
Flur
KE.00.V021.0

F: 21,47 m²

9.01.1036
Treppenhaus
KF.00.T012.0

F: 21,26 m²

9.01.1034
Treppenhaus
KE.00.T013.0

F: 25,14 m²

9.01.1030
Treppenhaus
KD.00.T014.0

F: 35,59 m²

9.01.1031
Treppenhaus
KD.00.T015.0

F: 21,11 m²

9.01.1037
Treppenhaus
KF.00.T016.0

F: 21,12 m²

9.01.1035
Treppenhaus
KE.00.T017.0

F: 21,58 m²

9.01.1032
Treppenhaus
KD.00.T018.0

F: 33,68 m²

9.01.1033
Treppenhaus
KD.00.T019.0

F: 5,31 m²

9.01.20589.01.2058
Aufzug
Sterilgut

KE.00.A029.0

F: 4,81 m²

9.01.2057
Aufzug Sterilgut
KE.00.A028.0

F: 14,62 m²

9.01.2056
Aufzug H1
KD.00.A027.0

F: 5,31 m²

9.01.2059
Aufzug Sterilgut
KE.00.A030.0

F: 4,08 m²

8.01.9043
Schacht
KF.00.S001.0

F: 3,30 m²

8.01.9045
Schacht
KF.00.S003.0

F: 2,51 m²

8.01.9037
Schacht
KD.00.S004.0

F: 2,51 m²

8.01.9040
Schacht
KE.00.S002.0

F: 4,15 m²

8.01.9042
Schacht
KE.00.S004.0

F: 4,13 m²

8.01.9039
Schacht
KD.00.S010.0

F: 5,75 m²

8.01.9044
Schacht
KF.00.S002.0

F: 5,75 m²

8.01.9041
Schacht
KE.00.S003.0

F: 5,75 m²

8.01.9038
Schacht
KD.00.S009.0

F: 7,28 m²

8.03.9009
Schacht
KD.00.S007.0

F: 7,28 m²

8.03.9010
Schacht
KD.00.S008.0

F: 5,59 m²

8.01.9035
Schacht
KD.00.S001.0

F: 3,31 m²

8.01.9036
Schacht
KD.00.S003.0

F: 3,15 m²

8.03.9008
Schacht
KD.00.S006.0

F: 42,01 m²

1.07.01.86
DR, Arzt
KD.00.R106.0

F: 19,63 m²

2.09.01.06_a
2-Bett-Zi.
KD.00.R067.0

F: 23,32 m²

2.09.01.06_c
2-Bett-Zi.
KD.00.R068.2

F: 29,42 m²

2.09.01.05_b
3-Bett-Zi.
KD.00.R068.3F: 3,16 m²

2.09.01.206
WC, Pers.
KD.00.R068.4

F: 2,78 m²

2.09.01.204
WC, Pat.
KD.00.R069.2

F: 2,19 m²

2.09.01.205
WC, Pat.
KD.00.R072.0

F: 3,00 m²

1.13.01.200
WC, Bes.
KF.00.R046.1

F: 24,30 m²

1.13.02.25
Labor,
Molek.(Hybridisierung)

KF.00.R029.0

F: 24,30 m²

1.13.02.26
Labor, Molek. (PCR)
KF.00.R033.0

F: 19,37 m²

9.02.325
Windfang
KD.00.V003.1

F: 3,13 m²

1.13.01.06_b
WC/Dusche
KF.00.R017.1

F: 10,94 m²

1.08.01.03_b
Warten, Pat. (lieg.) (PET)
KE.00.R034.1

F: 3,49 m²

7.01.02_b
Lager, Mat. / Gerät
KE.00.R017.0
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1.05 Endoskopie

Ind.-Amb. Gruppe C Ind.-Amb. Gruppe A Ind.-Amb. Gruppe D Ind.-Amb. Gruppe B

Administrative Aufnahme

Haupteingang
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Ind.-Amb. Gruppe C Ind.-Amb. Gruppe B Ind.-Amb. Gruppe E
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Hof Hof

Hof

Hof

Hof

Hof

Hof Hof Hof Hof

Hof

F: 27,85 m²

1.02.01.01
Warten, Pat. (gehf.)
KC.00.R133.0

F: 10,95 m²

1.02.01.10
Aufnahmeplätze
Admin.

KC.00.R151.0

F: 30,99 m²

1.02.01.11
Backoffice
KC.00.R146.0

F: 18,01 m²

1.02.01.12
Sekret., Anä.
KA.00.R158.1

F: 12,25 m²

1.02.01.13
Lager / Archiv
KC.00.R112.0

F: 0,84 m²

1.02.01.14
Kopier
KC.00.R146.1

F: 2,99 m²

1.02.01.15
Ents.
KC.00.R111.1

F: 10,19 m²

1.02.01.03
Spielecke
KC.00.R143.1

F: 9,48 m²

1.02.01.04
Aufnahmeplätze
Admin.

KC.00.R147.0

F: 13,62 m²

1.02.01.05
Aufnahmeplätze
Admin.

KC.00.R149.0

F: 9,74 m²

1.02.01.06
Aufnahmeplätze
Admin.

KC.00.R145.0

F: 9,49 m²

1.02.01.07
Aufnahmeplätze
Admin.

KC.00.R144.0

F: 10,97 m²

1.02.01.08
Aufnahmeplätze
Admin.

KC.00.R148.0

F: 11,24 m²

1.02.01.09
Aufnahmeplätze
Admin.

KC.00.R150.0

F: 14,92 m²

1.02.02.10
U/B, Standard
KB.00.R144.0

F: 9,40 m²

1.02.02.12_a
Besprech. Arzt-Pat.
KC.00.R006.0

F: 17,25 m²

1.02.03.01
Anmeldung
KA.00.R152.0

F: 15,06 m²

1.02.03.10
U/B, Standard - PKV
KA.00.R099.0

F: 15,62 m²

1.02.03.11
Pers.aufenth./ Teeküche
KB.00.R017.0

F: 13,70 m²

1.02.03.12
DR, Pflege
KB.00.R010.0

F: 11,13 m²

1.02.03.13
DR, Pflege
KB.00.R011.0

F: 12,26 m²

1.02.03.14
DR, Pflege
KA.00.R093.0

F: 17,10 m²

1.02.03.15
Büro, Schreibdienst BG
KB.00.R016.0

F: 23,92 m²

1.02.03.16
Besprech., Pers.
KB.00.R122.0

F: 23,16 m²

1.02.03.17
Besprech., Pers.
KB.00.R018.0

F: 16,16 m²

1.02.03.18
AR, rein
KA.00.R108.0

F: 13,36 m²

1.02.03.19
AR, unrein
KA.00.R105.0

F: 17,18 m²

1.02.03.02
Anmeldung
KA.00.R141.0

F: 16,43 m²

1.02.03.20
Lager, Mat. / Gerät
KA.00.R109.0

F: 11,22 m²

1.02.03.21
Archiv, BG Handakten
KB.00.R139.0

F: 12,92 m²

1.02.03.22
Kopier
KA.00.R110.1

F: 4,13 m²

1.02.03.23
Putz.
KA.00.R097.0

F: 10,58 m²

1.02.03.24
Handarchiv (Reserve)
KB.00.R139.1

F: 17,03 m²

1.02.03.03
Anmeldung
KA.00.R158.0

F: 14,11 m²

1.02.03.04_a
Warten, Pat. (gehf.)
KA.00.R140.0

F: 24,68 m²

1.02.03.05_a
Warten, Pat. (lieg.)
KA.00.R111.0

F: 15,83 m²

1.02.03.06
U/B, Standard
KA.00.R106.0

F: 15,73 m²

1.02.03.07
U/B, Standard
KA.00.R102.0

F: 15,73 m²

1.02.03.08
U/B, Standard
KA.00.R101.0

F: 15,73 m²

1.02.03.09
U/B, Standard
KA.00.R100.0 F: 10,00 m²

1.02.04.10_a
Besprech. Arzt-Pat.
KC.00.R126.0

F: 16,09 m²

1.02.04.11_a
Mamma-Diagn.
KC.00.R127.0

F: 11,39 m²

1.02.04.15
DR, Pflege
KB.00.R120.0

F: 11,83 m²

1.02.04.16
DR, ltd. OA TK Neuro
KB.00.R063.0

F: 10,94 m²

1.02.04.17
DR, Pflege
KC.00.R046.0

F: 21,08 m²

1.02.04.19
Aktenlager
KB.00.R106.0

F: 17,10 m²

1.02.04.02
Anmeldung
KC.00.R001.1

F: 19,93 m²

1.02.04.20
DR, Study Nurse
KC.00.R016.0

F: 24,22 m²

1.02.04.21
Besprech., Pers.
KB.00.R056.0

F: 25,17 m²

1.02.04.22
Besprech., Pers.
KC.00.R120.0

F: 16,36 m²

1.02.04.24
AR, unrein
KB.00.R100.0

F: 15,72 m²

1.02.04.25
Lager, Mat. / Gerät
KB.00.R104.0

F: 11,57 m²

1.02.04.28
Handarchiv (Reserve)
KB.00.R106.1

F: 10,12 m²

1.02.04.04_a
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R153.0

F: 13,91 m²

1.02.04.05_a
Warten, Pat. (lieg.)
KB.00.R107.1

F: 17,25 m²

1.02.05.01
Anmeldung
KA.00.R151.0

F: 15,83 m²

1.02.05.10
U/B, Standard - PKV
KA.00.R068.0

F: 15,28 m²

1.02.05.11
U/B, Standard - PKV
KA.00.R066.0

F: 9,86 m²

1.02.05.12
Spermiendiagn.
KA.00.R064.0

F: 17,67 m²

1.02.05.13
Pers.aufenth./
Teeküche

KA.00.R075.0

F: 12,01 m²

1.02.05.14
DR, Pflege
KA.00.R033.0

F: 11,95 m²

1.02.05.15
DR, Pflege
KA.00.R032.0

F: 12,01 m²

1.02.05.16
DR, Pflege
KA.00.R071.0

F: 12,01 m²

1.02.05.17
DR, Pflege
KA.00.R070.0

F: 13,94 m²

1.02.05.18
DR, Stoma
KA.00.R074.0

F: 16,13 m²

1.02.05.19
DR, Doku-Zentrum Darm
KA.00.R065.0

F: 17,18 m²

1.02.05.02
Anmeldung
KA.00.R144.0

F: 23,98 m²

1.02.05.20
Besprech., Pers.
KA.00.R078.0

F: 26,32 m²

1.02.05.21
Besprech., Pers.
KA.00.R079.0

F: 24,09 m²

1.02.05.22
AR, rein
KA.00.R116.0

F: 12,35 m²

1.02.05.23
AR, unrein
KA.00.R120.0

F: 16,24 m²

1.02.05.24
Lager, Mat. / Gerät
KA.00.R087.0

F: 3,56 m²

1.02.05.25
Kopier
KA.00.R044.0

F: 3,77 m²

1.02.05.26
Putz.
KA.00.R085.0

F: 8,08 m²

1.02.05.27
Handarchiv (Reserve)
KA.00.R086.0

F: 16,99 m²

1.02.05.03
Anmeldung
KA.00.R143.0

F: 23,39 m²

1.02.05.04_a
Warten, Pat. (gehf.)
KA.00.R145.0

F: 14,21 m²

1.02.05.05
Warten, Pat. (lieg.)
KA.00.R112.0

F: 15,75 m²

1.02.05.06
U/B, Standard
KA.00.R117.0

F: 15,42 m²

1.02.05.07
U/B, Standard
KA.00.R112.1

F: 14,89 m²

1.02.05.08
U/B, Standard
KA.00.R118.0

F: 17,27 m²

1.02.05.09
U/B, Standard
KA.00.R123.0

F: 17,18 m²

1.02.06.01
Anmeldung
KB.00.R157.0

F: 15,47 m²

1.02.06.10
U/B, Standard
KB.00.R001.0

F: 15,21 m²

1.02.06.11
U/B, Standard -
PKV

KB.00.R034.0

F: 16,93 m²

1.02.06.12
Pers.aufenth./ Teeküche
KB.00.R121.0

F: 12,35 m²

1.02.06.13
DR, Pflege
KB.00.R052.0

F: 12,35 m²

1.02.06.14
DR, Pflege
KB.00.R053.0

F: 11,64 m²

1.02.06.15
DR, Pflege
KB.00.R054.0

F: 24,22 m²

1.02.06.16
Besprech., Pers.
KB.00.R057.0

F: 27,24 m²

1.02.06.17
Besprech., Pers.
KB.00.R058.0

F: 16,63 m²

1.02.06.18
AR, rein
KB.00.R142.0

F: 13,48 m²

1.02.06.19
AR, unrein
KB.00.R130.0

F: 17,25 m²

1.02.06.02
Anmeldung
KB.00.R162.0

F: 10,14 m²

1.02.06.20_a
Lager, Mat. /
Gerät

KB.00.R040.0

F: 4,31 m²

1.02.06.21
Kopier
KB.00.R048.0
F: 4,08 m²

1.02.06.22
Putz.
KB.00.R032.0

F: 8,34 m²

1.02.06.23
Handarchiv
(Reserve)

KB.00.R033.0

F: 17,25 m²

1.02.06.03
Anmeldung
KB.00.R161.0

F: 17,18 m²

1.02.06.04
Anmeldung
KB.00.R160.0

F: 7,62 m²

1.02.06.05_a
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R156.0

F: 9,27 m²

1.02.06.06
Warten, Pat. (lieg.)
KB.00.R136.0

F: 24,62 m²

1.02.07.01
Anmeldung
KC.00.R088.0

F: 15,35 m²

1.02.07.10
U/B, Standard
KC.00.R097.0

F: 12,30 m²

1.02.07.11
Messraum
KC.00.R064.0

F: 20,90 m²

1.02.07.12
Reanimationsraum
KC.00.R096.0

F: 15,71 m²

1.02.07.13
U/B, Standard
KC.00.R083.0

F: 15,09 m²

1.02.07.14
U/B, Standard - PKV
KC.00.R078.0

F: 11,74 m²

1.02.07.15
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.00.R062.0

F: 11,78 m²

1.02.07.16
DR, Pflege
KC.00.R061.0

F: 28,74 m²

1.02.07.17
Besprech., Pers.
KC.00.R060.0

F: 12,63 m²

1.02.07.18_a
AR, rein
KC.00.R089.0

F: 7,59 m²

1.02.07.19
AR, unrein
KC.00.R073.0

F: 5,50 m²

1.02.07.02_a
Stützpunkt
KC.00.R079.0

F: 16,89 m²

1.02.07.20
Lager, Mat. /
Gerät

KC.00.R103.0

F: 5,52 m²

1.02.07.21
Kopier
KC.00.R071.0

F: 4,05 m²

1.02.07.22
Putz.
KC.00.R096.1

F: 9,43 m²

1.02.07.03
Warten, Pat.
(lieg.)

KC.00.R063.0

F: 42,34 m²

1.02.07.04
Spielzone
KC.00.R094.0

F: 6,30 m²

1.02.07.05
Stillzimmer
KC.00.R092.0

F: 3,13 m²

1.02.07.06
WC Pat.
KC.00.R093.0

F: 2,95 m²

1.02.07.07
WC Pat.
KC.00.R091.0

F: 4,42 m²

1.02.07.08
WC, Pers.
KC.00.R076.0

F: 15,22 m²

1.02.07.09
U/B, Standard
KC.00.R081.0

F: 24,48 m²

1.03.05.01
DR, Chefarzt
_Allg.Chirurgie

KA.00.R072.0

F: 24,11 m²

1.03.05.10
DR, Chefarzt _Gefäßchir.
KB.00.R022.0

F: 23,85 m²

1.03.05.111.03.05.11
Sekret., Ärztl.
Dienst
_Gefäßchir.

KB.00.R024.0

F: 23,58 m²

1.03.05.121.03.05.12
Sekret., Ärztl.
Dienst
_Gefäßchir.

KB.00.R023.0

F: 23,78 m²

1.03.05.18
DR, Chefarzt
_Unfallchir.

KA.00.R092.0

F: 23,75 m²

1.03.05.191.03.05.19
Sekret., Ärztl.
Dienst
_Unfallchir.

KA.00.R091.0

F: 16,20 m²

1.03.05.021.03.05.02
Sekret., Ärztl.
Dienst
_Allg.Chir.

KA.00.R031.0

F: 23,67 m²

1.03.05.26
DR, Chefarzt
_Orthop.

KB.00.R012.0

F: 19,81 m²

1.03.05.271.03.05.27
Sekret., Ärztl.
Dienst
_Orthop.

KB.00.R013.0

F: 23,85 m²

1.03.05.09
DR, Chefarzt _Gefäßchir.
KB.00.R025.0

F: 23,16 m²

1.03.06.01
DR, Chefarzt_Gyn.
KC.00.R012.0

F: 15,63 m²

1.03.06.02
Sekret., Ärztl.
Dienst_Gyn.

KC.00.R011.0

F: 15,37 m²

1.03.06.03
Sekret., Ärztl. Dienst_Gyn.
KC.00.R007.0

F: 16,01 m²

1.03.06.04
Sekret., Ärztl. Dienst_Gyn.
KC.00.R001.0

F: 23,99 m²

1.03.10.01
DR, Chefarzt
_Häma-Onk.

KB.00.R089.0

F: 23,95 m²

1.03.10.13
DR, Chefarzt _Kardio
KB.00.R028.0

F: 23,89 m²

1.03.10.14
DR, Chefarzt _Kardio
KB.00.R069.0

F: 15,90 m²

1.03.10.15
Sekret., Ärztl.
Dienst _Kardio

KB.00.R027.0

F: 15,90 m²

1.03.10.16
Sekret., Ärztl.
Dienst _Kardio

KB.00.R026.0

F: 16,15 m²

1.03.10.021.03.10.02
Sekret., Ärztl.
Dienst
_Häma-Onk.

KB.00.R088.0

F: 24,28 m²

1.03.10.22
DR, Chefarzt
_Nieren.

KB.00.R029.0

F: 15,08 m²

1.03.10.23
Sekret., Ärztl.
Dienst _Nieren.

KB.00.R030.0

F: 24,23 m²

1.03.10.27
DR, Chefarzt _Geriatrie
KB.00.R005.0

F: 23,37 m²

1.03.10.281.03.10.28
Sekret., Ärztl.
Dienst
_Geriatrie

KB.00.R004.0

F: 16,18 m²

1.03.10.03
Ltd. OA_Häma-Onk.
KB.00.R090.0

F: 25,44 m²

1.03.10.06
DR, Chefarzt
_Gastro.-Onk.

KA.00.R027.0

F: 16,16 m²

1.03.10.071.03.10.07
Sekret., Ärztl.
Dienst
_Gastro.-Onk.

KA.00.R028.0

F: 23,27 m²

1.03.11.01
DR,
Chefarzt_Kind-Jugend.

KC.00.R077.0

F: 24,45 m²

1.03.11.02
DR,
Chefarzt_Kind-Jugend.

KC.00.R099.0

F: 17,90 m²

1.03.11.03
Sekret., Ärztl.
Dienst_Kind-Jugend.

KC.00.R101.0

F: 17,61 m²

1.03.11.04
Sekret., Ärztl.
Dienst_Kind-Jugend.

KC.00.R100.0

F: 16,35 m²

1.03.11.05
DR, Ltd.
OA_Kind-Jugend.

KC.00.R080.0

F: 15,91 m²

1.03.11.06
DR, Ltd.
OA_Kind-Jugend.

KC.00.R082.0

F: 30,18 m²

1.03.14.01
DR, Chefarzt _Neuro
KB.00.R080.0

F: 20,57 m²

1.03.14.02
Sekret., Ärztl.
Dienst _Neuro

KB.00.R087.0

F: 18,79 m²

1.04.14.01_a
U/B, Gyn
KC.00.R015.0

F: 10,88 m²

1.04.14.12
Warten PKV
KC.00.R010.0

F: 3,87 m²

1.04.14.15
Phlebotomie
KC.00.R123.2

F: 10,70 m²

1.04.14.16
Ents.
KC.00.R131.0

F: 20,59 m²

1.04.14.02_a
U/B, Gyn
KC.00.R003.0

F: 23,29 m²

1.04.14.03
Multi (Notfall)
KC.00.R047.0

F: 3,16 m²

1.04.14.04
WC, Pat.
KC.00.R121.0

F: 2,40 m²

1.04.14.05
WC, Pat.
KC.00.R123.1

F: 8,97 m²

1.04.14.06
Besprech.,
Arzt-Pat.

KC.00.R016.1

F: 11,17 m²

1.04.14.07
Besprech.,
Arzt-Pat.

KC.00.R013.0

F: 20,60 m²

1.04.14.08_a1.04.14.08_a
Urodyn/Kolpe
KC.00.R124.0F: 3,87 m²

1.04.14.09
Phlebotomie
KC.00.R123.0

F: 23,42 m²

1.04.15.01
Intervention, asept.
KA.00.R127.0

F: 16,07 m²

1.04.15.02
Unters., Sonographie
KA.00.R129.0

F: 16,15 m²

1.04.15.03
Unters., Sonographie
KA.00.R130.0

F: 16,17 m²

1.04.15.04
Unters., Sonographie
KA.00.R131.0

F: 14,23 m²

1.04.15.05
Unters., EKG
KA.00.R113.0

F: 16,08 m²

1.04.15.06
Auswertung,
Kapselendoskopie

KA.00.R128.0

F: 16,15 m²

1.04.15.07
Sprechz., Diätberatung
KA.00.R121.0

F: 16,15 m²

1.04.15.08
Sprechz., Diätberatung
KA.00.R122.0

F: 32,46 m²

1.04.15.09
Schulungsraum,
Diabetes

KA.00.R076.0

F: 18,58 m²

1.04.18.01
Unters., EKG
KC.00.R065.0

F: 14,56 m²

1.04.18.02
Unters.,
Sono./Echokard.

KC.00.R098.0

F: 22,80 m²

1.04.18.03
Unters., Lungenfunktion
KC.00.R066.0

F: 16,53 m²

1.04.18.05
Unters.,
Entwickl.neurologie

KC.00.R095.0

F: 18,72 m²

1.04.18.06
Unters., Neurophysiologie
KC.00.R067.0

F: 17,08 m²

1.04.18.07
Diabetes Beratung
KC.00.R102.0

F: 12,72 m²

1.04.18.08
Sprechz.,
Psych./Psychoonk.

KC.00.R074.0

F: 23,13 m²

1.04.20.01
Intervention, asept.
KB.00.R141.0

F: 22,08 m²

1.04.20.02
Intervention, asept.
KB.00.R140.0

F: 23,44 m²

1.04.20.03
U/B Gefässchirurgie
KB.00.R143.0

F: 36,93 m²

1.05.01.01
Unters., Endo
KA.00.R019.0

F: 2,50 m²

1.05.01.10
Umkl., Pat.
KA.00.R011.0

F: 2,50 m²

1.05.01.11
Umkl., Pat.
KA.00.R013.0

F: 2,50 m²

1.05.01.12
Umkl., Pat.
KA.00.R017.0

F: 2,17 m²

1.05.01.13
WC, Pat.
KA.00.R126.1

F: 19,76 m²

1.05.01.16
U/B, Prokto
KA.00.R126.0

F: 30,62 m²

1.05.01.17
U/B, Broncho
KA.00.R015.0

F: 24,02 m²

1.05.01.18
Vorbereit., Pat.
KA.00.R018.0

F: 2,49 m²

1.05.01.19
Waschen, Pers.
KA.00.R019.1

F: 29,24 m²

1.05.01.02
Unters., Gastroskopie
KA.00.R012.0

F: 8,23 m²

1.05.01.20
Ersatzkittellager
KA.00.R022.0

F: 10,58 m²

1.05.01.21
AR, rein
KA.00.R039.0

F: 11,73 m²

1.05.01.22
AR, unrein
KA.00.R040.0

F: 20,69 m²

1.05.01.23
Lager, Skope
KA.00.R020.0

F: 15,31 m²

1.05.01.24
Lager, Mat. / Gerät
KA.00.R021.0

F: 31,56 m²

1.05.01.03
Unters.,
Gastroskopie

KA.00.R007.0

F: 31,74 m²

1.05.01.04
Unters., Koloskopie/ Sigmoid.
KA.00.R003.0

F: 25,23 m²

1.05.01.05
Unters., Koloskopie/ Sigmoid.
KA.00.R009.0

F: 2,75 m²

1.05.01.06
WC, Pat.
KA.00.R008.0

F: 2,75 m²

1.05.01.07
WC, Pat.
KA.00.R004.0

F: 2,50 m²

1.05.01.08
Umkl., Pat.
KA.00.R005.0

F: 2,50 m²

1.05.01.09
Umkl., Pat.
KA.00.R006.0

F: 34,02 m²

1.05.03.01
Unters., Durchleuchtung
KA.00.R051.0

F: 2,48 m²

1.05.03.12
Umkl., Pat.
KA.00.R055.0

F: 33,91 m²

1.05.03.13
Beh., ESWL
KA.00.R057.0

F: 2,15 m²

1.05.03.15
Umkl., Pat.
KA.00.R058.0

F: 34,73 m²

1.05.03.16
Beh., TUR / Zystoskopie
KA.00.R046.0

F: 11,97 m²

1.05.03.17
Lager, Mat. /
Gerät

KA.00.R125.0

F: 17,49 m²

1.05.03.18
Vorbereit., Pat.
KA.00.R045.0

F: 10,17 m²

1.05.03.19
Umkl., Pers.
KA.00.R034.0

F: 35,02 m²

1.05.03.02
Unters., Durchleuchtung
KA.00.R049.0

F: 15,83 m²

1.05.03.20
Unters., Sonographie
KA.00.R059.0

F: 15,72 m²

1.05.03.21
Unters., Sonographie
KA.00.R060.0

F: 14,50 m²

1.05.03.22
Unters.,
Sonographie

KA.00.R061.0
F: 2,58 m²

1.05.03.23
Urinprobe
KA.00.R063.0

F: 2,21 m²

1.05.03.24
WC, Pat.
KA.00.R136.6

F: 2,43 m²

1.05.03.25
WC, Pat.
KA.00.R136.5

F: 18,75 m²

1.05.03.26_a
Zentrale
Richtzone

KA.00.R052.0

F: 2,77 m²

1.05.03.27
WC, Harnstrahlmessung
KA.00.R062.0

F: 15,43 m²

1.05.03.28
AR, rein
KA.00.R136.1

F: 12,00 m²

1.05.03.29
AR, unrein
KA.00.R124.0

F: 34,80 m²

1.05.03.03
Unters., Durchleuchtung
KA.00.R053.0

F: 39,74 m²

1.05.03.30
Lager, Mat. / Gerät
KA.00.R056.0

F: 2,58 m²

1.05.03.04
WC, Pat.
KA.00.R041.0

F: 2,72 m²

1.05.03.05
WC, Pat.
KA.00.R042.0

F: 2,05 m²

1.05.03.06
WC, Pat.
KA.00.R054.0

F: 1,81 m²

1.05.03.07
WC, Pat.
KA.00.R047.0

F: 1,90 m²

1.05.03.09
Umkl., Pat.
KA.00.R050.0

F: 12,12 m²

1.05.04.01
Leitstelle / Stützp.
KA.00.R136.0

F: 18,49 m²

1.05.04.10
Geräteaufbereit.,
unrein

KA.00.R038.0

F: 3,31 m²

1.05.04.12
Putz.
KA.00.R043.1

F: 18,12 m²

1.05.04.02
Warten, Pat. (gehf.)
KA.00.R148.0

F: 29,26 m²

1.05.04.03
Warten, Pat. (lieg.)
KA.00.R136.3F: 117,29 m²

1.05.04.04
Überwach., Pat.
KA.00.R136.2

F: 19,79 m²

1.05.04.05
Pers.aufenth./
Teeküche

KA.00.R026.0

F: 20,03 m²

1.05.04.06
DR, Pflege
KA.00.R025.0

F: 16,90 m²

1.05.04.07
DR, Arzt
KA.00.R001.1

F: 14,50 m²

1.05.04.08
DR, Arzt
KA.00.R001.0

F: 22,14 m²

1.05.04.09
Befundung, Urologie
KA.00.R115.0

F: 12,44 m²

2.11.01.01
Leitstelle / Stützp.
KC.00.R055.0

F: 11,91 m²

2.11.01.02
Leitstelle / Stützp.
KC.00.R055.1

F: 13,76 m²

2.11.01.03
Aufenthalt, Pat.
KC.00.R056.0

F: 13,41 m²

2.11.01.04
Aufenthalt, Pat.
KC.00.R056.1

F: 11,39 m²

2.11.01.05
Warten, Pat.
(lieg.)

KC.00.R025.0

F: 11,88 m²

2.11.01.06
Warten, Pat.
(lieg.)

KC.00.R026.0

F: 5,15 m²

2.11.01.07
Garderobe, Pat.
KC.00.R057.0

F: 11,99 m²

2.11.01.08
Beh. TKL, 1 Platz
KC.00.R023.0

F: 11,88 m²

2.11.01.09
Beh. TKL, 1 Platz
KC.00.R022.0

F: 11,88 m²

2.11.01.10
Beh. TKL, 1 Platz
KC.00.R021.0

F: 11,88 m²

2.11.01.11
Beh. TKL, 1 Platz
KC.00.R020.0

F: 11,88 m²

2.11.01.12
Beh. TKL, 1 Platz
KC.00.R019.0

F: 26,27 m²

2.11.01.13
Beh. TKL, 4 Plätze
KC.00.R039.0

F: 26,98 m²

2.11.01.14
Beh. TKL, 4 Plätze
KC.00.R038.0

F: 33,25 m²

2.11.01.15
Beh. TKL, 4 Plätze
KC.00.R029.0

F: 33,25 m²

2.11.01.16_a
Beh. TKL, 4 Plätze
KC.00.R028.1

F: 41,80 m²

2.11.01.17
Beh. TKL, 4 Plätze
KC.00.R024.0

F: 33,13 m²

2.11.01.18
Beh. TKL, 4 Plätze
KC.00.R042.0

F: 18,43 m²

2.11.01.19
Beh., Apherese
KC.00.R032.0

F: 15,68 m²

2.11.01.20
U/B, Standard
KC.00.R031.0

F: 6,90 m²

2.11.01.21
Phlebotomie
KC.00.R058.0

F: 7,35 m²

2.11.01.22
Phlebotomie
KC.00.R058.1

F: 15,67 m²

2.11.01.23
Sprechz.,
Psych./Psychoonk.

KC.00.R104.0

F: 15,91 m²

2.11.01.24
Sprechz.,
Psych./Psychoonk.

KC.00.R105.0

F: 16,00 m²

2.11.01.25
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.00.R027.0

F: 13,12 m²

2.11.01.26
DR, Pflege
KC.00.R033.0

F: 16,15 m²

2.11.01.27
DR, Arzt
KC.00.R018.0

F: 16,81 m²

2.11.01.28
DR, Arzt
KC.00.R030.0

F: 19,85 m²

2.11.01.29
AR, rein
KC.00.R040.0

F: 10,00 m²

2.11.01.30
AR, unrein
KC.00.R041.0

F: 11,01 m²

2.11.01.31
Lager, Mat. /
Gerät

KC.00.R050.0

F: 9,11 m²

2.11.01.32
Teeküche, Pat.
KC.00.R037.0

F: 17,50 m²

2.11.02.01
Leitstelle / Stützp.
KB.00.R067.0

F: 20,14 m²

2.11.02.02
Besprech./Patientenzi.
KB.00.R070.0

F: 2,73 m²

2.11.02.03
Warten, Pat.
KB.00.R077.0

F: 28,18 m²

2.11.02.04
1-Bett-Zi.
KB.00.R075.0

F: 3,42 m²

2.11.02.05
Nasszelle
KB.00.R075.1

F: 29,00 m²

2.11.02.06
2-Bett-Zi.
KB.00.R073.0

F: 28,33 m²

2.11.02.07
2-Bett-Zi.
KB.00.R072.0

F: 3,42 m²

2.11.02.08
Nasszelle
KB.00.R073.2

F: 3,34 m²

2.11.02.09
Nasszelle
KB.00.R072.1

F: 16,43 m²

2.11.02.10
U/B, Standard
KB.00.R064.0

F: 12,28 m²

2.11.02.11
AR, rein
KB.00.R066.0

F: 11,56 m²

2.11.02.12
AR, unrein
KB.00.R074.0

F: 18,14 m²

2.11.02.13
Lager, Mat. /
Gerät

KB.00.R079.0

F: 12,07 m²

2.11.02.14
Teeküche, Pat.
KB.00.R081.0

F: 8,07 m²

2.11.02.15
Regenerationsküche
KB.00.R082.0 F: 7,51 m²

7.06.01.10
AR, unrein
KC.00.R063.1

F: 14,33 m²

7.06.01.06
Anmeldung
KC.00.R086.0

F: 15,71 m²

7.06.01.07
U/B, Pädiatrie
KC.00.R085.0

F: 15,71 m²

7.06.01.08
U/B, Pädiatrie
KC.00.R084.0

F: 2,85 m²

7.06.01.09
Wickelraum
KC.00.R092.1

F: 15,28 m²

7.06.02.18
U/B, Standard
KC.00.R034.0

F: 16,30 m²

7.06.02.19
U/B, Standard
KC.00.R049.0

F: 8,62 m²

7.06.02.20
Warten, Pat.
KC.00.R056.2

F: 51,93 m²

3.02.01
Andachtsraum, interkonf.
KA.00.R150.0

F: 16,99 m²

3.02.13
DR, Sozialberatung
KA.00.R142.0

F: ?

?
?
?

F: 24,55 m²

3.02.03
Gebetsraum,
Muslime

KA.00.R159.0

F: 13,04 m²

3.02.04
Waschraum,
Muslime

KA.00.R159.1

F: 16,99 m²

3.02.08
Sprechz., Seelsorge
KB.00.R158.0

F: 20,84 m²

3.01.01.01_a
Zentraler Empfang
KC.00.R157.0

F: 16,76 m²

3.01.01.02
Poststelle
KC.00.R156.0F: 16,57 m²

3.01.01.03
Postfachzone
KC.00.R156.1

F: 10,48 m²

3.01.01.04
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.00.R158.0

F: 83,72 m²

3.01.02.01_a
Cafeteria, Ausgabe
KC.00.R153.0

F: 17,33 m²

3.01.02.04
Cafeteria, Spüle
KC.00.R136.0

F: 41,95 m²

3.01.03.01
Kiosk, Ladengeschäft
KC.00.R152.0

F: 2,85 m²

3.01.03.03
Bankautomatenzone
KA.00.R154.1

F: 66,78 m²

3.01.03.04_a
Ladenflächenzone
KA.00.R154.0

F: 22,60 m²

1.04.17.10
Unters., Schrittmacher
KB.00.R135.1

F: 17,08 m²

1.04.17.11
Unters., Spiro./Bodyplethysm.
KB.00.R135.0

F: 7,88 m²

1.04.17.12
Überwach., Pat.
KB.00.R137.0

F: 15,97 m²

1.04.17.13
U/B, Podologie
KB.00.R002.0

F: 16,15 m²

1.04.17.14
Geriatr. Assessm.-Center
KB.00.R003.0

F: 15,97 m²

1.04.17.02
Unters., EKG
KB.00.R131.0

F: 13,42 m²

1.04.17.03
Auswertung EKG
KB.00.R132.0

F: 21,17 m²

1.04.17.04
Unters., Bel. EKG / Stressecho
KB.00.R133.0

F: 20,22 m²

1.04.17.05
Unters., Bel. EKG / Stressecho
KB.00.R134.0

F: 20,52 m²

1.04.17.06
Unters.,
Sono./Echokard.

KB.00.R044.0

F: 20,70 m²

1.04.17.07
Unters.,
Sono./Echokard.

KB.00.R055.0

F: 20,59 m²

1.04.17.08
Unters.,
Sono./Echokard.

KB.00.R042.0

F: 21,90 m²

1.04.17.09
Unters.,
Sono./Echokard.

KB.00.R043.0

F: 24,09 m²

1.04.12.01
Intervention, asept.
KB.00.R105.0

F: 15,95 m²

1.04.12.02
Unters., Sonographie
KB.00.R103.0

F: 21,01 m²

1.04.12.03
Unters., Sonographie
KB.00.R101.0

F: 15,91 m²

1.04.12.04
Sprechz.,
Psych./Psychoonk.

KC.00.R106.0

F: 15,91 m²

1.04.12.05
Sprechz.,
Psych./Psychoonk.

KC.00.R107.0

F: 15,20 m²

1.04.10.01
U/B, D-Arzt
KA.00.R104.0

F: 15,73 m²

1.04.10.02
U/B, D-Arzt
KA.00.R103.0

F: 22,58 m²

1.04.10.03
Intervention, asept.
KA.00.R110.0

F: 21,73 m²

1.04.10.04
Warten PKV
KA.00.R090.0

F: 16,22 m²

1.04.10.05
Unters., Sonographie
KA.00.R107.0

F: 15,24 m²

1.04.10.06
Pflegeberatung
KA.00.R094.0

F: 23,10 m²

1.04.16.01
Intervention, asept.
KA.00.R088.0 F: 23,36 m²

1.04.16.03
Intervention, sept.
KA.00.R089.0

F: 15,82 m²

1.04.16.04
U/B, Stoma
KA.00.R080.0

F: 15,67 m²

1.04.16.05
Unters., Sonographie
KA.00.R114.0

F: 26,21 m²

1.04.13.01
Unters., EEG
KB.00.R107.0

F: 20,81 m²

1.04.13.02
Unters., Neurologie
KB.00.R108.0

F: 20,42 m²

1.04.13.03
Unters., Neurologie
KB.00.R110.0

F: 21,30 m²

1.04.13.05
Unters., Neurologie
KB.00.R111.0

F: 18,96 m²

1.04.13.06
Unters., Duplex-Sono.
KB.00.R109.0

F: 15,51 m²

1.04.13.07
U/B, BTX
KB.00.R112.0

F: 24,38 m²

1.03.22.01
DR, Chefarzt
_Urologie

KA.00.R029.0

F: 24,38 m²

1.03.22.02
Sekret., Ärztl.
Dienst _Urologie

KA.00.R030.0

F: 11,85 m²

4.04.47
Externe Leitung Pforten
KC.00.R109.0

F: 3,26 m²

1.02.01.204
WC, Pers.
KC.00.R114.0

F: 3,85 m²

1.02.01.205
WC, Pers.
KC.00.R113.0

F: 1,93 m²

1.02.03.200
WC, Bes.
KA.00.R096.0

F: 2,05 m²

1.02.03.201
WC, Bes.
KA.00.R095.0

F: 2,11 m²

1.02.03.204
WC, Pers.
KB.00.R035.0

F: 2,60 m²

1.02.03.205
WC, Pers.
KB.00.R036.0

F: 5,23 m²

1.02.03.206
WC, beh.
KB.00.R014.0

F: 3,47 m²

1.02.04.204
WC, Pers.
KB.00.R060.0

F: 3,79 m²

1.02.04.205
WC, Pers.
KB.00.R061.0

F: 5,85 m²

1.02.04.206
WC, beh.
KB.00.R083.0

F: 2,98 m²

1.02.05.200
WC, Bes.
KA.00.R082.0

F: 2,78 m²

1.02.05.202
WC, Pers.
KB.00.R015.1

F: 2,90 m²

1.02.05.203
WC, Pers.
KB.00.R015.0

F: 4,72 m²

1.02.05.205
WC, Pers.
KA.00.R069.0

F: 5,74 m²

1.02.05.206
WC, beh.
KA.00.R083.1

F: 1,93 m²

1.02.06.200
WC, Bes.
KB.00.R008.0

F: 2,05 m²

1.02.06.201
WC, Bes.
KB.00.R009.0

F: 6,86 m²

1.02.06.202
WC, Pers.
KB.00.R038.0

F: 3,71 m²

1.02.06.203
WC, Pers.
KB.00.R039.0 F: 5,84 m²

1.02.06.204
WC, beh.
KB.00.R046.0

F: 10,85 m²

1.02.07.200_a
WC, Bes.
KC.00.R139.0

F: 10,98 m²

1.02.07.201_a
WC, Bes.
KC.00.R140.0

F: 3,47 m²

1.02.07.202
WC, Bes.
KC.00.R053.0

F: 3,43 m²

1.02.07.203
WC, Bes.
KC.00.R054.0

F: 2,48 m²

1.02.07.204
WC, Pers.
KC.00.R069.0

F: 2,46 m²

1.02.07.205
WC, Pers.
KC.00.R070.0

F: 5,23 m²

1.02.07.206
WC, beh.
KC.00.R137.0

F: 2,14 m²

1.05.04.200
WC, Bes.
KA.00.R036.0
F: 2,14 m²

1.05.04.201
WC, Bes.
KA.00.R035.0

F: 1,88 m²

1.05.04.202
WC, Pers.
KA.00.R035.1

F: 2,95 m²

1.05.04.203
WC, Pers.
KA.00.R043.0

F: 4,78 m²

1.05.04.204
WC, beh.
KA.00.R136.4

F: 5,56 m²

2.11.01.200
WC, Pat.
KC.00.R035.0

F: 3,01 m²

2.11.01.201
WC, Pat.
KC.00.R043.0

F: 2,78 m²

2.11.02.202
WC, Pers.
KB.00.R065.0

F: 5,60 m²

2.11.02.203
WC, beh.
KC.00.R052.0

F: 4,88 m²

2.11.02.200
WC, Bes.
KB.00.R071.0

F: 4,35 m²

3.01.01.200_b
WC, Bes.
KB.00.R175.1

F: 4,65 m²

3.01.01.201_b
WC, Bes.
KB.00.R173.1

F: 4,48 m²

3.01.01.204
WC, Bes.
KC.00.R159.2

F: 5,24 m²

3.01.01.208
WC, beh.
KB.00.R174.0

F: 9
,30

 m²
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F: 14,24 m²

1.02.04.04_c
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R147.0

F: 69,63 m²

3.01.03.04_b
Ladenflächenzone
KB.00.R165.0

F: 12,94 m²

1.05.03.26_b
Zentrale Richtzone
KA.00.R048.0

F: 3,96 m²

2.11.01.33
Analyse
KC.00.R059.0

F: 4,70 m²

1.04.18.09
Aufbereitung
KC.00.R072.0

F: 46,76 m²

9.02.034
Flur
KA.00.V001.0

F: 42,54 m²

9.02.041
Flur
KC.00.V001.0

F: 21,18 m²

8.05.024
EDV
KC.00.X051.0

F: 7,99 m²

8.04.076
UV SV
KA.00.X148.0

F: 7,70 m²

8.04.073
UV AV
KA.00.X002.0

F: 14,17 m²

8.05.022
EDV
KB.00.X041.0

F: 13,77 m²

8.05.020
EDV
KA.00.X037.0

F: 7,76 m²

8.04.079
UV AV
KB.00.X129.0

F: 7,83 m²

8.04.078
UV SV
KB.00.X145.0

F: 102,89 m²

9.02.042
Flur
KC.00.V002.0

F: 131,75 m²

9.02.043
Flur
KC.00.V003.0

F: 113,23 m²

9.02.035
Flur
KA.00.V002.0

F: 44,78 m²

9.02.038
Flur
KB.00.V001.0

F: 2,37 m²

1.02.01.300
Automatenzone
KC.00.R133.1

F: 1,37 m²

1.02.05.300
Automatenzone
KA.00.R098.1

F: 4,45 m²

1.02.06.300
Automatenzone
KC.00.R138.0

F: 4,57 m²

1.02.07.300
Spielzone
KC.00.R094.2

F: 2,98 m²

1.04.16.02
WC, Pat.
KA.00.R088.1

F: 3,04 m²

2.11.01.202
WC, Pers.
KC.00.R045.0 F: 5,67 m²

2.11.01.203
WC, beh.
KC.00.R044.0

F: 13,21 m²

1.02.01.02_a
Warten, Pat. (gehf.)
KC.00.R143.0

F: 5,50 m²

1.02.07.02_b
Warten, Pat.
(gehf.)

KC.00.R075.0

F: 22,14 m²

1.02.07.02_c
Warten, Pat. (gehf.)
KC.00.R094.1

F: 9,38 m²

1.02.02.12_b
Besprech. Arzt-Pat.
KC.00.R002.0

F: 22,61 m²

1.01.51
Depot, Betten/Liegen
KB.00.R166.0

F: 74,91 m²

9.02.037
Flur
KA.00.V004.0

F: 16,15 m²

1.03.05.13
DR, Ltd. OA_Gefäßchir.
KB.00.R021.0

F: 16,15 m²

1.03.05.28
DR, Ltd. OA_Orthop.
KB.00.R020.0

F: 16,15 m²

1.03.05.20
DR, Ltd. OA_Unfallchir.
KB.00.R019.0

F: 17,42 m²

1.03.10.24
DR, Ltd.
OA_Nieren.

KB.00.R068.0

F: 16,06 m²

1.03.10.04
DR, Ltd. OA_MVZ
KC.00.R017.0

F: 17,32 m²

1.03.10.17
DR, Ltd. OA_Kardio
KB.00.R051.0

F: 16,82 m²

1.03.10.08
DR, Ltd. OA_Gastro.-Onk.
KA.00.R024.0

F: 16,16 m²

1.03.05.031.03.05.03
DR, Ltd.
OA_Allg.
Chirugie

KA.00.R073.0

F: 15,88 m²

1.03.22.03
DR, Ltd. OA_Urologie
KA.00.R023.0

F: 15,91 m²

1.03.06.05
DR, Ltd. OA_Gyn.
KC.00.R008.0

F: 11,24 m²

1.02.03.05_b
Warten, Pat. (lieg.)
KB.00.R138.0

F: 4,64 m²

1.02.06.205
WC, Pers.
KB.00.R047.0

F: 2,42 m²

1.02.03.207
WC, Pers.
KB.00.R037.0

F: 16,60 m²

1.02.03.04_b
Warten, Pat. (gehf.)
KA.00.R098.0

F: 5,52 m²

2.11.01.204
WC, Pers.
KC.00.R036.0

F: 3,02 m²

1.03.202
WC, Pers.
KB.00.R050.0
F: 3,02 m²

1.03.203
WC, Pers.
KB.00.R049.0

F: 6,34 m²

1.03.204
WC, Pers.
KB.00.R031.0

F: 16,99 m²

3.02.07
Sprechz., Seelsorge
KB.00.R159.0

F: 20,94 m²

1.07.01.01
Leitstelle / Stützp.
KB.00.R170.0 F: 29,61 m²

1.07.01.84
Demoraum
KB.00.R167.1

F: 32,42 m²

1.07.01.85
Demoraum
KB.00.R167.0

F: 18,53 m²

7.06.02.01
Anmeldung
KA.00.R156.0

F: 23,35 m²

7.06.02.14
UBS
KC.00.R116.0

F: 23,11 m²

7.06.02.15
UBS
KC.00.R117.0

F: 11,70 m²

1.07.01.02
Archiv,
Handakten

KB.00.R170.1

F: 7,76 m²

8.04.075
UV AV
KA.00.X119.0

F: 7,83 m²

8.04.074
UV SV
KA.00.X138.0

F: 11,03 m²

1.02.04.10_b
Bespr. Arzt-Pat.
KC.00.R130.0

F: 9,00 m²

1.02.05.04_b
Warten, Pat. (gehf.)
KA.00.R123.1

F: 18,35 m²

1.02.06.05_b
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R006.0

F: 16,73 m²

1.02.04.04_e
Warten, Pat.
(gehf.)

KC.00.R132.0

F: 11,74 m²

1.02.06.05_c
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R172.0

F: 5,17 m²

1.02.04.04_f
Warten, Pat. (gehf.)
KC.00.R125.0

F: 10,48 m²

1.02.06.20_b
Lager, Mat. /
Gerät

KB.00.R045.0

F: 145,15 m²

9.02.040
Flur
KB.00.V003.0

F: 77,10 m²

9.02.044
Flur
KC.00.V004.0

F: 2,40 m²

1.04.14.02_c
Umkleide,  Pat.
KC.00.R005.0

F: 2,10 m²

1.04.14.01_b
Umkleide, Pat.
KC.00.R.015.2

F: 2,40 m²

1.04.14.01_c
Umkleide, Pat.
KC.00.R015.1

F: 2,40 m²

1.02.04.11_b
Umkleide, Pat.
KC.00.R128.0

F: 2,30 m²

1.02.04.11_c
Umkleide, Pat.
KC.00.R129.0

F: 3,81 m²

1.02.07.201_b
WC, Bes.
KC.00.R140.1

F: 3,52 m²

1.02.07.200_b
WC, Bes.
KC.00.R139.1

F: 2,28 m²

1.04.14.08_b
Umkleide, Pat.
KC.00.R124.1

F: 2,57 m²

1.04.14.08_c
WC, Pat.
KC.00.R121.1

F: 3,05 m²

1.02.05.207
WC, Pers.
KA.00.R084.0

F: 16,63 m²

1.03.14.06
DR, OA / FA_Neuro
KB.00.R062.0

F: 16,15 m²

1.03.22.04
DR, OA / FA_Urologie
KA.00.R122.1

F: 23,07 m²

9.02.212
Flur
KA.00.V005.0

F: 94,72 m²

9.02.213
Flur
KA.00.V006.0

F: 131,92 m²

9.02.214
Flur
KA.00.V007.0

F: 47,31 m²

9.02.215
Flur
KA.00.V008.0

F: 47,31 m²

9.02.216
Flur
KA.00.V009.0

F: 6,69 m²

9.02.217
Flur
KA.00.V010.0

F: 651,69 m²

9.02.218
Flur
KA.00.V011.0

F: 40,98 m²

9.02.219
Flur
KB.00.V004.0

F: 82,65 m²

9.02.220
Flur
KB.00.V005.0

F: 25,02 m²

9.02.221
Flur
KB.00.V006.0

F: 72,17 m²

9.02.222
Flur
KB.00.V007.0

F: 31,49 m²

9.02.223
Flur
KB.00.V008.0

F: 61,58 m²

9.02.225
Flur
KB.00.V010.0

F: 47,28 m²

9.02.226
Flur
KB.00.V011.0

F: 42,71 m²

9.02.227
Flur
KB.00.V012.0

F: 667,54 m²

9.02.228
Flur
KB.00.V013.0

F: 39,32 m²

9.02.229
Flur
KB.00.V014.0

F: 18,88 m²

9.02.230
Flur
KC.00.V005.0

F: 16,36 m²

9.02.231
Flur
KC.00.V006.0

F: 134,37 m²

9.02.232
Flur
KC.00.V007.0

F: 93,80 m²

9.02.233
Flur
KC.00.V008.0

F: 51,76 m²

9.02.235
Flur
KC.00.V010.0

F: 31,74 m²

9.02.276
Flur
KC.00.V012.0

F: 4,64 m²

1.02.01.16
Putz.
KD.00.R111.0

F: 2,78 m²

1.05.03.08
Umkl., Pat.
KA.00.R136.7

F: 12,99 m²

1.07.01.801.07.01.80
Bespr.
KB.00.R167.2

F: 19,64 m²

1.07.01.92
Büro, Schreibdienst
KB.00.R168.0

F: 6,48 m²

1.13.01.08
Putz.
KA.00.R160.0 F: 14,28 m²

2.01.05.51
UBS
KA.00.R155.0

F: 14,27 m²

1.02.04.05_b
Warten, Pat. (lieg.)
KB.00.R106.2

F: 8,25 m²

1.05.01.25
Technik, Durchleuchtung
KA.00.X020.1

F: 40,92 m²

1.02.01.17
UBS
KC.00.R116.1

F: 16,68 m²

9.02.315
Flur
KA.00.V007.1

F: 16,38 m²

3.01.01.06
FIZ
KC.00.R159.0

F: 3,44 m²

1.02.06.24
Kopier
KB.00.R007.0

F: 32,75 m²

3.01.02.01_b
Vorbereitung
KC.00.R154.0

F: 14,57 m²

3.01.01.01_b3.01.01.01_b
Kasse
KC.00.R157.1

F: 10,48 m²

3.01.01.01_c
Telezentrale
KC.00.R157.2

F: 4,48 m²

3.01.01.205
WC, Bes.
KC.00.R159.1

F: 23,04 m²

1.07.01.03_h
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R171.0

F: 6,96 m²

3.01.01.201_a
WC, Bes.
KB.00.R173.0

F: 6,37 m²

3.01.01.200_a
WC, Bes.
KB.00.R175.0

F: 39,80 m²

2.11.01.16_b
Beh. TKL, 4 Plätze
KC.00.R028.0

F: 6,24 m²

1.02.07.18_b
AR, rein
KC.00.R089.1

F: 3,63 m²

2.11.01.34
Analyse
KC.00.R059.1

F: 10,07 m²

9.01.2030
Aufzug B1
KA.00.A001.0

F: 10,07 m²

9.01.2031
Aufzug B1
KA.00.A002.0

F: 8
,73

 m²

2.0
1.0

6.5
1

UB
S

KA
.00

.R1
49.

0

F: 5,83 m²

9.01.2032
Aufzug P1
KA.00.A003.0

F: 5,83 m²

9.01.2033
Aufzug P1
KA.00.A004.0

F: 6,60 m²

9.01.2034
Aufzug FTS
KA.00.A005.0

F: 22,28 m²

9.01.1021
Treppenhaus
KA.00.T007.0

F: 6,80 m²

8.01.9026
Schacht
KA.00.S007.0

F: 28,39 m²

8.06.03.007
Vers. FTS
KA.00.R146.0

F: 3,53 m²

3.01.01.211
WC, Bes.
KA.00.R147.0

F: 3,53 m²

3.01.01.212
WC, Bes.
KA.00.R147.1

F: 22,28 m²

9.01.1022
Treppenhaus
KA.00.T008.0

F: 6,59 m²

8.01.9025
Schacht
KA.00.S006.0

F: 10,07 m²

9.01.2035
Aufzug B2
KA.00.A006.0

F: 10,07 m²

9.01.2036
Aufzug B2
KA.00.A007.0

F: 5,83 m²

9.01.2039
Aufzug P2
KB.00.A008.0

F: 6,60 m²

9.01.2041
Aufzug FTS
KB.00.A010.0

F: 6,60 m²

9.01.2042
Aufzug FTS
KB.00.A011.0

F: 5,83 m²

9.01.2040
Aufzug P2
KB.00.A009.0

F: 22,28 m²

9.01.1025
Treppenhaus
KB.00.T009.0

F: 6,80 m²

8.01.9030
Schacht
KB.00.S007.0

F: 20,34 m²

8.06.03.008
Vers. FTS
KB.00.R154.0

F: 3,61 m²

3.01.01.209
WC, Bes.
KB.00.R155.0

F: 3,53 m²

3.01.01.210
WC, Bes.
KB.00.R155.1

F: 17,18 m²

3.02.05
Sprechz., Seelsorge
KB.00.R149.0

F: 17,25 m²

1.02.04.01
Anmeldung
KB.00.R164.0

F: 17,25 m²

1.02.04.03
Anmeldung
KB.00.R163.0

F: 17,18 m²

4.01.12
Stabst. Belegungsmgmt
KB.00.R151.0

F: 16,99 m²

3.02.06
Sprechz., Seelsorge
KB.00.R148.0

F: 16,99 m²

3.02.12
DR, Sozialberatung
KB.00.R150.0

F: 10,07 m²

9.01.2043
Aufzug B3
KB.00.A012.0

F: 10,07 m²

9.01.2044
Aufzug B3
KB.00.A013.0

F: 22,28 m²

9.01.1026
Treppenhaus
KB.00.T010.0

F: 6,80 m²

8.01.9029
Schacht
KB.00.S006.0 F: 4,35 m²

3.01.01.202_b
WC, Bes.
KC.00.R164.0

F: 4,65 m²

3.01.01.203_b
WC, Bes.
KC.00.R161.0

F: 248,76 m²

9.02.234
Flur
KC.00.V009.0

F: 6,96 m²

3.01.01.203_a
WC, Bes.
KC.00.R162.0

F: 6,37 m²

3.01.01.202_a
WC, Bes.
KC.00.R165.0 F: 28,35 m²

8.06.03.009
Vers. FTS
KC.00.R141.0

F: 5,83 m²

9.01.2047
Aufzug P3
KC.00.A014.0

F: 5,83 m²

9.01.2048
Aufzug P3
KC.00.A015.0

F: 6,60 m²

9.01.2049
Aufzug FTS
KC.00.A016.0

F: 22,28 m²

9.01.1029
Treppenhaus
KC.00.T011.0

F: 6,80 m²

8.01.9033
Schacht
KC.00.S007.0

F: 3,57 m²

3.01.01.206
WC, Bes.
KC.00.R142.0

F: 3,57 m²

3.01.01.207
WC, Bes.
KC.00.R142.1

F: 10,07 m²

9.01.2050
Aufzug B4
KC.00.A017.0

F: 10,07 m²

9.01.2051
Aufzug B4
KC.00.A018.0

F: 38,20 m²

9.02.321
Windfang
KC.00.V009.1

F: 11,87 m²

8.06.01.005
Aufzugsvorraum
KC.00.V011.0

F: 10,07 m²

9.01.2052
Aufzug B7
KC.00.A023.0

F: 10,07 m²

9.01.2053
Aufzug B7
KC.00.A024.0

F: 4,84 m²

9.01.2054
Aufzug P4
KC.00.A025.0

F: 4,84 m²

9.01.2055
Aufzug P4
KC.00.A026.0

F: 2,55 m²

8.01.9034
Schacht
KC.00.S010.0

F: 10,07 m²

9.01.2045
Aufzug B6
KB.00.A021.0

F: 10,07 m²

9.01.2046
Aufzug B6
KB.00.A022.0

F: 11,17 m²

8.06.01.003
Aufzugsvorraum
KA.00.V013.0

F: 23,04 m²

1.02.01.02_c
Warten, Pat. (gehf.)
KA.00.R157.0

F: 11,95 m²

8.06.01.002
Aufzugsvorraum
KA.00.V012.0

F: 10,07 m²

9.01.2037
Aufzug B5
KA.00.A019.0

F: 10,07 m²

9.01.2038
Aufzug B5
KA.00.A020.0

F: 73,20 m²

9.02.036
Flur
KA.00.V003.0

F: 25,58 m²

9.01.1019
Treppenhaus
KA.00.T001.0

F: 7,92 m²

8.01.9023
Schacht
KA.00.S002.0

F: 19,15 m²

8.05.021
EDV
KA.00.X081.0

F: 25,66 m²

9.01.1020
Treppenhaus
KA.00.T002.0

F: 8,00 m²

8.01.9024
Schacht
KA.00.S003.0

F: 4,22 m²

1.02.03.25
Putz.
KB.00.R123.2

F: 1,91 m²

1.02.03.203
WC, Bes.
KB.00.R123.3

F: 2,11 m²

1.02.03.202
WC, Bes.
KB.00.R123.4

F: 1,28 m²

1.02.03.300
Automatenzone
KB.00.R123.1

F: 16,71 m²

1.02.06.05_d
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R123.0

F: 14,38 m²

1.02.02.09
U/B, Standard
KB.00.R124.0

F: 15,80 m²

1.02.06.08
U/B, Standard
KB.00.R127.0

F: 15,73 m²

1.02.06.09
U/B, Standard
KB.00.R126.0

F: 15,21 m²

1.02.06.07
U/B, Standard
KB.00.R125.0

F: 15,73 m²

1.04.17.01
Unters., EKG
KB.00.R128.0

F: 1,93 m²

1.02.04.200
WC, Bes.
KB.00.R119.2

F: 2,05 m²

1.02.04.201
WC, Bes.
KB.00.R119.3

F: 18,35 m²

1.02.04.04_b
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R119.0

F: 73,73 m²

9.02.224
Flur
KB.00.V009.0

F: 3,44 m²

1.02.04.26
Kopier
KB.00.R119.1

F: 15,64 m²

1.02.04.08
U/B, Standard
KB.00.R114.0

F: 15,96 m²

1.03.14.03
DR, Ltd. OA_Neuro
KB.00.R118.0

F: 15,47 m²

1.02.04.09
U/B, Standard
KB.00.R115.0

F: 15,47 m²

1.02.04.13
U/B, Standard - PKV
KB.00.R116.0

F: 7,83 m²

8.04.080
UV SV
KB.00.X146.0

F: 15,47 m²

1.04.13.04
Unters., Neurologie
KB.00.R117.0

F: 14,49 m²

1.02.04.14
Pers.aufenth./
Teeküche

KB.00.R091.0

F: 4,13 m²

1.02.04.27
Putz.
KB.00.R093.0

F: 1,93 m²

1.02.04.207
WC, Bes.
KB.00.R092.0

F: 2,05 m²

1.02.04.203
WC, Bes.
KB.00.R092.1

F: 1,44 m²

1.02.04.300
Automatenzone
KB.00.R094.1

F: 16,53 m²

1.02.04.04_g
Warten, Pat. (gehf.)
KB.00.R094.0

F: 12,68 m²

1.02.02.11
U/B, Standard
KB.00.R095.0

F: 15,91 m²

1.02.04.18
DR, Study Nurse
KB.00.R097.0

F: 15,86 m²

1.02.04.23
AR, rein
KB.00.R096.1

F: 17,61 m²

1.02.04.12
U/B, Standard - PKV
KB.00.R096.0

F: 15,73 m²

1.02.04.06
U/B, Standard
KB.00.R099.0

F: 15,71 m²

1.02.04.07
U/B, Standard
KB.00.R098.0

F: 2,84 m²

1.04.14.201
WC, Pers.
KC.00.R016.3

F: 2,84 m²

1.04.14.200
WC, Pers.
KC.00.R016.2

F: 11,66 m²

8.05.023
EDV
KB.00.X076.0

F: 30,31 m²

9.01.1023
Treppenhaus
KB.00.T003.0

F: 25,58 m²

9.01.1024
Treppenhaus
KB.00.T004.0

F: 7,98 m²

8.01.9027
Schacht
KB.00.S002.0

F: 7,92 m²

8.01.9028
Schacht
KB.00.S003.0

F: 6,21 m²

8.03.9006
Schacht
KB.00.S009.0

F: 7,76 m²

8.04.081
UV AV
KC.00.X087.0

F: 7,83 m²

8.04.084
UV SV
KC.00.X135.0

F: 29,00 m²

9.02.322
Windfang
KC.00.V009.2

F: 13,95 m²

8.05.025
EDV
KC.00.X068.0

F: 30,31 m²

9.01.1027
Treppenhaus
KC.00.T005.0

F: 25,58 m²

9.01.1028
Treppenhaus
KC.00.T006.0

F: 7,98 m²

8.01.9031
Schacht
KC.00.S002.0

F: 8,07 m²

8.01.9032
Schacht
KC.00.S003.0

F: 4,32 m²

8.03.9007
Schacht
KC.00.S009.0

F: 2,40 m²

1.04.14.02_b
Umkleide, Pat.
KC.00.R004.0

F: 7,79 m²

8.04.083
UV AV
KC.00.X110.0

F: 7,85 m²

8.04.082
UV SV
KC.00.X134.0

F: 5,24 m²

1.02.01.206
WC, beh.
KC.00.R163.0

F: 9,00 m²

1.02.04.04_d
Warten, Pat. (gehf.)
KC.00.R160.0

F: 77,05 m²

9.02.323
Windfang
KA.00.V011.2

F: 324,23 m²

9.02.330
Flur
KC.00.V009.3

F: 174,31 m²

9.02.331
Flur
KC.00.V009.4

F: 236,30 m²

9.02.328
Flur
KB.00.V013.1

F: 225,05 m²

9.02.329
Flur
KA.00.V011.1

F: 7,76 m²

8.04.077
UV AV
KB.00.X113.0

F: 236,05 m²

3.01.02.02
Cafeteria, Sitzplätze
KC.00.R155.0

F: 11,64 m²

7.06.01.05
UBS
KB.00.R084.0

F: 8,04 m²

3.02.02
Sakristei / Vorbereit.
KA.00.R150.1
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H29
HhAA-HGB-CS-15-000-A_-3-00

H18
HhAA-HGB-CS-15-000-A_-3-00

H18
HhAA-HGB-CS-15-000-A_-3-00

H15
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Projekt-Nr.

DIN A0 (1189x841mm)

Planinhalt:

Bauherr:

Plannummer:

EINGETRAGENE HOEHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSAETZLICH AUF OKFFB!

Index Datum Name Änderung

ENTWURF/ HU-BAU • LPH 3

Sämtliche Höhenkoten beziehen sich auf ± 0,00 = 431,50 ue NN

Leistungsphase:
Planerstellung:

Maßstab: Gefertigt: Geprüft:

Status:

Indexdatum:Index:

Architekt:

Planinhalt:

Baumassnahme:

Datum Modellupload:

Fachplaner:

1 : 200

4 11.10.2019

HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG
ARGE TGA

Cloud 27.09.2019

Cloud 05.10.2019

faktorgrün Landschaftsarchitekten Cloud 16.09.2019

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen

and

11.10.2019

Ebene 0 / Erdgeschoss

HhAA-HGB-CG-00-000-A_-3-04

0533.01

Arthur-Gruber-Straße 70 | 71065 Sindelfingen

Ebene 0 / Erdgeschoss

Danneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart | 053301@emeanf.hdrprojects.com
HDR | h4a GmbH

25.10.2019

Hauptgebäude

Hauptgebäude

Landsberg

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

1 06.05.2019 Fortschreibung der Planung
2 15.05.2019 Fortschreibung der Planung
3 24.05.2019 Designfreeze
4 11.10.2019 Abgabe Entwurf / HU-Bau • LPH 3

31.01.2020 31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020
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Übergabe 
Schleuse 
Versorgung

Hof Hof Hof

Durchreiche

1.09.59-64
Diktatplätze
F: 14,45m² 1.09.52-56

Diktatplätze
F: 10,25m²

F: 45,85 m²

1.07.04.01
Warten, Pat. (lieg.)
KD.01.R065.0

F: 3,11 m²

1.07.04.11_a
Schleuse
KD.01.R004.3

F: 12,60 m²

1.07.04.12
DR, Leitende MTA
KD.01.R017.0

F: 17,43 m²

1.07.04.13
Pers.aufenth./ Teeküche
KD.01.R026.0 F: 14,98 m²

1.07.04.14_a
Umkl., Pers. D
KD.01.R004.0

F: 12,49 m²

1.07.04.15_a
Umkl., Pers. H
KD.01.R003.0

F: 6,75 m²

1.07.04.16
AR, unrein
KD.01.R020.0

F: 56,40 m²

1.07.04.17
Lager, Mat.
KD.01.R019.0

F: 7,34 m²

1.07.04.18
Putz.
KD.01.R021.0

F: 40,93 m²

1.07.04.02_a
Unters., LHKM
KD.01.R014.0

F: 42,81 m²

1.07.04.03_a
Unters., LHKM
KD.01.R022.0

F: 20,48 m²

1.07.04.04
Schaltraum
KD.01.R016.1

F: 56,44 m²

1.07.04.05_a
Unters., LHKM
KD.01.R016.0

F: 16,27 m²

1.07.04.06
Schaltraum
KD.01.R022.1

F: 14,82 m²

1.07.04.07
Vorbereit., Pat.
KD.01.R024.0

F: 4,81 m²

1.07.04.08
Waschen, Pers.
KD.01.R023.0

F: 3,72 m²

1.07.04.09
Waschen, Pers.
KD.01.R015.0

F: 34,30 m²

1.09.01
Stützp., Aufwachraum
KD.01.R085.3

F: 24,68 m²

1.09.10
Schleusenplatz, Pat.
KD.01.R084.0

F: 24,38 m²

1.09.11
Schleusenplatz, Pat.
KD.01.R083.0

F: 24,68 m²

1.09.12
Schleusenplatz, Pat.
KD.01.R082.0

F: 12,28 m²

1.09.14
Warten, Schleusungszone
KD.01.R078.0

F: 66,08 m²

1.09.15
Stellpl., Betten
KD.01.R080.0

F: 1,41 m²

1.09.16
Lager, Wäsche
KD.01.R085.4

F: 46,10 m²

1.09.17
OP, asept. (1a)
KE.01.R040.0

F: 46,11 m²

1.09.18
OP, asept.
KE.01.R036.0

F: 46,10 m²

1.09.19
OP, asept.
KE.01.R016.0

F: 124,84 m²

1.09.02
Aufwachraumzone
KD.01.R086.0

F: 46,93 m²

1.09.20
OP, asept.
KE.01.R013.0

F: 46,10 m²

1.09.21
OP, asept.
KD.01.R057.0

F: 46,11 m²

1.09.22
OP, asept.
KD.01.R053.0

F: 46,11 m²

1.09.23
OP, asept.
KD.01.R032.0

F: 48,99 m²

1.09.24
OP, asept.
KE.01.R033.0

F: 46,93 m²

1.09.25
OP, asept. (1a)
KE.01.R043.0

F: 48,99 m²

1.09.26
OP, asept.
KD.01.R050.0

F: 74,57 m²

1.09.27_a
OP, Hybrid
KD.01.R037.0

F: 38,52 m²

1.09.03
Einzelplatz, Aufwachraum
KD.01.R085.1

F: 14,85 m²

1.09.30
Einleitung, Anä.
KE.01.R039.0

F: 16,43 m²

1.09.31
Einleitung, Anä.
KE.01.R037.0

F: 16,42 m²

1.09.32
Einleitung, Anä.
KE.01.R032.0

F: 14,85 m²

1.09.33
Einleitung, Anä.
KE.01.R017.0

F: 16,40 m²

1.09.34
Einleitung, Anä.
KE.01.R012.0

F: 16,40 m²

1.09.35
Einleitung, Anä.
KE.01.R044.0

F: 16,23 m²

1.09.36
Einleitung, Anä.
KD.01.R056.0

F: 16,43 m²

1.09.37
Einleitung, Anä.
KD.01.R054.0

F: 16,42 m²

1.09.38
Einleitung, Anä.
KD.01.R049.0

F: 14,85 m²

1.09.39
Einleitung, Anä.
KD.01.R033.0

F: 14,16 m²

1.09.04
Einzelplatz, Aufwachraum
KD.01.R075.0

F: 16,21 m²

1.09.40
Einleitung, Anä.
KD.01.R036.0

F: 2,03 m²

1.09.41_a
Waschen, Pers.
KE.01.R041.0

F: 2,03 m²

1.09.42_a
Waschen, Pers.
KE.01.R034.0

F: 1,92 m²

1.09.43_a
Waschen, Pers.
KE.01.R014.0

F: 2,37 m²

1.09.44
Waschen, Pers.
KD.01.R058.0

F: 2,03 m²

1.09.45_a
Waschen, Pers.
KD.01.R051.0

F: 3,99 m²

1.09.46
Waschen, Pers.
KD.01.R038.0

F: 18,83 m²

1.09.47
DR, Funktionsdienst
KD.01.R062.0

F: 11,85 m²

1.09.48
DR,
Funktionsdienst

KD.01.R027.0

F: 19,00 m²

1.09.49
OP Manager
KE.01.R011.0

F: 14,13 m²

1.09.05
Einzelplatz, Aufwachraum
KD.01.R076.0

F: 5,45 m²

1.09.06
AR, unrein
KD.01.R085.5

F: 49,84 m²

1.09.69_a
Lager, OP-Lafetten
KD.01.R060.0

F: 13,40 m²

1.09.07
Pers.aufenth./
Teeküche

KD.01.R082.1

F: 11,40 m²

1.09.73_a
Lager, Anä.
KE.01.R025.0

F: 16,12 m²

1.09.77
Lager, Mat.
KE.01.R028.0

F: 34,16 m²

1.09.79
Lager, Gerät
KE.01.R038.0

F: 9,48 m²

1.09.08
Lafettenreinigung
KD.01.R013.0

F: 17,54 m²

1.09.80
Lager, Gerät
KE.01.R018.0

F: 16,62 m²

1.09.81
Lager, Gerät
KE.01.R018.1

F: 16,61 m²

1.09.82
Lager, Gerät
KD.01.R055.1

F: 17,55 m²

1.09.83
Lager, Gerät
KD.01.R055.0

F: 34,31 m²

1.09.84
Lager, Gerät
KD.01.R034.0

F: 19,69 m²

1.09.85_a
Lager, Sterilgut
KE.01.R030.0

F: 19,21 m²

1.09.86
Lager, Hybrid OP
KD.01.R039.0

F: 23,04 m²

1.09.09
Schleusenplatz, Pat.
KD.01.R085.0

F: 16,51 m²

1.09.90
Putz.
KE.01.R027.0

F: 9,89 m²

1.09.91
Putz.
KD.01.R043.0

F: 4,60 m²

1.09.100_a
Lager, Mat.
KE.01.R026.0

F: 14,28 m²

1.09.101
Lager, Sterilgut
KD.01.R047.0

F: 16,93 m²

1.09.102
Leitstelle / Stützp.
KD.01.R001.0

F: 57,82 m²

1.09.104
Liegeraum, Amb. OP
KD.01.R066.1

F: 45,82 m²

1.09.105
Liegeraum, Amb. OP
KD.01.R066.0

F: 31,82 m²

1.09.106
Liegeraum, Amb. OP
KD.01.R068.0

F: 7,92 m²

1.09.107_a
Bespr. Arzt-Pat.
KD.01.R002.0

F: 3,23 m²

1.09.108
Umkl., Pat.
KD.01.R007.0

F: 3,23 m²

1.09.109
Umkl., Pat.
KD.01.R006.0

F: 3,23 m²

1.09.110
Umkl., Pat.
KD.01.R005.0

F: 5,70 m²

1.09.111_a
Patientenspinde
KD.01.R011.0

F: 12,65 m²

1.09.112
DR, Arzt
KD.01.R064.1

F: 16,31 m²

1.09.113
AR, rein
KD.01.R081.0

F: 15,09 m²

1.09.114
AR, unrein
KD.01.R063.0

F: 17,63 m²

1.09.115_a
Lager, Mat. / Gerät
KD.01.R025.0

F: 8,73 m²

1.09.116
Teeküche, Pat.
KD.01.R064.0

F: 18,04 m²

1.09.92
Schleusenplatz,
Pat.

KD.01.R012.0

F: 46,93 m²

1.09.93
OP, asept.
KD.01.R030.0

F: 48,99 m²

1.09.94_a
OP (Ausbaureserve)
KE.01.R023.0

F: 17,07 m²

1.09.95
Einleitung, Anä.
KD.01.R029.0

F: 1,98 m²

1.09.96_a
Waschen, Pers.
KD.01.R030.1

F: 7,99 m²

1.09.99
Lager, Anä.
KD.01.R044.0

F: 40,81 m²

1.06.01
Probenannahme
KF.01.R025.0

F: 38,45 m²

1.06.10
Labor, PCR / Immunfluoreszenz
KF.01.R020.0

F: 27,41 m²

1.06.11
Labor, Mikroskopie
KF.01.R021.0

F: 41,57 m²

1.06.12
Blutbank
KF.01.R001.0

F: 24,18 m²

1.06.13
DR, Chefarzt
KF.01.R012.0

F: 16,12 m²

1.06.14
Sekret., Ärztl. Dienst
KF.01.R011.0

F: 16,12 m²

1.06.15
DR, Arzt
KF.01.R013.0

F: 15,86 m²

1.06.16
DR, Arzt
KF.01.R014.0

F: 12,48 m²

1.06.17
DR, Leitende MTA
KF.01.R010.0

F: 28,92 m²

1.06.18
Besprech.
KF.01.R009.0

F: 20,14 m²

1.06.02
Warten, Pat. (gehf.)
KF.01.R028.0

F: 15,77 m²

1.06.21
Kühlung
KF.01.R004.0

F: 11,90 m²

1.06.22
AR, unrein
KF.01.R002.0

F: 22,95 m²

1.06.23
Lager, Mat.
KF.01.R021.1

F: 15,09 m²

1.06.24
Lager, Kühlraum
KF.01.R017.2

F: 10,85 m²

1.06.25
Lager, Verpackungsmat.
KF.01.R003.0

F: 4,17 m²

1.06.26
Putz.
KF.01.R006.0

F: 3,00 m²

1.06.03
Phlebotomie
KF.01.R031.0

F: 318,72 m²

1.06.04
Labor, Automatenzone
KF.01.R023.0

F: 30,63 m²

1.06.05
Labor, Hämatologie
KF.01.R023.1

F: 104,84 m²

1.06.07
Labor, Mikrobiologie
KF.01.R017.0

F: 7,35 m²

1.06.08
Schleuse, Pers.
KF.01.R017.1

F: 0,71 m²

1.06.09
Schleuse, Mat.
KF.01.R015.0

F: 91,63 m²

9.02.187
Flur
KD.01.V014.1

F: 2,93 m²

1.06.202
WC, Pers.
KF.01.R018.0

F: 4,56 m²

1.09.200
WC, Pers.
KD.01.R085.2

F: 2,20 m²

1.09.202
WC, Pat.
KD.01.R010.0

F: 2,20 m²

1.09.203
WC, Pat.
KD.01.R009.0

F: 2,20 m²

1.09.204
WC, Pat.
KD.01.R008.0

F: 21,19 m²

1.09.78
Lager, Mat.
KD.01.R041.0

F: 46,11 m²

1.09.94_b
OP (Ausbaureserve)
KE.01.R020.0

F: 16,42 m²

1.09.94_c
Einleitung (Ausbaureserve)
KE.01.R024.0

F: 16,43 m²

1.09.94_d
Einleitung (Ausbaureserve)
KE.01.R019.0

F: 2,03 m²

1.09.94_e
Waschplatz (Ausbaureserve)
KE.01.R022.0

F: 1,92 m²

1.09.94_f
Waschplatz (Ausbaureserve)
KE.01.R021.0

F: 7,99 m²

1.09.85_b1.09.85_b
Lager,
Sterilgut

KD.01.R045.0

F: 11,69 m²

1.09.73_b
Lager, Anä.
KD.01.R040.0

F: 2,44 m²

1.09.85_c
Lager, Sterilgut
KE.01.R031.0

F: 2,44 m²

1.09.85_d
Lager, Sterilgut
KE.01.R029.0

F: 2,29 m²

1.09.85_e
Lager, Sterilgut
KD.01.R048.0

F: 2,29 m²

1.09.85_f
Lager, Sterilgut
KD.01.R046.0

F: 23,95 m²

1.09.69_b
Lager, OP-Lafetten
KD.01.R059.0

F: 1,98 m²

1.09.42_b
Waschen, Pers.
KE.01.R035.0

F: 6,36 m²

1.09.100_b
Lager, Mat.
KD.01.R042.0

F: 1,98 m²

1.09.45_b
Waschen, Pers.
KD.01.R052.0

F: 1,98 m²

1.09.43_b
Waschen, Pers.
KE.01.R042.0

F: 1,99 m²

1.09.41_b
Waschen, Pers.
KE.01.R015.0

F: 1,98 m²

1.09.96_b
Waschen, Pers.
KD.01.R031.0

F: 2,61 m²

1.07.04.11_b
Schleuse
KD.01.R004.4

F: 2,54 m²

1.07.04.11_c
Schleuse
KD.01.R003.3

F: 2,54 m²

1.07.04.11_d
Schleuse
KD.01.R003.4

F: 228,52 m²

9.02.123
Flur
KD.01.V011.0

F: 45,00 m²

9.02.115
Flur
KD.01.V003.0

F: 241,72 m²

9.02.129
Flur
KE.01.V005.0

F: 53,47 m²

9.02.125
Flur
KE.01.V001.0

F: 116,50 m²

9.02.122
Flur
KD.01.V010.0

F: 12,98 m²

9.02.114
Flur
KD.01.V002.0

F: 55,98 m²

9.02.116
Flur
KD.01.V004.0

F: 34,58 m²

9.02.118
Flur
KD.01.V006.0

F: 123,11 m²

9.02.121
Flur
KD.01.V009.0

F: 122,83 m²

9.02.128
Flur
KE.01.V004.0

F: 199,87 m²

9.02.126
Flur
KE.01.V002.0

F: 99,29 m²

9.02.120
Flur
KD.01.V008.0

F: 16,53 m²

1.09.13
Schleusenplatz, Pat.
KE.01.R048.0

F: 48,13 m²

1.09.28
OP, sept.
KE.01.R009.0

F: 14,22 m²

1.09.29_a1.09.29_a
Einleitung /
Schleuse,
sept. OP

KE.01.R005.0

F: 23,44 m²

1.09.50
DR, Arzt
KE.01.R046.0

F: 23,80 m²

1.09.51
DR, Arzt
KE.01.R046.1

F: 26,26 m²

1.09.65
Besprech., Pers.
KE.01.R002.0

F: 45,45 m²

1.09.66
Pers.aufenth./
Teeküche

KE.01.R001.0

F: 68,63 m²

1.09.67_a
Umkl., Pers. D
KE.01.R045.0

F: 36,78 m²

1.09.68_a
Umkl., Pers. H
KE.01.R047.0

F: 26,38 m²

1.09.70
Geräteaufbereit., Anä.
KE.01.R008.0

F: 22,76 m²

1.09.71
Wartung, Med.-tech. Gerät
KE.01.R007.0

F: 18,14 m²

1.09.72
Lager, Anä.
KE.01.R010.0

F: 15,69 m²

1.09.74
Lager, Konsignation
KE.01.R049.0

F: 16,05 m²

1.09.75
Lager, Konsignation
KE.01.R049.1

F: 18,72 m²

1.09.76
Lager, Konsignation
KE.01.R049.2

F: 39,17 m²

1.09.87
Schleuse, Vers.
KE.01.R054.0

F: 51,67 m²

1.09.88
Schleuse, Ents.
KE.01.R051.0 F: 6,20 m²

1.09.89
Abwurf, Schleuse
KE.01.R006.0

F: 30,86 m²

1.06.19
Pers.aufenth./ Teeküche
KF.01.R007.0

F: 8,03 m²

1.06.20
Kittelumkleide
KF.01.R005.0

F: 3,00 m²

1.06.200
WC, Pers.
KF.01.R029.0

F: 2,93 m²

1.06.201
WC, Pers.
KF.01.R019.0

F: 12,60 m²

1.09.94_g
OP (Ausbaureserve)
KE.01.R048.1

F: 41,29 m²

1.09.94_i
OP (Ausbaureserve)
KE.01.R055.0

F: 7,17 m²

1.09.94_h
Waschen
KE.01.R004.0

F: 3,00 m²

1.06.204
WC, Pat.
KF.01.R030.0

F: 11,54 m²

1.09.118
Technik - OP, Hybrid
KD.01.R035.0

F: 16,20 m²

1.09.27_b
Schaltraum
KD.01.R037.1

F: 62,32 m²

9.02.133
Flur
KF.01.V003.0

F: 48,16 m²

9.02.131
Flur
KF.01.V001.0

F: 38,07 m²

9.02.132
Flur
KF.01.V002.0

F: 131,13 m²

9.02.127
Flur
KE.01.V003.0

F: 88,67 m²

9.02.119
Flur
KD.01.V007.0

F: 38,86 m²

1.09.117
Umbetten
KE.01.R056.0

F: 70,42 m²

9.02.113
Flur
KD.01.V001.0

F: 54,75 m²

9.02.124
Flur
KD.01.V008.1

F: 79,25 m²

9.02.117
Flur
KD.01.V005.0

F: 2,11 m²

1.07.04.14_b
Nasszelle
KD.01.R004.2

F: 2,05 m²

1.07.04.14_c
Nasszelle
KD.01.R004.1

F: 2,12 m²

1.07.04.15_b
Nasszelle
KD.01.R003.1

F: 1,94 m²

1.07.04.15_c
Nasszelle
KD.01.R003.2

F: 7,18 m²

1.09.67_b
Schleuse
KE.01.R045.1

F: 5,52 m²

1.09.67_c
Schleuse
KE.01.R045.2

F: 20,87 m²

1.09.67_d
Nasszelle
KE.01.R045.3

F: 12,08 m²

1.09.67_e
Nasszelle
KE.01.R045.4

F: 13,47 m²

1.09.68_b
Nasszelle
KE.01.R047.1

F: 12,22 m²

1.09.68_c
Nasszelle
KE.01.R047.2F: 6,73 m²

1.09.68_d
Schleuse
KE.01.R047.3

F: 5,30 m²

1.09.68_e
Schleuse
KE.01.R047.4

F: 23,52 m²

9.02.130
Flur
KE.01.V006.0

F: 26,26 m²

9.02.253
Flur
KE.01.V007.0

F: 75,93 m²

9.02.254
Flur
KE.01.V008.0

F: 74,04 m²

9.02.255
Flur
KD.01.V013.0

F: 45,07 m²

9.02.256
Flur
KD.01.V014.0

F: 26,82 m²

1.07.04.05_b
Technik, LHKM
KD.01.R016.2

F: 13,68 m²

1.07.04.03_b
Technik, LHKM
KD.01.R022.2

F: 13,82 m²

1.07.04.02_b
Technik, LHKM
KD.01.R014.1

F: 5,70 m²

1.09.111_b
Patientenspinde
KD.01.R011.1

F: 5,70 m²

1.09.111_c
Patientenspinde
KD.01.R011.2

F: 21,47 m²

9.01.1055
Treppenhaus
KF.01.T012.0

F: 21,26 m²

9.01.1053
Treppenhaus
KE.01.T013.0

F: 21,26 m²

9.01.1049
Treppenhaus
KD.01.T014.0

F: 35,53 m²

9.01.1050
Treppenhaus
KD.01.T015.0

F: 21,11 m²

9.01.1056
Treppenhaus
KF.01.T016.0

F: 21,12 m²

9.01.1054
Treppenhaus
KE.01.T017.0

F: 21,12 m²

9.01.1051
Treppenhaus
KD.01.T018.0

F: 14,62 m²

9.01.2086
Aufzug H1
KD.01.A027.0

F: 17,33 m²

8.03.9031
Schacht
KE.01.S001.0

F: 16,96 m²

8.03.9027
Schacht
KD.01.S005.0

F: 35,32 m²

9.01.1052
Treppenhaus
KD.01.T019.0

F: 5,31 m²

9.01.2088
Aufzug Sterilgut
KE.01.A029.0

F: 4,81 m²

9.01.2087
Aufzug Sterilgut
KE.01.A028.0

F: 4,13 m²

8.01.9066
Schacht
KF.01.S001.0

F: 3,28 m²

8.01.9068
Schacht
KF.01.S003.0

F: 5,31 m²

9.01.2089
Aufzug Sterilgut
KE.01.A030.0

F: 2,36 m²

8.01.9060
Schacht
KD.01.S004.0

F: 2,36 m²

8.01.9063
Schacht
KE.01.S002.0

F: 3,14 m²

8.01.9059
Schacht
KD.01.S003.0

F: 4,30 m²

8.01.9062
Schacht
KD.01.S010.0

F: 4,15 m²

8.01.9065
Schacht
KE.01.S004.0

F: 17,88 m²

8.03.9026
Schacht
KD.01.S002.0

F: 5,75 m²

8.01.9067
Schacht
KF.01.S002.0

F: 5,75 m²

8.01.9064
Schacht
KE.01.S003.0

F: 5,75 m²

8.01.9061
Schacht
KD.01.S009.0

F: 7,28 m²

8.03.9029
Schacht
KD.01.S007.0

F: 7,28 m²

8.03.9030
Schacht
KD.01.S008.0

F: 22,80 m²

8.03.9032
Schacht
KF.01.S004.0

F: 3,15 m²

8.03.9028
Schacht
KD.01.S006.0

F: 3,85 m²

8.01.9058
Schacht
KD.01.S001.0

F: 18,70 m²

1.09.115_b
Lager, Mat. /
Gerät

KD.01.R065.1

F: 10,46 m²

1.09.107_b
Stellpl. Lafetten
KD.01.R002.1

F: 31,84 m²

1.09.94_j
Umbetten
KE.01.R002.1

F: 7,58 m²

1.09.29_b
Ausfahrt, Entsorgung
KE.01.R006.1

F: 21,02 m²

9.02.303
Flur
KE.01.V001.1

F: 38,16 m²

9.02.334
Flur
KE.01.V001.2
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F: 16,23 m²

2.01.11.64
UBS
KA.01.R083.0

F: 74,77 m²

1.09.103
Aufenthalt, Pat.
KC.01.R104.0

F: 11,47 m²

2.04.01.01_a
Leitstelle / Stützp.
KA.01.R017.1

F: 18,69 m²

2.04.01.10
Beh., Dialyse
KA.01.R015.0

F: 17,81 m²

2.04.01.11
Beh., Dialyse
KA.01.R013.0

F: 4,19 m²

2.04.01.12
Schleuse
KA.01.R014.0

F: 4,41 m²

2.04.01.13
Schleuse
KA.01.R013.1

F: 20,71 m²

2.04.01.14
Beh., Katheter
KA.01.R006.0

F: 21,72 m²

2.04.01.15
Beh., Peritonealdial.
KA.01.R005.0

F: 29,90 m²

2.04.01.16
Beh., Apherese
KA.01.R019.0

F: 16,38 m²

2.04.01.17
U/B, Standard
KA.01.R008.0

F: 20,46 m²

2.04.01.18
Pers.aufenth./ Teeküche
KA.01.R011.0

F: 13,86 m²

2.04.01.19
DR, Pflege
KA.01.R010.0

F: 11,93 m²

2.04.01.02
Warten, Pat.
(gehf.)

KA.01.R007.0

F: 16,57 m²

2.04.01.20
DR, Arzt
KA.01.R009.0

F: 14,99 m²

2.04.01.21
AR, rein
KA.01.R017.0

F: 5,28 m²

2.04.01.22
AR, unrein
KA.01.R018.0

F: 20,38 m²

2.04.01.24
Lager, Mat.
KA.01.R027.0

F: 11,22 m²

2.04.01.25
Teeküche, Pat.
KA.01.R023.0

F: 39,51 m²

2.04.01.26
Geräteaufbereit.,
rein / unrein

KA.01.R025.0

F: 21,35 m²

2.04.01.27_a
Lager, Dialysat
KA.01.R026.0

F: 14,28 m²

2.04.01.28
Ents.
KA.01.R030.0

F: 8,50 m²

2.04.01.29
Putz.
KA.01.R029.0

F: 16,70 m²

2.04.01.03
Warten, Pat. (lieg.)
KA.01.R024.0

F: 12,36 m²

2.04.01.04
Garderobe, Pat.
KA.01.R022.0

F: 33,52 m²

2.04.01.05
Beh., Dialyse
KA.01.R018.1

F: 7,09 m²

2.04.01.06
Schleuse
KA.01.R018.2

F: 45,52 m²

2.04.01.07
Beh., Dialyse
KA.01.R019.2

F: 36,67 m²

2.04.01.08
Beh., Dialyse
KA.01.R019.1

F: 43,07 m²

2.04.01.09
Beh., Dialyse
KA.01.R019.3

F: 23,13 m²

2.03.02.01
Leitstelle / Stützp.
KA.01.R039.0 F: 3,27 m²

2.03.02.10
Nasszelle
KA.01.R041.1

F: 4,01 m²

2.03.02.11
Nasszelle
KA.01.R082.1

F: 4,56 m²

2.03.02.12
Nasszelle
KA.01.R080.1

F: 5,75 m²

2.03.02.13
Nasszelle
KA.01.R055.1

F: 3,62 m²

2.03.02.14
Nasszelle
KA.01.R035.1

F: 5,17 m²

2.03.02.15
Schleuse
KA.01.R082.2

F: 5,06 m²

2.03.02.16
Schleuse
KA.01.R080.2

F: 3,75 m²

2.03.02.17
Schleuse
KA.01.R041.2

F: 3,75 m²

2.03.02.18
Schleuse
KA.01.R042.2

F: 5,52 m²

2.03.02.19
Schleuse
KA.01.R035.2

F: 22,66 m²

2.03.02.02
Leitstelle / Stützp.
KA.01.R044.0

F: 6,31 m²

2.03.02.20
Schleuse
KA.01.R055.2

F: 32,39 m²

2.03.02.21
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R034.0

F: 32,39 m²

2.03.02.22
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R033.0

F: 32,27 m²

2.03.02.23
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R054.0

F: 31,68 m²

2.03.02.24
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R053.0

F: 31,23 m²

2.03.02.25
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R036.0

F: 31,44 m²

2.03.02.26
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R037.0

F: 31,44 m²

2.03.02.27
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R046.0

F: 31,46 m²

2.03.02.28
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R047.0

F: 32,03 m²

2.03.02.29
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R086.0

F: 20,58 m²

2.03.02.03
1-Bett-Zi., IMC
KA.01.R035.0

F: 31,55 m²

2.03.02.30
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R087.0

F: 3,30 m²

2.03.02.33
Nasszelle
KA.01.R033.1

F: 3,58 m²

2.03.02.34
Nasszelle
KA.01.R034.1

F: 3,46 m²

2.03.02.35
Nasszelle
KA.01.R053.1

F: 3,57 m²

2.03.02.36
Nasszelle
KA.01.R054.1

F: 3,46 m²

2.03.02.37
Nasszelle
KA.01.R037.1

F: 3,46 m²

2.03.02.38
Nasszelle
KA.01.R036.1

F: 3,46 m²

2.03.02.39
Nasszelle
KA.01.R046.1

F: 27,94 m²

2.03.02.04
1-Bett-Zi., IMC
KA.01.R055.0

F: 3,46 m²

2.03.02.40
Nasszelle
KA.01.R047.1

F: 3,69 m²

2.03.02.41
Nasszelle
KA.01.R086.1

F: 3,30 m²

2.03.02.42
Nasszelle
KA.01.R087.1

F: 26,91 m²

2.03.02.45
Pers.aufenth./
Teeküche

KA.01.R048.0

F: 19,45 m²

2.03.02.46
DR, Pflege
KA.01.R032.0

F: 20,26 m²

2.03.02.47
DR, OA / FA
KA.01.R051.0

F: 24,64 m²

2.03.02.48
DR, Arzt
KA.01.R052.0

F: 8,78 m²

2.03.02.49
Notumkleide
KA.01.R070.0

F: 21,37 m²

2.03.02.05
1-Bett-Zi., IMC
KA.01.R082.0

F: 15,17 m²

2.03.02.50_a
AR, rein
KA.01.R039.1

F: 6,72 m²

2.03.02.51_a
AR, unrein
KA.01.R038.0

F: 10,92 m²

2.03.02.52_a
Lager, Mat.
KA.01.R040.0

F: 32,12 m²

2.03.02.53_a
Lager, Gerät
KA.01.R088.0

F: 16,74 m²

2.03.02.54
Teeküche, Pat.
KA.01.R081.0

F: 14,97 m²

2.03.02.55
Umkl., Bes.
KA.01.R089.0

F: 12,25 m²

2.03.02.58_a
Besprech., Angeh.
KA.01.R089.2

F: 21,16 m²

2.03.02.06
1-Bett-Zi., IMC
KA.01.R080.0

F: 4,40 m²

2.03.02.60
Putz.
KA.01.R084.0

F: 21,38 m²

2.03.02.07
1-Bett-Zi., IMC
KA.01.R041.0

F: 21,38 m²

2.03.02.08
1-Bett-Zi., IMC
KA.01.R042.0

F: 3,27 m²

2.03.02.09
Nasszelle
KA.01.R042.1

F: 25,36 m²

2.03.01.01
Leitstelle / Stützp.
KB.01.R011.0

F: 23,78 m²

2.03.01.10
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R017.0

F: 23,78 m²

2.03.01.11
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R018.0

F: 23,14 m²

2.03.01.12
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R019.0

F: 21,51 m²

2.03.01.13
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R029.0

F: 21,78 m²

2.03.01.14
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R030.0

F: 22,57 m²

2.03.01.15
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R008.0

F: 23,58 m²

2.03.01.16
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R005.0

F: 14,75 m²

2.03.01.17
Schleuse
KB.01.R012.1

F: 14,50 m²

2.03.01.18
Schleuse
KB.01.R023.1

F: 20,01 m²

2.03.01.02
Leitstelle / Stützp.
KB.01.R024.0

F: 6,81 m²

2.03.01.20
Schleuse
KB.01.R069.1

F: 7,59 m²

2.03.01.21
Schleuse
KB.01.R014.1

F: 7,06 m²

2.03.01.22
Schleuse
KB.01.R015.1

F: 7,29 m²

2.03.01.23
Schleuse
KB.01.R016.1

F: 7,59 m²

2.03.01.24
Schleuse
KB.01.R017.1

F: 7,29 m²

2.03.01.25
Schleuse
KB.01.R018.1

F: 7,59 m²

2.03.01.26
Schleuse
KB.01.R019.1

F: 21,49 m²

2.03.01.03
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R009.0

F: 7,38 m²

2.03.01.30
Schleuse
KB.01.R005.1

F: 41,39 m²

2.03.01.31
2-Bett-Zi., ITS
KB.01.R004.0

F: 41,19 m²

2.03.01.32
2-Bett-Zi., ITS
KB.01.R003.0

F: 41,58 m²

2.03.01.33
2-Bett-Zi., ITS
KB.01.R070.0

F: 40,71 m²

2.03.01.34
2-Bett-Zi., ITS
KB.01.R071.0

F: 20,35 m²

2.03.01.35_a
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R022.0

F: 20,35 m²

2.03.01.36_a
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R023.0

F: 20,35 m²

2.03.01.37_a
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R013.0

F: 20,40 m²

2.03.01.38_a
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R012.0

F: 23,90 m²

2.03.01.39
Intervention, Intensivstation
KB.01.R006.0

F: 21,76 m²

2.03.01.04
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R010.0

F: 23,48 m²

2.03.01.40
Intervention, Intensivstation
KB.01.R068.0

F: 14,33 m²

2.03.01.42
DR, Pflege
KB.01.R011.2

F: 18,70 m²

2.03.01.43
DR, OA / FA
KA.01.R059.0

F: 15,80 m²

2.03.01.44
DR, Arzt
KB.01.R067.0

F: 17,55 m²

2.03.01.45
DR, Arzt
KA.01.R060.0

F: 8,91 m²

2.03.01.46
Notumkleide
KA.01.R071.0

F: 17,79 m²

2.03.01.48_a
AR, rein
KB.01.R011.1

F: 7,56 m²

2.03.01.49_a
AR, unrein
KB.01.R028.0

F: 20,45 m²

2.03.01.05
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R007.0

F: 20,82 m²

2.03.01.50
Lager, Mat.
KB.01.R075.0

F: 34,07 m²

2.03.01.51_a
Lager, Gerät
KA.01.R061.0

F: 12,81 m²

2.03.01.52
Teeküche, Pat.
KB.01.R025.0

F: 18,59 m²

2.03.01.53
Umkl., Bes.
KB.01.R072.0

F: 25,19 m²

2.03.01.54
Umkl., Bes.
KB.01.R079.0

F: 12,30 m²

2.03.01.55
Abschiedsraum,
Angeh.

KB.01.R081.0
F: 10,01 m²

2.03.01.56
Besprech., Angeh.
KB.01.R001.0 F: 14,88 m²

2.03.01.57
Besprech., Angeh.
KB.01.R072.2

F: 15,68 m²

2.03.01.58
Ents.
KB.01.R073.0

F: 5,28 m²

2.03.01.59
Putz.
KA.01.R092.0

F: 24,19 m²

2.03.01.06
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R069.0

F: 23,78 m²

2.03.01.07
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R014.0

F: 23,78 m²

2.03.01.08
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R015.0

F: 23,78 m²

2.03.01.09
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R016.0

F: 22,79 m²

1.03.02.01
DR, Chefarzt_Anästh.
KA.01.R062.0

F: 13,84 m²

1.03.02.10
DR, OA / FA_Anästh.
KB.01.R094.0

F: 13,84 m²

1.03.02.11
DR, OA / FA_Anästh.
KA.01.R105.0

F: 15,96 m²

1.03.02.12
DR, OA / FA_Anästh.
KA.01.R001.0

F: 14,69 m²

1.03.02.13
DR, OA / FA_Anästh.
KA.01.R103.0

F: 21,70 m²

1.03.02.14
DR, OA / FA_Anästh.
KB.01.R002.0

F: 17,17 m²

1.03.02.15
DR, OA / FA_Anästh.
KA.01.R093.0

F: 14,65 m²

1.03.02.16
DR, OA / FA_Anästh.
KB.01.R096.0

F: 21,19 m²

1.03.02.18
DR, Arzt (Großraum)_Anästh.
KA.01.R104.0

F: 22,44 m²

1.03.02.19
DR, Arzt (Großraum)_Anästh.
KC.01.R112.0

F: 15,70 m²

1.03.02.02
Sekret., Ärztl.
Dienst_Anästh.

KA.01.R063.0

F: 21,19 m²

1.03.02.20
DR, Arzt (Großraum)_Anästh.
KB.01.R095.0

F: 16,51 m²

1.03.02.03
DR, Ltd. OA_Anästh.
KA.01.R069.0

F: 16,35 m²

1.03.02.04
DR, Ltd. OA_Anästh.
KA.01.R067.0

F: 14,85 m²

1.03.02.05
DR, Ltd. OA_Anästh.
KA.01.R064.0

F: 17,76 m²

1.03.02.06
DR, Ltd. OA_Anästh.
KA.01.R066.0

F: 14,63 m²

1.03.02.09
DR, OA / FA_Anästh.
KA.01.R090.0

F: 29,99 m²

2.01.15.01
Leitstelle / Stützp.
KB.01.R036.0

F: 5,31 m²

2.01.15.10
Nasszelle
KB.01.R048.1

F: 15,26 m²

2.01.15.08
1-Bett-Zi.
KB.01.R047.0

F: 5,99 m²

2.01.15.12
Schleuse
KB.01.R048.2

F: 5,94 m²

2.01.15.13
Schleuse
KB.01.R047.2

F: 22,91 m²

2.01.15.14
2-Bett-Zi.
KB.01.R056.0

F: 22,75 m²

2.01.15.15
2-Bett-Zi.
KB.01.R055.0

F: 23,47 m²

2.01.15.16
2-Bett-Zi.
KB.01.R052.0

F: 23,16 m²

2.01.15.17
2-Bett-Zi.
KB.01.R043.0

F: 23,08 m²

2.01.15.18
2-Bett-Zi.
KB.01.R021.0

F: 23,46 m²

2.01.15.19
2-Bett-Zi.
KB.01.R051.0

F: 14,43 m²

2.01.15.02
1-Bett-Zi.
KB.01.R045.0

F: 23,33 m²

2.01.15.20
2-Bett-Zi.
KB.01.R050.0

F: 24,03 m²

2.01.15.21
2-Bett-Zi.
KB.01.R049.0

F: 24,21 m²

2.01.15.22
2-Bett-Zi.
KB.01.R058.0

F: 22,83 m²

2.01.15.23
2-Bett-Zi.
KB.01.R059.0

F: 23,33 m²

2.01.15.24
2-Bett-Zi.
KB.01.R053.0

F: 23,71 m²

2.01.15.25
2-Bett-Zi.
KB.01.R060.0

F: 23,73 m²

2.01.15.26
2-Bett-Zi.
KB.01.R061.0

F: 23,08 m²

2.01.15.27
2-Bett-Zi.
KB.01.R038.0

F: 23,23 m²

2.01.15.28
2-Bett-Zi.
KB.01.R039.0

F: 23,76 m²

2.01.15.29
2-Bett-Zi.
KB.01.R040.0

F: 15,51 m²

2.01.15.03
1-Bett-Zi.
KB.01.R044.0

F: 3,74 m²

2.01.15.30
Nasszelle
KB.01.R056.1

F: 3,76 m²

2.01.15.31
Nasszelle
KB.01.R055.1

F: 4,05 m²

2.01.15.32
Nasszelle
KB.01.R052.1

F: 3,63 m²

2.01.15.33
Nasszelle
KB.01.R043.1

F: 3,69 m²

2.01.15.34
Nasszelle
KB.01.R021.1

F: 4,05 m²

2.01.15.35
Nasszelle
KB.01.R051.1
F: 3,60 m²

2.01.15.36
Nasszelle
KB.01.R050.1

F: 3,95 m²

2.01.15.37
Nasszelle
KB.01.R049.1

F: 3,38 m²

2.01.15.38
Nasszelle
KB.01.R058.1

F: 3,66 m²

2.01.15.39
Nasszelle
KB.01.R059.1

F: 5,36 m²

2.01.15.04
Nasszelle
KB.01.R045.1

F: 3,66 m²

2.01.15.40
Nasszelle
KB.01.R053.1

F: 3,68 m²

2.01.15.41
Nasszelle
KB.01.R060.1

F: 3,57 m²

2.01.15.42
Nasszelle
KB.01.R061.1

F: 3,62 m²

2.01.15.43
Nasszelle
KB.01.R038.1

F: 3,94 m²

2.01.15.44
Nasszelle
KB.01.R039.1

F: 3,90 m²

2.01.15.45
Nasszelle
KB.01.R040.1

F: 16,53 m²

2.01.15.46
U/B, Standard
KB.01.R032.0

F: 19,35 m²

2.01.15.47
U/B, Standard
KB.01.R035.0

F: 13,18 m²

2.01.15.48
Besprech.,
Arzt-Pat.

KB.01.R064.0

F: 18,89 m²

2.01.15.49
Pers.aufenth./
Teeküche

KB.01.R063.0

F: 5,36 m²

2.01.15.05
Nasszelle
KB.01.R044.1

F: 12,03 m²

2.01.15.50
DR, Pflege
KB.01.R020.1

F: 11,80 m²

2.01.15.51
DR, Pflege
KB.01.R020.0

F: 28,91 m²

2.01.15.52
AR, rein
KB.01.R037.0

F: 8,64 m²

2.01.15.53
AR, unrein
KB.01.R041.0

F: 13,59 m²

2.01.15.54
AR, unrein
KB.01.R062.0

F: 20,96 m²

2.01.15.55
Lager, Mat.
KB.01.R033.0

F: 8,90 m²

2.01.15.56_a
Lager, Gerät
KB.01.R031.0

F: 8,03 m²

2.01.15.57
Teeküche, Pat.
KB.01.R035.1

F: 5,81 m²

2.01.15.06
Schleuse
KB.01.R044.2

F: 5,81 m²

2.01.15.07
Schleuse
KB.01.R045.2

F: 5,16 m²

2.01.15.11
Nasszelle
KB.01.R047.1

F: 15,44 m²

2.01.15.09
1-Bett-Zi.
KB.01.R048.0

F: 35,99 m²

2.03.03.03
Wartung, Med.-tech. Gerät
KA.01.R073.0

F: 19,75 m²

1.10.01_a
Warten, Pat. (gehf.)
KC.01.R002.0

F: 35,62 m²

1.10.10_a
Stützp., Hebammen
KC.01.R014.0

F: 23,59 m²

1.10.11
1-Bett-Zi., Geburtshilfe
KC.01.R020.0

F: 23,65 m²

1.10.12
1-Bett-Zi., Geburtshilfe
KC.01.R021.0

F: 33,18 m²

1.10.13
1-Bett-Zi., Geburtshilfe
KC.01.R022.0

F: 4,05 m²

1.10.14
Nasszelle
KC.01.R020.1

F: 3,32 m²

1.10.15
Nasszelle
KC.01.R021.1

F: 11,97 m²

1.10.17
Bad, Pat.
KC.01.R016.0

F: 36,01 m²

1.10.18
Entbindungsraum
KC.01.R009.0

F: 35,12 m²

1.10.19
Entbindungsraum
KC.01.R010.0

F: 6,37 m²

1.10.02
MBU
KC.01.R081.0

F: 34,90 m²

1.10.20
Entbindungsraum
KC.01.R007.0

F: 34,97 m²

1.10.21
Entbindungsraum
KC.01.R011.0

F: 35,18 m²

1.10.22
Entbindungsraum
KC.01.R008.0

F: 41,48 m²

1.10.23
Entbindung
(Entb.wanne)

KC.01.R018.0

F: 40,57 m²

1.10.24
Entbindung
(Entb.wanne)

KC.01.R019.0

F: 4,04 m²

1.10.25
Nasszelle
KC.01.R009.1

F: 3,54 m²

1.10.26
Nasszelle
KC.01.R010.1

F: 3,93 m²

1.10.27
Nasszelle
KC.01.R007.1

F: 3,87 m²

1.10.28
Nasszelle
KC.01.R011.1

F: 2,20 m²

1.10.03_a
Automatenzone
KC.01.R001.0

F: 3,99 m²

1.10.30
Nasszelle
KC.01.R018.1

F: 4,19 m²

1.10.31
Nasszelle
KC.01.R019.1

F: 10,58 m²

1.10.32
Lager
KC.01.R012.0

F: 12,29 m²

1.10.33
Reanimation,
Neugeb.

KC.01.R017.0

F: 14,00 m²

1.10.34
Blutab.
KC.01.R006.0

F: 35,68 m²

1.10.35
OP, Sectio
KC.01.R062.0

F: 15,77 m²

1.10.36
Einleitung, Anä.
KC.01.R064.0

F: 26,12 m²

1.10.37
Reanimation, Neugeb.
KC.01.R058.0

F: 10,63 m²

1.10.38
Umkl., Pers. D
KC.01.R061.0

F: 10,38 m²

1.10.39
Umkl., Pers. H
KC.01.R063.0

F: 21,43 m²

1.10.04
U/B, Geburtshilfe
KC.01.R005.0

F: 14,28 m²

1.10.40
Lager, Anä.
KC.01.R059.1

F: 5,88 m²

1.10.41
Lager, Sterilgut
KC.01.R059.0

F: 14,75 m²

1.10.42
DR, Hebamme
KC.01.R068.0

F: 18,48 m²

1.10.43
DR, Arzt
KC.01.R013.0

F: 24,02 m²

1.10.44
Pers.aufenth./ Teeküche
KC.01.R015.0

F: 16,23 m²

1.10.45
AR, rein
KC.01.R014.1

F: 13,77 m²

1.10.46_a
AR, unrein
KC.01.R080.0

F: 17,34 m²

1.10.47
Lager, Mat.
KC.01.R082.0

F: 18,14 m²

1.10.48
Lager, Gerät
KC.01.R066.0

F: 5,85 m²

1.10.49
Teeküche, Pat.
KC.01.R023.0

F: 21,67 m²

1.10.05
U/B, Geburtshilfe
KC.01.R003.0

F: 4,87 m²

1.10.50
Putz.
KC.01.R065.1

F: 9,56 m²

1.10.06
Unters., CTG
KC.01.R083.1

F: 9,56 m²

1.10.07
Unters., CTG
KC.01.R084.0

F: 9,56 m²

1.10.08
Unters., CTG
KC.01.R084.1

F: 9,36 m²

1.10.09
Unters., CTG
KC.01.R083.0

F: 39,84 m²

2.05.01.01
Leitstelle / Stützp.
KC.01.R028.0

F: 30,09 m²

2.05.01.10
2-Bett-Zi., Päd. ITS
KC.01.R033.0

F: 20,14 m²

2.05.01.12_a2.05.01.12_a
Neonatologie,
1-Platz

KC.01.R041.0

F: 16,86 m²

2.05.01.13
U/B, Neonatologie
KC.01.R057.0

F: 17,01 m²

2.05.01.14
Stillzimmer
KC.01.R051.0

F: 22,74 m²

2.05.01.16
Pers.aufenth./ Teeküche
KC.01.R056.0

F: 15,12 m²

2.05.01.17
DR, Pflege
KC.01.R026.0

F: 16,07 m²

2.05.01.18
DR, Arzt
KC.01.R053.0

F: 20,99 m²

2.05.01.19_a
Neonatologie,
1-Platz

KC.01.R040.0

F: 28,42 m²

2.05.01.02
Aufenthalt, Bes.
KC.01.R049.1

F: 6,38 m²

2.05.01.20
Umkl., Pers. H
KC.01.R052.0

F: 24,99 m²

2.05.01.21
AR, rein
KC.01.R028.1

F: 6,93 m²

2.05.01.22
AR, unrein
KC.01.R029.0

F: 8,62 m²

2.05.01.23
AR, unrein
KC.01.R055.0

F: 11,30 m²

2.05.01.24
Nahrungsvorbereit.
KC.01.R027.0

F: 10,00 m²

2.05.01.25
Milchküche
KC.01.R045.0

F: 32,76 m²

2.05.01.26
Geräteaufbereit.,
Inkubator

KC.01.R043.0

F: 30,23 m²

2.05.01.27
Depot, Betten/Liegen
KC.01.R050.0

F: 52,09 m²

2.05.01.28
Lager, Mat. / Gerät
KC.01.R057.1

F: 31,77 m²

2.05.01.03_a
Neonatologie, 2-Platz
KC.01.R030.0

F: 4,19 m²

2.05.01.30
Putz.
KC.01.R047.0

F: 9,20 m²

2.05.01.31
Umkl., Bes.
KC.01.R048.0

F: 17,54 m²

2.05.01.32_a
Rooming in,
Übern.plätz

KC.01.R046.0

F: 20,48 m²

2.05.01.33_a2.05.01.33_a
Neonatologie,
1-Platz

KC.01.R037.0

F: 20,99 m²

2.05.01.34_a2.05.01.34_a
Neonatologie,
1-Platz

KC.01.R038.0

F: 20,99 m²

2.05.01.35_a2.05.01.35_a
Neonatologie,
1-Platz

KC.01.R039.0

F: 33,46 m²

2.05.01.04_a
Neonatologie, 2-Platz
KC.01.R031.0

F: 32,39 m²

2.05.01.05_a
Neonatologie, 2-Platz
KC.01.R032.0

F: 20,13 m²

2.05.01.06
Neonatologie, 1-Platz
KC.01.R034.0

F: 20,13 m²

2.05.01.07
Neonatologie, 1-Platz
KC.01.R034.2

F: 4,63 m²

2.05.01.08
Schleuse
KC.01.R034.1

F: 4,95 m²

2.05.01.09
Schleuse
KC.01.R034.3

F: 16,07 m²

1.03.11.07
DR, OA /
FA_Kind-Jugend.

KC.01.R054.0

F: 23,06 m²

1.04.14.10
U/B, Geburtshilfe
KC.01.R073.0

F: 23,15 m²

1.04.14.11
U/B, Geburtshilfe
KC.01.R074.0

F: 11,92 m²

1.04.14.13
Warten, Angeh.
KC.01.R085.0

F: 12,33 m²

1.04.14.14
Besprech.,
Arzt-Pat. -CTG

KC.01.R076.0

F: 19,40 m²

1.04.18.04
UBS
KA.01.R003.0

F: 22,32 m²

2.01.16.01
Aufenthalt, Pat.
KB.01.R042.0

F: 3,95 m²

2.01.16.10
Putz.
KB.01.R080.0

F: 12,24 m²

2.01.16.12
Lager, Einschubwagen
KC.01.R086.0

F: 20,85 m²

2.01.16.04
DR, Arzt
KB.01.R057.0

F: 5,32 m²

2.01.16.09
Putz.
KA.01.R002.0

F: 9,96 m²

3.05.27_a
Bereitschaft
Pers.

KC.01.R111.0

F: 9,96 m²

3.05.28_a
Bereitschaft
Pers.

KC.01.R110.0

F: 9,72 m²

3.05.09_a
Bereitschaft
Pers.

KC.01.R088.0

F: 12,14 m²

3.02.22
DR, Sozialberatung
KC.01.R098.0

F: 12,14 m²

3.02.23
DR, Sozialberatung
KC.01.R097.0

F: 12,14 m²

3.02.25
DR, Sozialberatung
KC.01.R099.0

F: 12,14 m²

3.02.26
DR, Sozialberatung
KC.01.R101.0

F: 91,94 m²

9.02.101
Flur
KB.01.V002.0

F: 42,40 m²

9.02.106
Flur
KC.01.V001.0

F: 26,40 m²

9.02.107
Flur
KC.01.V011.0

F: 2,45 m²

1.10.200
WC, Bes.
KC.01.R006.1

F: 1,80 m²

1.10.201
WC, Bes.
KC.01.R081.1

F: 2,21 m²

1.10.202
WC, Pers.
KC.01.R070.1

F: 5,51 m²

1.10.203
WC, beh.
KC.01.R071.0

F: 3,14 m²

2.01.15.200
WC, Pers.
KB.01.R034.0

F: 4,49 m²

2.03.01.200
WC, Pat.
KB.01.R077.0

F: 3,50 m²

2.03.01.201
WC, Bes.
KB.01.R079.1

F: 3,16 m²

2.03.01.202
WC, Bes.
KB.01.R072.1

F: 2,85 m²

2.03.02.200
WC, Pers.
KA.01.R049.0

F: 2,85 m²

2.03.02.201
WC, Pers.
KA.01.R050.0

F: 4,55 m²

2.03.02.202
WC, Bes.
KA.01.R089.1

F: 2,23 m²

2.04.01.200
WC, Pat.
KA.01.R015.1

F: 2,12 m²

2.04.01.201
WC, Pat.
KA.01.R013.2

F: 2,19 m²

2.04.01.202
WC, Pers.
KA.01.R012.0

F: 5,75 m²

2.04.01.203
WC, beh.
KA.01.R028.0

F: 12,79 m²

2.05.04.33
UBS
KA.01.R079.0

F: 6,79 m²

2.05.04.49
UBS
KA.01.R068.0

F: 6,91 m²

2.03.02.51_b
AR, unrein
KA.01.R045.0

F: 15,41 m²

2.03.02.50_b
AR, rein
KA.01.R044.1

F: 19,39 m²

2.04.01.01_b
Leitstelle / Stützp.
KA.01.R020.0

F: 5,23 m²

2.03.01.49_b
AR, unrein
KB.01.R078.0

F: 18,28 m²

2.03.01.51_b
Lager, Gerät
KB.01.R074.0

F: 32,78 m²

2.03.01.48_b
AR, rein
KB.01.R024.1

F: 17,24 m²

1.10.10_b
Stützp., Hebammen
KC.01.R077.0

F: 10,64 m²

1.10.46_b
AR, unrein
KC.01.R065.0

F: 4,67 m²

2.03.01.203
WC, Pers.
KA.01.R057.2

F: 2,87 m²

2.03.01.204
WC, Pers.
KA.01.R057.1

F: 50,61 m²

1.03.02.21
Besprech.
KA.01.R074.0

F: 9,88 m²

1.03.02.22
Teeküche / Kopier
KA.01.R065.0

F: 73,24 m²

9.02.108
Flur
KC.01.V002.0

F: 69,98 m²

9.02.093
Flur
KA.01.V003.0

F: 59,97 m²

9.02.100
Flur
KB.01.V001.0

F: 6,05 m²

8.05.011
IT Verteilerraum
KB.01.X027.0

F: 14,03 m²

8.05.031
EDV
KB.01.X026.0

F: 64,77 m²

9.02.099
Flur
KA.01.V005.0

F: 62,16 m²

9.02.091
Flur
KA.01.V001.0

F: 62,24 m²

9.02.097
Flur
KA.01.V008.0

F: 47,86 m²

9.02.096
Flur
KA.01.V007.0

F: 23,34 m²

9.02.103
Flur
KB.01.V004.0

F: 27,38 m²

9.02.110
Flur
KC.01.V007.0

F: 10,92 m²

2.03.02.52_b
Lager, Mat.
KA.01.R043.0

F: 3,76 m²

1.10.16
Nasszelle
KC.01.R022.1

F: 3,85 m²

1.10.29
Nasszelle
KC.01.R008.1

F: 14,16 m²

1.10.01_b
Warten, Pat. (gehf.)
KC.01.R072.0

F: 2,70 m²

1.10.03_b
Automatenzone
KC.01.R075.0

F: 2,21 m²

1.10.204
WC, Pers.
KC.01.R070.0

F: 22,49 m²

1.03.06.07
DR, OA / FA_Gyn.
KC.01.R069.0

F: 4,40 m²

2.03.01.205
WC, Pers.
KA.01.R057.0

F: 2,61 m²

2.04.01.204
WC, Pers.
KA.01.R004.0

F: 12,14 m²

3.02.11
DR, Sozialberatung
KC.01.R100.0

F: 74,00 m²

9.02.095
Flur
KA.01.V006.0

F: 5,20 m²

8.05.012
IT Verteilerraum
KB.01.X076.0

F: 14,28 m²

8.05.029
EDV
KA.01.X021.0

F: 14,52 m²

2.03.02.53_c
Lager, Gerät
KA.01.R085.0

F: 2,65 m²

3.05.28_b
Nasszelle
KC.01.R110.1

F: 2,65 m²

3.05.27_b
Nasszelle
KC.01.R111.1

F: 192,47 m²

9.02.112
Flur
KC.01.V015.0

F: 20,48 m²

2.05.01.05_b
Neonatologie, 1-Platz
KC.01.R036.0

F: 51,83 m²

9.02.105
Flur
KB.01.V011.0

F: 2,79 m²

3.05.09_b
Nasszelle
KC.01.R088.1

F: 3,81 m²

2.05.01.19_b
Nasszelle
KC.01.R040.1

F: 33,11 m²

2.05.01.04_b
Neonatologie, 2-Platz
KC.01.R031.1

F: 33,16 m²

2.05.01.03_b
Neonatologie, 2-Platz
KC.01.R030.1

F: 5,83 m²

9.01.2067
Aufzug P2
KB.01.A008.0

F: 6,60 m²

9.01.2069
Aufzug FTS
KB.01.A010.0

F: 6,60 m²

9.01.2070
Aufzug FTS
KB.01.A011.0

F: 5,83 m²

9.01.2068
Aufzug P2
KB.01.A009.0

F: 16,49 m²

1.03.14.07
DR, OA /
FA_Neuro

KB.01.R065.0

F: 9,59 m²

1.03.02.23
Besprech.
KA.01.R062.1

F: 51,35 m²

9.02.237
Flur
KA.01.V010.0

F: 51,83 m²

9.02.238
Flur
KA.01.V011.0

F: 70,76 m²

9.02.239
Flur
KA.01.V012.0

F: 12,47 m²

9.02.240
Flur
KB.01.V006.0

F: 71,01 m²

9.02.241
Flur
KB.01.V007.0

F: 43,90 m²

9.02.242
Flur
KB.01.V008.0

F: 57,20 m²

9.02.245
Flur
KC.01.V004.0

F: 33,89 m²

9.02.246
Flur
KC.01.V010.0

F: 65,30 m²

9.02.247
Flur
KC.01.V005.0

F: 36,23 m²

9.02.248
Flur
KC.01.V008.0

F: 33,78 m²

9.02.249
Flur
KC.01.V012.0

F: 75,27 m²

9.02.278
Flur
KB.01.V012.0

F: 12,14 m²

3.02.17
DR, Sozialberatung
KC.01.R095.0

F: 12,14 m²

3.02.20
DR, Sozialberatung
KC.01.R094.0

F: 12,14 m²

3.02.16
DR, Sozialberatung
KC.01.R096.0

F: 16,11 m²

3.02.09
DR, Ltg. Sozialberatung
KC.01.R106.0

F: 21,51 m²

2.03.01.37_b
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R007.1

F: 21,93 m²

2.03.01.38_b
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R009.1

F: 21,56 m²

2.03.01.35_b
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R029.1

F: 20,88 m²

2.03.01.36_b
1-Bett-Zi., ITS
KB.01.R066.0

F: 18,32 m²

8.03.9016
Schacht
KB.01.S001.0

F: 18,32 m²

8.03.9018
Schacht
KB.01.S005.0

F: 18,32 m²

8.03.9021
Schacht
KC.01.S001.0

F: 18,32 m²

8.03.9023
Schacht
KC.01.S005.0

F: 21,47 m²

8.03.9019
Schacht
KB.01.S008.0

F: 21,47 m²

8.03.9017
Schacht
KB.01.S004.0

F: 21,47 m²

8.03.9024
Schacht
KC.01.S008.0

F: 5,25 m²

1.09.201
WC, Pat.
KC.01.R109.0

F: 5,01 m²

1.09.206
WC, Pat.
KC.01.R108.0

F: 12,14 m²

3.02.14
DR, Sozialberatung
KC.01.R102.0

F: 3,29 m²

2.05.01.05_c
Nasszelle
KC.01.R036.1

F: 2,97 m²

2.05.01.33_b
Nasszelle
KC.01.R037.1

F: 3,87 m²

2.05.01.34_b
Nasszelle
KC.01.R038.1

F: 3,50 m²

2.05.01.35_b
Nasszelle
KC.01.R039.1

F: 3,23 m²

2.05.01.12_b2.05.01.12_b
Nasszelle
KC.01.R041.1

F: 3,16 m²

2.05.01.32_b
Rooming in,
Übern.plätz

KC.01.R046.1

F: 2,60 m²

2.05.01.200
WC, Pers.
KC.01.R052.1

F: 2,34 m²

2.05.01.201
WC, Pers.
KC.01.R044.0

F: 20,48 m²

2.05.01.36
REA Neonatologie, 1-Platz
KC.01.R042.0

F: 3,29 m²

2.05.01.37
Nasszelle
KC.01.R042.1

F: 2,43 m²

2.05.01.202
WC, Bes.
KC.01.R049.2

F: 47,17 m²

3.01.01.05
Multifunktionsraum f. externe Einr.
KC.01.R103.0

F: 5,43 m²

1.10.46_c
AR, unrein
KC.01.R004.0

F: 5,22 m²

2.03.01.51_c
Lager, Gerät
KB.01.R013.1

F: 5,23 m²

2.03.01.51_d
Lager, Gerät
KB.01.R022.1

F: 4,21 m²

1.10.51
Dusche
KC.01.R067.0

F: 16,61 m²

9.02.312
Flur
KC.01.V009.0

F: 20,21 m²

9.02.311
Flur
KC.01.V011.1

F: 19,15 m²

8.05.030
EDV
KA.01.X056.0

F: 93,02 m²

9.02.092
Flur
KA.01.V002.0

F: 103,67 m²

9.02.094
Flur
KA.01.V004.0

F: 25,58 m²

9.01.1038
Treppenhaus
KA.01.T001.0

F: 25,58 m²

9.01.1039
Treppenhaus
KA.01.T002.0

F: 7,92 m²

8.01.9046
Schacht
KA.01.S002.0

F: 7,92 m²

8.01.9047
Schacht
KA.01.S003.0

F: 11,66 m²

8.05.032
EDV
KB.01.X046.0

F: 123,43 m²

9.02.102
Flur
KB.01.V003.0

F: 90,62 m²

9.02.104
Flur
KB.01.V005.0

F: 25,58 m²

9.01.1042
Treppenhaus
KB.01.T003.0

F: 25,58 m²

9.01.1043
Treppenhaus
KB.01.T004.0

F: 7,92 m²

8.01.9050
Schacht
KB.01.S002.0

F: 7,92 m²

8.01.9051
Schacht
KB.01.S003.0

F: 6,21 m²

8.03.9020
Schacht
KB.01.S009.0

F: 14,92 m²

8.05.033
EDV
KC.01.X024.0

F: 92,56 m²

9.02.111
Flur
KC.01.V006.0

F: 110,33 m²

9.02.109
Flur
KC.01.V003.0

F: 13,95 m²

8.05.034
EDV
KC.01.X035.0

F: 25,58 m²

9.01.1046
Treppenhaus
KC.01.T005.0

F: 25,58 m²

9.01.1047
Treppenhaus
KC.01.T006.0

F: 7,92 m²

8.01.9054
Schacht
KC.01.S002.0

F: 7,92 m²

8.01.9055
Schacht
KC.01.S003.0

F: 4,32 m²

8.03.9025
Schacht
KC.01.S009.0

F: 7,84 m²

8.04.093
UV AV
KA.01.X101.0

F: 8,09 m²

8.04.094
UV SV
KA.01.X102.0

F: 10,07 m²

9.01.2060
Aufzug B1
KA.01.A001.1

F: 10,07 m²

9.01.2061
Aufzug B1
KA.01.A002.0

F: 5,83 m²

9.01.2062
Aufzug P1
KA.01.A003.0

F: 5,83 m²

9.01.2063
Aufzug P1
KA.01.A004.0

F: 6,60 m²

9.01.2064
Aufzug FTS
KA.01.A005.0

F: 22,28 m²

9.01.1040
Treppenhaus
KA.01.T007.0

F: 18,33 m²

8.03.9015
Schacht
KA.01.S008.0

F: 6,86 m²

8.01.9049
Schacht
KA.01.S007.0

F: 11,95 m²

2.03.02.57
Abschiedsraum,
Angeh.

KA.01.R100.1

F: 7,36 m²

2.03.02.206
WC, Bes.
KA.01.R106.0

F: 12,85 m²

2.03.02.59
Ents.
KA.01.R100.0

F: 155,37 m²

9.02.098
Flur
KA.01.V013.0

F: 28,00 m²

8.06.03.010
Vers. FTS
KA.01.R099.0

F: 27,33 m²

9.02.277
Flur
KA.01.V014.0

F: 10,07 m²

9.01.2078
Aufzug B5
KA.01.A019.0

F: 10,07 m²

9.01.2079
Aufzug B5
KA.01.A020.0

F: 7,84 m²

8.04.091
UV AV
KA.01.X097.0

F: 7,84 m²

8.04.092
UV SV
KA.01.X098.0

F: 21,46 m²

2.01.16.06
Büro, Kodierfachkraft
KA.01.R096.0

F: 62,78 m²

2.03.03.01
Bettenaufbereitung
KA.01.R094.0

F: 128,71 m²

9.02.236
Flur
KA.01.V009.0

F: 10,07 m²

9.01.2065
Aufzug B2
KA.01.A006.0

F: 10,07 m²

9.01.2066
Aufzug B2
KA.01.A007.0

F: 22,28 m²

9.01.1041
Treppenhaus
KA.01.T008.0

F: 6,63 m²

8.01.9048
Schacht
KA.01.S006.0

F: 12,69 m²

8.03.9013
Schacht
KA.01.S004.0

F: 26,79 m²

2.03.03.02
Regenerationsküche
KB.01.R102.0

F: 5,59 m²

2.01.16.202
WC, beh.
KB.01.R097.0F: 7,84 m²

8.04.098
UV SV
KB.01.X101.0

F: 7,84 m²

8.04.097
UV AV
KB.01.X100.0

F: 2,33 m²

2.03.02.204
WC, Bes.
KB.01.R098.0

F: 2,64 m²

2.03.02.205
WC, Bes.
KB.01.R099.0

F: 1
0,4
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F: 13,34 m²

2.05.01.15
Abschiedsraum,
Angeh.

KB.01.R089.0

F: 150,62 m²

9.02.244
Flur
KB.01.V010.0

F: 22,28 m²

9.01.1044
Treppenhaus
KB.01.T009.0

F: 6,86 m²

8.01.9053
Schacht
KB.01.S007.0

F: 10,93 m²

2.03.03.05
Lager,
Einschubwagen

KB.01.R092.0

F: 8,10 m²

2.03.03.04
Verstorbenen
KB.01.R093.0

F: 1
0,4

0 m
²

3.0
5.0

3_a
Be

reit
sch

aft 
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rs.
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.01
.R0

90.
0

F: 2,40 m²

3.05.03_b
Nasszelle
KB.01.R090.1

F: 2,40 m²

3.05.02_b
Nasszelle
KB.01.R091.1

F: 27,04 m²

9.02.286
Flur
KB.01.V013.0

F: 10,07 m²

9.01.2080
Aufzug B6
KB.01.A021.0

F: 10,07 m²

9.01.2081
Aufzug B6
KB.01.A022.0

F: 15,74 m²

1.03.02.17
DR, OA /
FA_Anästh.

KB.01.R083.0

F: 15,82 m²

2.01.16.03
Beh.,
multifunktional

KB.01.R084.0

F: 25,71 m²

2.01.15.56_b
Lager, Gerät
KB.01.R085.0

F: 8,24 m²

8.04.095
UV AV
KB.01.X086.0

F: 29,48 m²

8.06.03.011
Vers. FTS
KB.01.R088.0

F: 7,84 m²

8.04.096
UV SV
KB.01.X087.0

F: 137,91 m²

9.02.243
Flur
KB.01.V009.0

F: 16,25 m²

1.03.02.07
DR, OA /
FA_Anästh.

KB.01.R082.0

F: 10,07 m²

9.01.2071
Aufzug B3
KB.01.A012.0

F: 10,07 m²

9.01.2072
Aufzug B3
KB.01.A013.0

F: 22,28 m²

9.01.1045
Treppenhaus
KB.01.T010.0

F: 6,86 m²

8.01.9052
Schacht
KB.01.S006.0

F: 26,79 m²

2.01.16.07
Regenerationsküche
KC.01.R118.0

F: 56,10 m²

2.01.16.08
Bettenaufbereitung
KC.01.R107.0

F: 2,48 m²

2.05.05.209
WC, Bes.
KC.01.R115.0

F: 2,50 m²

2.05.05.208
WC, Bes.
KC.01.R114.0

F: 5,59 m²

2.05.05.207
WC, beh.
KC.01.R113.0F: 7,84 m²

8.04.102
UV SV
KC.01.X117.0

F: 7,84 m²

8.04.101
UV AV
KC.01.X116.0

F: 27,33 m²

9.02.279
Flur
KC.01.V016.0

F: 10,07 m²

9.01.2082
Aufzug B7
KC.01.A023.0

F: 10,07 m²

9.01.2083
Aufzug B7
KC.01.A024.0

F: 4,84 m²

9.01.2084
Aufzug P4
KC.01.A025.0

F: 4,84 m²

9.01.2085
Aufzug P4
KC.01.A026.0

F: 2,20 m²

8.01.9057
Schacht
KC.01.S010.0

F: 52,99 m²

9.02.250
Flur
KC.01.V014.0

F: 11,52 m²

2.05.01.29
Ents.
KC.01.R089.0

F: 7,84 m²

8.04.100
UV SV
KC.01.X091.0

F: 28,11 m²

8.06.03.012
Vers. FTS
KC.01.R092.0

F: 162,92 m²

9.02.251
Flur
KC.01.V013.0

F: 7,47 m²

8.04.099
UV SV
KC.01.X090.0

F: 5,83 m²

9.01.2073
Aufzug P3
KC.01.A014.0

F: 5,83 m²

9.01.2074
Aufzug P3
KC.01.A015.0

F: 6,60 m²

9.01.2075
Aufzug FTS
KC.01.A016.0

F: 10,07 m²

9.01.2076
Aufzug B4
KC.01.A017.0

F: 10,07 m²

9.01.2077
Aufzug B4
KC.01.A018.0

F: 22,28 m²

9.01.1048
Treppenhaus
KC.01.T011.0

F: 6,86 m²

8.01.9056
Schacht
KC.01.S007.0

F: 17,86 m²

8.03.9022
Schacht
KC.01.S004.0

F: 17,88 m²

2.01.16.02
Beh.,
multifunktional

KC.01.R093.0F: 5,50 m²

1.09.205
WC, beh.
KC.01.R093.1

F: 18,32 m²

8.03.9012
Schacht
KA.01.S001.0

F: 18,32 m²

8.03.9014
Schacht
KA.01.S005.0

F: 32,03 m²

2.03.02.31
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R078.0

F: 31,55 m²

2.03.02.32
2-Bett-Zi., IMC
KA.01.R077.0

F: 3,69 m²

2.03.02.43
Nasszelle
KA.01.R078.1

F: 3,30 m²

2.03.02.44
Nasszelle
KA.01.R077.1

F: 32,12 m²

2.03.02.53_b
Lager, Gerät
KA.01.R076.0

F: 14,59 m²

2.03.02.56
Umkl., Bes.
KA.01.R075.0

F: 12,48 m²

2.03.02.58_b
Besprech., Angeh.
KA.01.R075.2

F: 15,01 m²

1.03.02.08
DR, OA / FA_Anästh.
KA.01.R091.0

F: 4,34 m²

2.03.02.203
WC, Bes.
KA.01.R075.1

F: 13,01 m²

2.01.16.11
Verstorbenen
KA.01.R072.0

F: 49,20 m²

2.03.01.41
Pers.aufenth./ Teeküche
KA.01.R058.0

F: 4,00 m²

2.05.01.11
WC/Dusche, Pat.
KC.01.R033.1

F: 236,05 m²

3.01.02.02
Cafeteria, Sitzplätze
KC.00.R155.0

F: 248,76 m²

9.02.234
Flur
KC.00.V009.0

F: 18,89 m²

9.02.324
Windfang
KC.01.V015.1

F: 15,59 m²

9.02.326
Flur
KC.01.V001.1

F: 2,50 m²

2.01.15.201
WC, Pers.
KB.01.R063.1
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Bereitschaftsdienste

Hof

F: 10,49 m²

3.05.11_a
Bereitschaft Pers.
KE.02.R018.0

F: 16,91 m²

3.05.30
UBS
KD.02.R036.0 F: 10,04 m²

3.05.07_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R034.0

F: 9,77 m²

3.05.08_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R035.0

F: 10,14 m²

4.01.01_a
Warten, Bes.
KD.02.R022.0

F: 24,01 m²

4.01.10
Büro, Ass. GF
KD.02.R012.0

F: 16,10 m²

4.01.13
Stabst. ORG, Leitung
KD.02.R002.0

F: 16,10 m²

4.01.14
Stabst. ORG, Mitarb.
KD.02.R001.0

F: 16,10 m²

4.01.15
Stabst. ORG, Mitarb.
KD.02.R003.0

F: 16,10 m²

4.01.16
Stabst. ORG, Mitarb.
KD.02.R004.0

F: 17,60 m²

4.01.17
Stabst. Recht
KD.02.R056.0

F: 17,92 m²

4.01.18
Stabst. Recht
KD.02.R058.0

F: 16,10 m²

4.01.19
Stabst. Assistenz /Aufsichtsrat
KD.02.R010.0

F: 24,01 m²

4.01.02
Geschäftsführung m. Besprech.
KD.02.R014.0

F: 17,54 m²

4.01.20
Stabst. Pflegedir
KD.02.R058.1

F: 17,92 m²

4.01.21
Stabst. Pflegedir
KD.02.R060.0

F: 15,96 m²

4.01.22
Leitung m. Besprech. _UK
KD.02.R007.0

F: 15,26 m²

4.01.23
Sachbearb.
KD.02.R006.0

F: 15,82 m²

4.01.24
Sachbearb.
KD.02.R005.0

F: 19,11 m²

4.01.25
Bespr.
KD.02.R031.0

F: 16,10 m²

4.01.26
Büro, Aufsichtsrat
KD.02.R009.0

F: 24,71 m²

4.01.27
DR, PDL _Leitung
KD.02.R063.0

F: 16,64 m²

4.01.28
Sekret., PDL
KD.02.R062.0

F: 16,00 m²

4.01.29
Teilbereichsleiter,
PDL

KD.02.R061.0

F: 24,01 m²

4.01.03
Geschäftsführung m. Besprech.
KD.02.R013.1

F: 16,07 m²

4.01.30
Teilbereichsleiter,
PDL

KD.02.R060.1

F: 11,19 m²

4.01.04
Geschäftsführung m. Bespr.
KD.02.R013.0

F: 11,19 m²

4.01.05
Geschäftsführung m. Bespr.
KD.02.R014.1

F: 8,14 m²

4.01.06
Sekret. / Sachbearb.
KD.02.R013.3

F: 24,01 m²

4.01.07
KH-Direktor m. Besprech.
KD.02.R011.0

F: 21,80 m²

4.01.08
Besprech.
KD.02.R029.0

F: 16,10 m²

4.01.09
Sekret. / Sachbearb.
KD.02.R013.2

F: 25,62 m²

4.07.01_a
Besprech.
KD.02.R026.0

F: 15,37 m²

4.07.12_a
Lager / Kopierer
KD.02.R015.0

F: 15,58 m²

4.07.06
Teeküche
/Personalaufenthalt

KD.02.R032.0

F: 20,68 m²

4.07.07
Teeküche
/Personalaufenthalt

KD.02.R016.0

F: 3,06 m²

4.01.200
WC, Bes.
KD.02.R023.0

F: 3,13 m²

4.01.201
WC, Bes.
KD.02.R021.0

F: 10,01 m²

3.05.01_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R040.0

F: 10,01 m²

3.05.31
Teeküche
KD.02.R037.0

F: 4,32 m²

4.07.207
WC, Pers.
KD.02.R018.0

F: 4,37 m²

4.07.200
WC, Pers.
KD.02.R024.0

F: 4,01 m²

4.07.201
WC, Pers.
KD.02.R025.0

F: 15,81 m²

4.01.31
Pendlerbüro
KD.02.R030.0

F: 14,92 m²

4.01.32
Pressesprecher
KD.02.R008.0

F: 8,24 m²

8.04.122
UV SV
KF.02.X003.0

F: 13,90 m²

8.05.044
EDV
KF.02.X004.0

F: 13,90 m²

8.05.043
EDV
KE.02.X039.0

F: 1525,72 m²

8.03.01.006
Technik
KD.02.X042.0

F: 8,24 m²

8.04.120
UV SV
KE.02.X040.0

F: 9,28 m²

4.07.12_b
Lager / Kopierer
KD.02.R017.0

F: 18,26 m²

4.07.01_b
Besprech.
KD.02.R028.0

F: 15,89 m²

1.03.05.14
DR, Ltd.
OA_Gefäßchir.

KE.02.R033.0

F: 16,34 m²

1.03.05.15
DR, Ltd. OA_Gefäßchir.
KE.02.R010.0

F: 16,34 m²

1.03.05.16
DR, OA / FA_Gefäßchir.
KE.02.R012.0

F: 16,34 m²

1.03.05.17
DR, OA / FA_Gefäßchir.
KE.02.R011.0

F: 15,96 m²

1.03.05.21
DR, OA / FA_Unfallchir.
KE.02.R019.0

F: 15,96 m²

1.03.05.22
DR, OA / FA_Unfallchir.
KE.02.R020.0

F: 15,89 m²

1.03.05.23
DR, OA /
FA_Unfallchir.

KE.02.R028.0

F: 16,06 m²

1.03.05.24
DR, OA /
FA_Unfallchir.

KE.02.R027.0

F: 15,96 m²

1.03.05.25
DR, OA / FA_Unfallchir.
KE.02.R021.0

F: 16,06 m²

1.03.05.29
DR, Ltd.
OA_Orthop.

KE.02.R029.0

F: 15,70 m²

1.03.05.30
DR, OA /
FA_Orthop.

KE.02.R031.0

F: 16,06 m²

1.03.05.31
DR, OA /
FA_Orthop.

KE.02.R032.0

F: 15,88 m²

1.03.05.32
DR, OA /
FA_Orthop.

KE.02.R030.0

F: 15,46 m²

1.03.05.041.03.05.04
DR, Ltd.
OA_Allg.
Chirugie

KE.02.R024.0

F: 16,06 m²

1.03.05.051.03.05.05
DR, OA /
FA_Allg.
Chirugie

KE.02.R023.0

F: 15,96 m²

1.03.05.06
DR, OA / FA_Allg. Chirugie
KE.02.R022.0

F: 15,78 m²

1.03.05.071.03.05.07
DR, OA /
FA_Allg.
Chirugie

KE.02.R026.0

F: 20,91 m²

1.03.05.081.03.05.08
DR, Arzt
(Großraum)_Allg.
Chirugie

KE.02.R025.0

F: 16,44 m²

1.03.06.10
DR, OA / FA_Gyn.
KE.02.R004.0

F: 16,32 m²

1.03.06.11
DR, OA / FA_Gyn.
KE.02.R003.0

F: 16,14 m²

1.03.06.12
DR, OA / FA_Gyn.
KE.02.R002.0

F: 24,22 m²

1.03.06.13
DR, Arzt
(Großraum)_Gyn.

KD.02.R050.0

F: 16,14 m²

1.03.06.06
DR, Ltd. OA_Gyn.
KD.02.R049.0

F: 15,97 m²

1.03.06.09
DR, OA / FA_Gyn.
KD.02.R048.0

F: 16,06 m²

1.03.10.10
DR, OA /
FA_Gastro.-Onk.

KF.02.R006.0

F: 29,69 m²

1.03.10.11
DR, Arzt (Großraum)_Gastro.-Onk.
KF.02.R010.0

F: 29,23 m²

1.03.10.12
DR, Arzt
(Großraum)_Gastro.-Onk.

KF.02.R005.0

F: 16,06 m²

1.03.10.18
DR, Ltd.
OA_Kardio

KE.02.R036.0

F: 15,89 m²

1.03.10.19
DR, OA /
FA_Kardio

KE.02.R035.0

F: 15,98 m²

1.03.10.20
DR, OA /
FA_Kardio

KE.02.R037.0

F: 16,06 m²

1.03.10.21
DR, OA /
FA_Kardio

KE.02.R034.0

F: 16,34 m²

1.03.10.05
DR, OA / FA_Häma-Onk
KE.02.R007.0

F: 15,91 m²

1.03.10.09
DR, OA /
FA_Gastro.-Onk.

KF.02.R007.0

F: 16,08 m²

1.03.11.10
DR, OA /
FA_Kind-Jugend.

KD.02.R051.0

F: 2
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F: 23,09 m²

1.03.11.08
DR, OA / FA_Kind-Jugend.
KD.02.R053.0

F: 16,32 m²

1.03.11.09
DR, OA /
FA_Kind-Jugend.

KD.02.R052.0

F: 16,32 m²

1.03.14.04
DR, OA /
FA_Neuro

KE.02.R001.0

F: 16,34 m²

1.03.14.05
DR, OA / FA_Neuro
KE.02.R009.0

F: 29,07 m²

1.03.14.08
DR, Arzt (Großraum)_Neuro
KE.02.R008.0

F: 19,75 m²

4.02.01
DR, Hygiene
KF.02.R015.0

F: 19,75 m²

4.02.02
DR, Hygiene
KF.02.R016.0

F: 19,75 m²

4.02.03
DR, Hygiene
KF.02.R014.0

F: 12,24 m²

4.02.04
Dienstraum
Hygiene

KF.02.R018.0

F: 12,24 m²

4.02.05
Dienstraum
Hygiene

KF.02.R017.0

F: 13,37 m²

4.02.06
Dienstraum
Hygiene

KF.02.R019.0

F: 63,37 m²

9.02.158
Flur
KE.02.V001.0

F: 3,08 m²

1.03.05.200
WC
KF.02.R001.0

F: 37,91 m²

1.03.05.38
Kopier-/ Lagerraum
KF.02.R012.0

F: 3,90 m²

1.03.05.201
WC, Pers.
KE.02.R014.0

F: 4,23 m²

1.03.11.200
WC
KD.02.R064.0

F: 11,59 m²

1.03.11.14
Teeküche
KD.02.R045.0

F: 12,07 m²

1.03.05.33
Teeküche
KF.02.R011.0 F: 9,41 m²

1.03.05.34
Kopierer
KD.02.R057.0

F: 8,24 m²

1.03.10.30
Kopierer
KE.02.R001.1

F: 12,25 m²

9.02.157
Flur
KD.02.V004.0

F: 14,02 m²

8.05.042
EDV
KD.02.X068.0

F: 9,18 m²

8.04.118
UV SV
KD.02.X067.0

F: 15,97 m²

1.03.22.05
DR, OA / FA_Urologie
KF.02.R008.0

F: 21,09 m²

1.03.22.06
DR, Arzt (Großraum)_Urologie
KF.02.R009.0

F: 16,14 m²

1.03.06.08
DR, OA / FA_Gyn.
KD.02.R047.0

F: 2,81 m²

1.03.205
WC, Pers.
KF.02.R002.0

F: 3,79 m²

1.03.207
WC, Pers.
KE.02.R013.0

F: 3,90 m²

1.03.208
WC, Pers.
KD.02.R044.0

F: 10,04 m²

3.05.04_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R039.0

F: 9,93 m²

3.05.05_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R038.0

F: 9,97 m²

3.05.06_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R033.0

F: 99,70 m²

9.02.159
Flur
KF.02.V001.0

F: 548,19 m²

8.03.01.007
Technik
KF.02.X013.0

F: 7,99 m²

1.03.10.31
Kopierer
KE.02.R015.0

F: 10,13 m²

4.01.01_b
Warten, Bes.
KD.02.R019.0

F: 86,27 m²

9.02.156
Flur
KD.02.V003.0

F: 63,06 m²

9.02.155
Flur
KD.02.V002.0

F: 2,93 m²

3.05.06_b
Nasszelle
KD.02.R033.1

F: 3,09 m²

3.05.07_b
Nasszelle
KD.02.R034.1

F: 2,73 m²

3.05.08_b
Nasszelle
KD.02.R035.1

F: 3,06 m²

3.05.01_b
Nasszelle
KD.02.R040.1

F: 3,09 m²

3.05.04_b
Nasszelle
KD.02.R039.1

F: 2,77 m²

3.05.05_b
Nasszelle
KD.02.R038.1

F: 3,79 m²

1.03.209
WC, Pers.
KD.02.R043.0

F: 9,96 m²

1.03.05.35
Kopierer
KD.02.R059.0

F: 4,12 m²

1.03.11.201
WC
KD.02.R065.0

F: 102,09 m²

9.02.154
Flur
KD.02.V001.0

F: 2,95 m²

3.05.11_b
Nasszelle
KE.02.R018.1

F: 9,32 m²

8.04.123
UV AV
KF.02.X013.3
F: 9,32 m²

8.04.124
UV SV
KF.02.X013.2

F: 14,91 m²

8.05.045
EDV
KF.02.X013.1

F: 11,32 m²

4.01.01_c
Warten, Bes.
KD.02.R019.1

F: 24,27 m²

2.01.16.05
DR, Arzt _Leukämie
KE.02.R038.0

F: 13,27 m²

1.03.22.07
Teeküche
KE.02.R016.0

F: 9,07 m²

1.03.10.32
UBS
KD.02.X066.0

F: 12,25 m²

9.02.257
Flur
KD.02.V005.0

F: 84,26 m²

9.02.259
Flur
KD.02.V007.0

F: 78,68 m²

9.02.260
Flur
KE.02.V002.0

F: 51,03 m²

9.02.261
Flur
KE.02.V003.0

F: 24,48 m²

9.02.262
Flur
KF.02.V002.0

F: 11,82 m²

3.05.15_a
Bereitschaft Pers.
KE.02.R005.0

F: 10,49 m²

3.05.16_a
Bereitschaft Pers.
KE.02.R006.0

F: 2,95 m²

3.05.15_b
Nasszelle
KE.02.R005.1

F: 2,95 m²

3.05.16_b
Nasszelle
KE.02.R006.1

F: 10,49 m²

3.05.10_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R042.0

F: 2,95 m²

3.05.10_b
Nasszelle
KD.02.R042.1

F: 10,49 m²

3.05.14_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R041.0 F: 2,95 m²

3.05.14_b
Nasszelle
KD.02.R041.1

F: 10,50 m²

3.05.26_a
Bereitschaft Pers.
KE.02.R017.0

F: 2,70 m²

3.05.26_b
Nasszelle
KE.02.R017.1

F: 21,47 m²

9.01.1074
Treppenhaus
KF.02.T012.0

F: 21,11 m²

9.01.1075
Treppenhaus
KF.02.T016.0

F: 14,62 m²

9.01.2116
Aufzug H1
KD.02.A027.0

F: 4,20 m²

8.01.9089
Schacht
KF.02.S001.0

F: 3,23 m²

8.01.9091
Schacht
KF.02.S003.0

F: 5,75 m²

8.01.9090
Schacht
KF.02.S002.0

F: 22,80 m²

8.03.9053
Schacht
KF.02.S004.0

F: 17,88 m²

8.03.9047
Schacht
KD.02.S002.0

F: 21,12 m²

9.01.1073
Treppenhaus
KE.02.T017.0

F: 16,96 m²

8.03.9052
Schacht
KE.02.S001.0

F: 2,31 m²

8.01.9086
Schacht
KE.02.S002.0

F: 21,12 m²

9.01.1070
Treppenhaus
KD.02.T018.0

F: 16,96 m²

8.03.9048
Schacht
KD.02.S005.0

F: 2,27 m²

8.01.9083
Schacht
KD.02.S004.0

F: 8,25 m²

8.04.116
UV SV
KD.02.X042.3

F: 8,44 m²

8.04.115
UV AV
KD.02.X042.2

F: 13,58 m²

8.05.041
EDV
KD.02.X042.1

F: 36,11 m²

9.01.1071
Treppenhaus
KD.02.T019.0

F: 3,16 m²

8.01.9082
Schacht
KD.02.S003.0

F: 35,59 m²

9.01.1069
Treppenhaus
KD.02.T015.0

F: 5,57 m²

8.01.9081
Schacht
KD.02.S001.0

F: 21,26 m²

9.01.1068
Treppenhaus
KD.02.T014.0

F: 4,11 m²

8.01.9085
Schacht
KD.02.S010.0

F: 5,19 m²

8.01.9084
Schacht
KD.02.S009.0

F: 21,26 m²

9.01.1072
Treppenhaus
KE.02.T013.0

F: 4,15 m²

8.01.9088
Schacht
KE.02.S004.0

F: 5,75 m²

8.01.9087
Schacht
KE.02.S003.0

F: 105,13 m²

9.02.258
Flur
KD.02.V006.0

F: 11,21 m²

8.06.03.037
Maschinenraum
KE.02.A029.0

F: 11,71 m²

8.04.158
USV
KF.02.X013.4

F: 11,45 m²

3.05.12_a
Bereitschaft Pers.
KD.02.R046.0 F: 2,95 m²

3.05.12_b
Nasszelle
KD.02.R046.1

F: 1393,40 m²

8.03.01.020
Technik
KE.02.X041.0
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F: 14,37 m²

2.05.04.34
DR, Arzt
KC.02.R065.0

F: 26,39 m²

2.05.03.01
Leitstelle / Stützp.
KC.02.R027.0

F: 5,50 m²

2.05.03.10
Nasszelle
KC.02.R021.1

F: 5,49 m²

2.05.03.11
Schleuse
KC.02.R071.2

F: 5,71 m²

2.05.03.12
Schleuse
KC.02.R025.2

F: 6,29 m²

2.05.03.13
Schleuse
KC.02.R024.2

F: 5,71 m²

2.05.03.14
Schleuse
KC.02.R021.2

F: 26,28 m²

2.05.03.15
2-Bett-Zi.
KC.02.R074.0

F: 26,22 m²

2.05.03.16
2-Bett-Zi.
KC.02.R073.0

F: 26,22 m²

2.05.03.17
2-Bett-Zi.
KC.02.R072.0

F: 27,19 m²

2.05.03.18
2-Bett-Zi.
KC.02.R022.0

F: 27,20 m²

2.05.03.19
2-Bett-Zi.
KC.02.R023.0

F: 29,45 m²

2.05.03.02
Spielzimmer, Kinder
KC.02.R031.0

F: 26,40 m²

2.05.03.20
2-Bett-Zi.
KC.02.R039.0

F: 27,19 m²

2.05.03.21
2-Bett-Zi.
KC.02.R040.0

F: 4,35 m²

2.05.03.22
Nasszelle
KC.02.R074.1

F: 4,27 m²

2.05.03.23
Nasszelle
KC.02.R073.1

F: 4,70 m²

2.05.03.24
Nasszelle
KC.02.R072.1

F: 4,19 m²

2.05.03.25
Nasszelle
KC.02.R022.1

F: 4,70 m²

2.05.03.26
Nasszelle
KC.02.R023.1

F: 3,49 m²

2.05.03.27
Nasszelle
KC.02.R039.1

F: 4,46 m²

2.05.03.28
Nasszelle
KC.02.R040.1

F: 16,30 m²

2.05.03.29
U/B, Standard
KC.02.R019.0

F: 15,66 m²

2.05.03.03
1-Bett-Zi.
KC.02.R071.0

F: 11,05 m²

2.05.03.30
Stillzimmer
KC.02.R068.0

F: 15,54 m²

2.05.03.31
Pers.aufenth./ Teeküche
KC.02.R028.0

F: 15,10 m²

2.05.03.33
DR, Arzt
KC.02.R066.0

F: 20,77 m²

2.05.03.34
AR, rein
KC.02.R029.0

F: 5,47 m²

2.05.03.35
Nahrungsvorbereit.
KC.02.R082.0

F: 12,16 m²

2.05.03.36_a
AR, unrein
KC.02.R069.0

F: 19,27 m²

2.05.03.38
Lager, Gerät
KC.02.R070.0

F: 5,47 m²

2.05.03.39
Teeküche, Pat.
KC.02.R082.1

F: 16,00 m²

2.05.03.04
1-Bett-Zi.
KC.02.R025.0

F: 16,91 m²

2.05.03.05
1-Bett-Zi.
KC.02.R024.0

F: 16,48 m²

2.05.03.06
1-Bett-Zi.
KC.02.R021.0

F: 5,32 m²

2.05.03.07
Nasszelle
KC.02.R071.1

F: 5,32 m²

2.05.03.08
Nasszelle
KC.02.R025.1

F: 5,32 m²

2.05.03.09
Nasszelle
KC.02.R024.1

F: 21,26 m²

2.05.02.01
Leitstelle / Stützp.
KC.02.R007.0

F: 5,32 m²

2.05.02.10
Nasszelle
KC.02.R012.1

F: 5,42 m²

2.05.02.11
Schleuse
KC.02.R015.2

F: 5,49 m²

2.05.02.12
Schleuse
KC.02.R014.2

F: 5,49 m²

2.05.02.13
Schleuse
KC.02.R013.2

F: 5,49 m²

2.05.02.14
Schleuse
KC.02.R012.2

F: 26,93 m²

2.05.02.15
2-Bett-Zi.
KC.02.R001.0

F: 26,22 m²

2.05.02.16
2-Bett-Zi.
KC.02.R002.0

F: 26,22 m²

2.05.02.17
2-Bett-Zi.
KC.02.R003.0

F: 25,95 m²

2.05.02.18
2-Bett-Zi.
KC.02.R004.0

F: 24,77 m²

2.05.02.19
2-Bett-Zi.
KC.02.R005.0

F: 24,71 m²

2.05.02.02
Elternaufenthalt
KC.02.R006.0

F: 31,85 m²

2.05.02.21
2-Bett-Zi.
KC.02.R016.0

F: 4,40 m²

2.05.02.22
Nasszelle
KC.02.R001.1

F: 4,29 m²

2.05.02.23
Nasszelle
KC.02.R002.1

F: 4,70 m²

2.05.02.24
Nasszelle
KC.02.R003.1

F: 4,11 m²

2.05.02.25
Nasszelle
KC.02.R004.1

F: 4,40 m²

2.05.02.26
Nasszelle
KC.02.R005.1

F: 4,25 m²

2.05.02.28
Nasszelle
KC.02.R016.1

F: 14,65 m²

2.05.02.29
U/B, Standard
KC.02.R018.0

F: 15,35 m²

2.05.02.03
1-Bett-Zi.
KC.02.R015.0

F: 12,26 m²

2.05.02.30
Stillzimmer
KC.02.R080.0

F: 14,97 m²

2.05.02.31
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.02.R008.0

F: 16,25 m²

2.05.02.33
DR, Arzt
KC.02.R009.0

F: 7,19 m²

2.05.02.34
AR, rein
KC.02.R007.1

F: 9,35 m²

2.05.02.35
Nahrungsvorbereit.
KC.02.R017.0

F: 14,28 m²

2.05.02.36_a
AR, unrein
KC.02.R081.0

F: 20,36 m²

2.05.02.37
Lager, Mat.
KC.02.R083.0

F: 16,98 m²

2.05.02.38
Lager, Gerät
KC.02.R084.0

F: 6,84 m²

2.05.02.39
Teeküche, Pat.
KC.02.R017.1

F: 15,99 m²

2.05.02.04
1-Bett-Zi.
KC.02.R014.0

F: 15,99 m²

2.05.02.05
1-Bett-Zi.
KC.02.R013.0

F: 15,66 m²

2.05.02.06
1-Bett-Zi.
KC.02.R012.0

F: 5,27 m²

2.05.02.07
Nasszelle
KC.02.R015.1

F: 5,32 m²

2.05.02.08
Nasszelle
KC.02.R014.1

F: 5,32 m²

2.05.02.09
Nasszelle
KC.02.R013.1

F: 18,50 m²

2.05.05.01_a
Aufenthalt, Bes.
KC.02.R067.0

F: 3,71 m²

2.05.05.11
Putz.
KC.02.R087.0

F: 3,71 m²

2.05.05.12
Putz.
KC.02.R086.0

F: 17,95 m²

2.05.05.04_a
Schulungsraum,
Diabetes

KC.02.R061.1

F: 70,44 m²

9.02.149
Flur
KC.02.V002.0

F: 42,72 m²

9.02.148
Flur
KC.02.V001.0

F: 2,83 m²

2.05.02.200
WC, Pers.
KC.02.R078.0

F: 3,00 m²

2.05.03.200
WC, Pers.
KC.02.R077.0

F: 3,05 m²

2.05.05.202
WC, Bes.
KC.02.R085.0

F: 3,03 m²

2.05.05.203
WC, Bes.
KC.02.R085.1

F: 27,30 m²

2.05.04.17
2-Bett-Zi.
KC.02.R038.0

F: 30,80 m²

2.05.04.01
Leitstelle / Stützp.
KC.02.R033.0

F: 5,93 m²

2.05.04.10
Schleuse
KC.02.R042.2

F: 5,97 m²

2.05.04.11
Schleuse
KC.02.R047.2

F: 5,55 m²

2.05.04.12
Schleuse
KC.02.R059.2

F: 27,29 m²

2.05.04.13
2-Bett-Zi.
KC.02.R041.0

F: 27,78 m²

2.05.04.14
2-Bett-Zi.
KC.02.R043.0

F: 27,40 m²

2.05.04.15
2-Bett-Zi.
KC.02.R044.0

F: 27,79 m²

2.05.04.16
2-Bett-Zi.
KC.02.R054.0

F: 27,30 m²

2.05.04.18
2-Bett-Zi.
KC.02.R037.0

F: 29,26 m²

2.05.04.19
2-Bett-Zi.
KC.02.R051.0

F: 16,64 m²

2.05.04.02
Spielzimmer, Kinder
KC.02.R061.0

F: 27,85 m²

2.05.04.20
2-Bett-Zi.
KC.02.R053.0

F: 27,29 m²

2.05.04.21
2-Bett-Zi.
KC.02.R052.0

F: 4,24 m²

2.05.04.22
Nasszelle
KC.02.R041.1

F: 3,64 m²

2.05.04.23
Nasszelle
KC.02.R043.1

F: 3,29 m²

2.05.04.24
Nasszelle
KC.02.R044.1

F: 3,51 m²

2.05.04.25
Nasszelle
KC.02.R054.1

F: 3,39 m²

2.05.04.26
Nasszelle
KC.02.R038.1

F: 3,74 m²

2.05.04.27
Nasszelle
KC.02.R037.1

F: 3,80 m²

2.05.04.28
Nasszelle
KC.02.R051.1

F: 3,91 m²

2.05.04.29
Nasszelle
KC.02.R053.1

F: 23,05 m²

2.05.04.03
Spielzimmer, Kinder
KC.02.R032.0

F: 3,37 m²

2.05.04.30
Nasszelle
KC.02.R052.1

F: 19,00 m²

2.05.04.31
U/B, Standard
KC.02.R050.0

F: 12,67 m²

2.05.04.32
Pers.aufenth./ Teeküche
KC.02.R035.0

F: 12,86 m²

2.05.04.35
AR, rein
KC.02.R034.0

F: 2,15 m²

2.05.04.36
WC Bes.
KC.02.R048.0

F: 14,38 m²

2.05.04.37_a
AR, unrein
KC.02.R062.0

F: 19,76 m²

2.05.04.38
Lager, Mat.
KC.02.R045.0

F: 17,78 m²

2.05.04.39
Lager, Gerät
KC.02.R063.0

F: 17,09 m²

2.05.04.04
1-Bett-Zi.
KC.02.R042.0

F: 7
,81
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F: 15,81 m²

2.05.04.41
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R058.1

F: 11,48 m²

2.05.04.42_a
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R058.0

F: 12,04 m²

2.05.04.43_a
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R056.0

F: 16,12 m²

2.05.04.44
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R056.1

F: 11,73 m²

2.05.04.45_a
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R055.0

F: 16,12 m²

2.05.04.46
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R055.1

F: 17,61 m²

2.05.04.05
1-Bett-Zi.
KC.02.R047.0

F: 10,60 m²

2.05.04.50
Lager, Mat.
KC.02.R057.0

F: 13,58 m²

2.05.04.51
Warten, Pat.
KC.02.R060.0

F: 16,90 m²

2.05.04.06
1-Bett-Zi.
KC.02.R059.0

F: 5,29 m²

2.05.04.07
Nasszelle
KC.02.R042.1

F: 5,30 m²

2.05.04.08
Nasszelle
KC.02.R047.1

F: 5,71 m²

2.05.04.09
Nasszelle
KC.02.R059.1

F: 3,00 m²

2.05.04.200
WC, Pers.
KC.02.R076.0

F: 5,67 m²

2.05.03.36_b
AR, unrein
KC.02.R026.0

F: 5,28 m²

2.05.02.36_b
AR, unrein
KC.02.R010.0

F: 13,64 m²

8.05.039
EDV
KC.02.X020.0

F: 43,90 m²

9.02.139
Flur
KA.02.V006.0

F: 84,74 m²

9.02.151
Flur
KC.02.V004.0

F: 107,79 m²

9.02.153
Flur
KC.02.V006.0

F: 90,43 m²

9.02.152
Flur
KC.02.V005.0

F: 21,60 m²

2.05.05.01_b
Aufenthalt, Bes.
KC.02.R049.0

F: 5,41 m²

2.10.01.10
Nasszelle
KA.02.R011.1

F: 5,71 m²

2.10.01.11
Nasszelle
KA.02.R009.1

F: 5,86 m²

2.10.01.12
Schleuse
KA.02.R007.2

F: 5,86 m²

2.10.01.13
Schleuse
KA.02.R005.2

F: 5,86 m²

2.10.01.14
Schleuse
KA.02.R011.2

F: 5,70 m²

2.10.01.15
Schleuse
KA.02.R009.2

F: 23,80 m²

2.10.01.16
2-Bett-Zi.
KA.02.R015.0

F: 24,65 m²

2.10.01.17
2-Bett-Zi.
KA.02.R012.0

F: 24,65 m²

2.10.01.19
2-Bett-Zi.
KA.02.R013.0

F: 24,22 m²

2.10.01.20
2-Bett-Zi.
KA.02.R063.0

F: 24,28 m²

2.10.01.21
2-Bett-Zi.
KA.02.R010.0

F: 24,22 m²

2.10.01.22
2-Bett-Zi.
KA.02.R064.0

F: 24,65 m²

2.10.01.24
2-Bett-Zi.
KA.02.R008.0

F: 24,22 m²

2.10.01.25
2-Bett-Zi.
KA.02.R002.0

F: 24,22 m²

2.10.01.26
2-Bett-Zi.
KA.02.R006.0

F: 24,65 m²

2.10.01.27
2-Bett-Zi.
KA.02.R004.0

F: 24,65 m²

2.10.01.28
2-Bett-Zi.
KA.02.R003.0

F: 4,75 m²

2.10.01.29
Nasszelle
KA.02.R013.1

F: 26,05 m²

2.10.01.03
Aufenthalt, Pat.
KA.02.R024.1

F: 4,75 m²

2.10.01.30
Nasszelle
KA.02.R015.1

F: 5,17 m²

2.10.01.32
Nasszelle
KA.02.R012.1

F: 4,89 m²

2.10.01.33
Nasszelle
KA.02.R063.1

F: 4,48 m²

2.10.01.34
Nasszelle
KA.02.R016.1

F: 4,83 m²

2.10.01.35
Nasszelle
KA.02.R010.1

F: 4,89 m²

2.10.01.37
Nasszelle
KA.02.R002.1

F: 4,95 m²

2.10.01.38
Nasszelle
KA.02.R008.1

F: 4,89 m²

2.10.01.39
Nasszelle
KA.02.R006.1

F: 17,45 m²

2.10.01.04
1-Bett-Zi.
KA.02.R009.0

F: 5,23 m²

2.10.01.40
Nasszelle
KA.02.R004.1

F: 4,80 m²

2.10.01.41
Nasszelle
KA.02.R003.1

F: 24,33 m²

2.10.01.49
Lager, Gerät
KA.02.R017.0

F: 17,45 m²

2.10.01.05
1-Bett-Zi.
KA.02.R005.0

F: 17,82 m²

2.10.01.06
1-Bett-Zi.
KA.02.R011.0

F: 17,82 m²

2.10.01.07
1-Bett-Zi.
KA.02.R007.0

F: 5,40 m²

2.10.01.08
Nasszelle
KA.02.R007.1

F: 5,39 m²

2.10.01.09
Nasszelle
KA.02.R005.1

F: 5,39 m²

2.10.02.10
Nasszelle
KA.02.R044.1

F: 5,40 m²

2.10.02.11
Nasszelle
KA.02.R042.1

F: 8,65 m²

2.10.02.12
Schleuse
KA.02.R040.2

F: 5,86 m²

2.10.02.13
Schleuse
KA.02.R032.2

F: 5,86 m²

2.10.02.14
Schleuse
KA.02.R044.2

F: 5,86 m²

2.10.02.15
Schleuse
KA.02.R042.2

F: 24,65 m²

2.10.02.16
2-Bett-Zi.
KA.02.R045.0

F: 24,66 m²

2.10.02.17
2-Bett-Zi.
KA.02.R031.0

F: 29,67 m²

2.10.02.18
2-Bett-Zi.
KA.02.R041.0

F: 24,22 m²

2.10.02.19
2-Bett-Zi.
KA.02.R043.0

F: 26,05 m²

2.10.02.02
Aufenthalt, Pat.
KA.02.R025.0

F: 25,36 m²

2.10.02.20
2-Bett-Zi.
KA.02.R047.0

F: 24,22 m²

2.10.02.21
2-Bett-Zi.
KA.02.R051.0

F: 24,22 m²

2.10.02.22
2-Bett-Zi.
KA.02.R052.0

F: 23,80 m²

2.10.02.23
2-Bett-Zi.
KA.02.R035.0

F: 24,66 m²

2.10.02.24
2-Bett-Zi.
KA.02.R034.0

F: 24,66 m²

2.10.02.25
2-Bett-Zi.
KA.02.R033.0

F: 24,00 m²

2.10.02.26
2-Bett-Zi.
KA.02.R036.0

F: 24,42 m²

2.10.02.27
2-Bett-Zi.
KA.02.R037.0

F: 24,65 m²

2.10.02.28
2-Bett-Zi.
KA.02.R046.0

F: 4,48 m²

2.10.02.29
Nasszelle
KA.02.R051.1

F: 17,67 m²

2.10.02.03
Aufenthalt, Pat.
KA.02.R025.1

F: 4,89 m²

2.10.02.30
Nasszelle
KA.02.R052.1

F: 4,48 m²

2.10.02.31
Nasszelle
KA.02.R037.1

F: 5,18 m²

2.10.02.32
Nasszelle
KA.02.R046.1

F: 4,75 m²

2.10.02.33
Nasszelle
KA.02.R045.1

F: 4,95 m²

2.10.02.34
Nasszelle
KA.02.R031.1

F: 4,95 m²

2.10.02.35
Nasszelle
KA.02.R041.1

F: 5,00 m²

2.10.02.36
Nasszelle
KA.02.R043.1

F: 4,89 m²

2.10.02.37
Nasszelle
KA.02.R047.1

F: 4,86 m²

2.10.02.38
Nasszelle
KA.02.R035.1

F: 4,75 m²

2.10.02.39
Nasszelle
KA.02.R034.1

F: 17,82 m²

2.10.02.04
1-Bett-Zi.
KA.02.R032.0

F: 5,18 m²

2.10.02.40
Nasszelle
KA.02.R033.1

F: 4,86 m²

2.10.02.41
Nasszelle
KA.02.R036.1

F: 16,65 m²

2.10.02.42
U/B, Standard
KA.02.R027.0

F: 17,37 m²

2.10.02.46
AR, unrein
KA.02.R030.0

F: 24,77 m²

2.10.02.49
Lager, Gerät
KA.02.R038.0

F: 21,58 m²

2.10.02.05
1-Bett-Zi.
KA.02.R040.0

F: 17,45 m²

2.10.02.06
1-Bett-Zi.
KA.02.R044.0

F: 17,82 m²

2.10.02.07
1-Bett-Zi.
KA.02.R042.0

F: 5,44 m²

2.10.02.08
Nasszelle
KA.02.R040.1

F: 5,41 m²

2.10.02.09
Nasszelle
KA.02.R032.1

F: 24,22 m²

2.10.01.23
2-Bett-Zi.
KA.02.R016.0

F: 4,48 m²

2.10.01.36
Nasszelle
KA.02.R064.1

F: 16,35 m²

2.10.03.10
DR, Psychologe
KA.02.R065.0

F: 24,51 m²

2.10.03.05
Beh., Ergo
KA.02.R049.0

F: 24,41 m²

2.10.03.06
Beh., Ergo
KA.02.R050.0

F: 16,35 m²

2.10.03.09
Besprech., Angeh.
KA.02.R066.0

F: 19,18 m²

2.05.05.13
Depot, Betten/Liegen
KC.02.R088.0

F: 58,04 m²

9.02.134
Flur
KA.02.V001.0

F: 5,68 m²

2.10.01.200
WC, Pers.
KA.02.R023.0

F: 5,68 m²

2.10.02.200
WC, Pers.
KA.02.R026.0

F: 6,20 m²

2.10.03.07_b
Lager, Ergo
KA.02.R050.1

F: 5,26 m²

2.05.04.37_b
AR, unrein
KC.02.R036.0

F: 2,83 m²

2.05.02.201
WC, Pers.
KC.02.R079.0

F: 40,35 m²

9.02.150
Flur
KC.02.V003.0

F: 3,75 m²

2.05.04.42_b
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R058.2

F: 3,91 m²

2.05.04.45_b
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R055.2

F: 3,53 m²

2.05.04.43_b
Beh. TKL, 1 Platz
KC.02.R056.2

F: 107,87 m²

9.02.280
Flur
KC.02.V007.0

F: 44,79 m²

9.02.281
Flur
KC.02.V008.0

F: 44,25 m²

9.02.284
Flur
KC.02.V011.0

F: 2,33 m²

2.05.04.201
WC, Pers.
KC.02.R060.1

F: 7,84 m²

8.04.105
UV AV
KA.02.X076.0

F: 8,09 m²

8.04.106
UV SV
KA.02.X077.0

F: 7,84 m²

8.04.103
UV AV
KA.02.X071.0

F: 7,84 m²

8.04.104
UV SV
KA.02.X072.0

F: 10,07 m²

9.01.2090
Aufzug B1
KA.02.A001.0

F: 10,07 m²

9.01.2091
Aufzug B1
KA.02.A002.0

F: 5,83 m²

9.01.2092
Aufzug P1
KA.02.A003.0

F: 5,83 m²

9.01.2093
Aufzug P1
KA.02.A004.0

F: 6,60 m²

9.01.2094
Aufzug FTS
KA.02.A005.0

F: 22,28 m²

9.01.1059
Treppenhaus
KA.02.T007.0

F: 18,34 m²

8.03.9036
Schacht
KA.02.S008.0

F: 6,80 m²

8.01.9072
Schacht
KA.02.S007.0

F: 20,54 m²

2.05.05.02
Beh., multifunktional
KA.02.R070.0

F: 15,87 m²

2.10.03.04
Beh., Logopädie
KA.02.R075.0

F: 7,52 m²

2.10.03.201
WC, Bes.
KA.02.R081.0

F: 8,97 m²

2.10.03.07_a
Lager, Ergo
KA.02.R074.0

F: 28,07 m²

8.06.03.013
Vers. FTS
KA.02.R073.0

F: 185,66 m²

9.02.288
Flur
KA.02.V008.0

F: 63,58 m²

2.10.03.14
Bettenaufbereitung
KA.02.R069.0

F: 27,08 m²

2.10.03.13
Regenerationsküche
KB.02.R092.0

F: 5,69 m²

2.01.04.202
WC, beh.
KB.02.R087.0

F: 7,84 m²

8.04.110
UV SV
KB.02.X091.0

F: 137,88 m²

9.02.140
Flur
KA.02.V007.0

F: 7,84 m²

8.04.109
UV AV
KB.02.X090.0

F: 2,35 m²

2.01.04.201
WC, Bes.
KB.02.R088.0

F: 2,62 m²

2.01.04.200
WC, Bes.
KB.02.R089.0

F: 10,07 m²

9.01.2095
Aufzug B2
KA.02.A006.0

F: 10,07 m²

9.01.2096
Aufzug B2
KA.02.A007.0

F: 22,28 m²

9.01.1060
Treppenhaus
KA.02.T008.0

F: 6,59 m²

8.01.9071
Schacht
KA.02.S006.0

F: 15,83 m²

2.10.03.01
Beh.,
multifunktional

KB.02.R080.0

F: 15,39 m²

2.10.03.02
Beh.,
multifunktional

KB.02.R079.0

F: 12,61 m²

3.02.21
DR,
Sozialberatung

KB.02.R078.0

F: 180,89 m²

9.02.287
Flur
KB.02.V008.0

F: 5,83 m²

9.01.2099
Aufzug P2
KB.02.A008.0

F: 5,83 m²

9.01.2100
Aufzug P2
KB.02.A009.0

F: 6,60 m²

9.01.2101
Aufzug FTS
KB.02.A010.0

F: 6,60 m²

9.01.2102
Aufzug FTS
KB.02.A011.0

F: 22,28 m²

9.01.1063
Treppenhaus
KB.02.T009.0

F: 6,80 m²

8.01.9076
Schacht
KB.02.S007.0

F: 8,23 m²

2.10.03.16
Verstorbenen
KB.02.R081.0

F: 8,22 m²

2.10.03.15
Putz.
KB.02.R082.0

F: 12,13 m²

2.05.05.08
Büro,
Kodierfachkraft

KB.02.R073.0

F: 20,48 m²

2.05.05.03
Beh., multifunktional
KB.02.R071.0

F: 16,01 m²

2.10.03.12
Büro,
Kodierfachkraft

KB.02.R072.0

F: 12,13 m²

2.01.01.51
DR, Pflege
KB.02.R074.0

F: 8,05 m²

8.04.107
UV AV
KB.02.X075.0

F: 29,55 m²

8.06.03.014
Vers. FTS
KB.02.R077.0

F: 7,84 m²

8.04.108
UV SV
KB.02.X076.0

F: 137,99 m²

9.02.147
Flur
KB.02.V007.0

F: 12,37 m²

2.05.05.14
Verstorbenen
KB.02.R070.0

F: 10,07 m²

9.01.2103
Aufzug B3
KB.02.A012.0

F: 10,07 m²

9.01.2104
Aufzug B3
KB.02.A013.0

F: 22,28 m²

9.01.1064
Treppenhaus
KB.02.T010.0

F: 6,80 m²

8.01.9075
Schacht
KB.02.S006.0

F: 27,08 m²

2.05.05.09
Regenerationsküche
KC.02.R103.0

F: 62,97 m²

2.05.05.10
Bettenaufbereitung
KC.02.R093.0

F: 51,61 m²

9.02.282
Flur
KC.02.V009.0

F: 2,56 m²

2.05.05.206
WC, Bes.
KC.02.R100.0

F: 2,29 m²

2.05.05.205
WC, Bes.
KC.02.R099.0

F: 6,06 m²

2.05.05.204
WC, beh.
KC.02.R098.0

F: 11,52 m²

2.05.04.47
DR, Pflege
KC.02.R089.0

F: 7,84 m²

8.04.112
UV SV
KC.02.X091.0

F: 27,97 m²

8.06.03.015
Vers. FTS
KC.02.R092.0

F: 181,11 m²

9.02.283
Flur
KC.02.V010.0

F: 7,84 m²

8.04.114
UV SV
KC.02.X102.0

F: 7,47 m²

8.04.111
UV SV
KC.02.X090.0

F: 7,84 m²

8.04.113
UV AV
KC.02.X101.0

F: 5,83 m²

9.01.2107
Aufzug P3
KC.02.A014.0

F: 5,83 m²

9.01.2108
Aufzug P3
KC.02.A015.0

F: 6,60 m²

9.01.2109
Aufzug FTS
KC.02.A016.0

F: 10,07 m²

9.01.2110
Aufzug B4
KC.02.A017.0

F: 10,07 m²

9.01.2111
Aufzug B4
KC.02.A018.0

F: 22,28 m²

9.01.1067
Treppenhaus
KC.02.T011.0

F: 6,80 m²

8.01.9079
Schacht
KC.02.S007.0

F: 17,86 m²

8.03.9043
Schacht
KC.02.S004.0

F: 8,46 m²

2.05.05.15
Lager,
Einschubwagen

KC.02.R097.0

F: 13,29 m²

3.05.13_a
Bereitschaft Pers.
KC.02.R096.0

F: 2,65 m²

3.05.13_b
Nasszelle
KC.02.R096.1

F: 27,29 m²

9.02.285
Flur
KC.02.V012.0

F: 9,99 m²

8.04.117
UV AV
KC.02.X94.0

F: 10,07 m²

9.01.2112
Aufzug B7
KC.02.A023.0

F: 10,07 m²

9.01.2113
Aufzug B7
KC.02.A024.0

F: 4,84 m²

9.01.2114
Aufzug P4
KC.02.A025.0

F: 4,84 m²

9.01.2115
Aufzug P4
KC.02.A026.0

F: 2,20 m²

8.01.9080
Schacht
KC.02.S010.0

F: 8,46 m²

2.10.03.17
Lager,
Einschubwagen

KB.02.R086.0

F: 17,10 m²

3.02.15
DR, Sozialberatung (CM)
KB.02.R085.0

F: 17,02 m²

9.02.290
Flur
KB.02.V009.0

F: 9,99 m²

8.04.119
UV AV
KB.02.R083.2

F: 10,07 m²

9.01.2105
Aufzug B6
KB.02.A021.0

F: 10,07 m²

9.01.2106
Aufzug B6
KB.02.A022.0

F: 10,51 m²

2.10.03.18
Lager, Rollatoren
KA.02.R079.0

F: 15,34 m²

2.10.03.03
Beh., Logopädie
KA.02.R078.0

F: 17,02 m²

9.02.289
Flur
KA.02.V009.0

F: 10,07 m²

9.01.2097
Aufzug B5
KA.02.A019.0

F: 10,07 m²

9.01.2098
Aufzug B5
KA.02.A020.0

F: 9,99 m²

8.04.121
UV AV
KA.02.X078.0

F: 19,15 m²

8.05.036
EDV
KA.02.X039.0

F: 57,57 m²

9.02.136
Flur
KA.02.V003.0

F: 57,97 m²

9.02.138
Flur
KA.02.V005.0

F: 18,78 m²

8.05.035
EDV
KA.02.X018.0

F: 25,58 m²

9.01.1057
Treppenhaus
KA.02.T001.0

F: 25,58 m²

9.01.1058
Treppenhaus
KA.02.T002.0

F: 7,92 m²

8.01.9069
Schacht
KA.02.S002.0

F: 7,92 m²

8.01.9070
Schacht
KA.02.S003.0

F: 11,66 m²

8.05.038
EDV
KB.02.X040.0

F: 18,78 m²

8.05.037
EDV
KB.02.X018.0

F: 58,10 m²

9.02.143
Flur
KB.02.V003.0

F: 58,11 m²

9.02.145
Flur
KB.02.V005.0

F: 25,58 m²

9.01.1061
Treppenhaus
KB.02.T003.0

F: 25,58 m²

9.01.1062
Treppenhaus
KB.02.T004.0

F: 7,92 m²

8.01.9073
Schacht
KB.02.S002.0

F: 7,92 m²

8.01.9074
Schacht
KB.02.S003.0

F: 6,21 m²

8.03.9041
Schacht
KB.02.S009.0

F: 13,95 m²

8.05.040
EDV
KC.02.X046.0

F: 25,58 m²

9.01.1065
Treppenhaus
KC.02.T005.0

F: 25,58 m²

9.01.1066
Treppenhaus
KC.02.T006.0

F: 7,92 m²

8.01.9077
Schacht
KC.02.S002.0

F: 7,92 m²

8.01.9078
Schacht
KC.02.S003.0

F: 4,32 m²

8.03.9046
Schacht
KC.02.S009.0

F: 23,76 m²

2.10.01.48
Lager, Mat.
KA.02.R001.0

F: 23,21 m²

2.10.02.48
Lager, Mat.
KA.02.R048.0

F: 14,90 m²

2.10.03.08
Besprech., Angeh.
KA.02.R067.0

F: 14,94 m²

2.10.02.44
DR, Pflege
KA.02.R068.0

F: 21,47 m²

8.03.9034
Schacht
KA.02.S004.0

F: 23,80 m²

2.10.01.18
2-Bett-Zi.
KA.02.R014.0

F: 4,75 m²

2.10.01.31
Nasszelle
KA.02.R014.1

F: 13,96 m²

2.10.01.01_a
Leitstelle / Stützp.
KA.02.R058.0

F: 16,71 m²

2.10.01.43
Pers.aufenth./
Teeküche

KA.02.R060.0

F: 16,19 m²

2.10.01.45
AR, rein
KA.02.R058.1

F: 14,97 m²

2.10.01.47
AR, unrein
KA.02.R062.0

F: 13,82 m²

2.10.02.01_a
Leitstelle / Stützp.
KA.02.R057.1

F: 16,17 m²

2.10.02.45
AR, rein
KA.02.R057.0

F: 11,76 m²

2.10.03.11_a
DR, Arzt
KA.02.R059.0

F: 11,96 m²

2.10.03.11_b
DR, Arzt
KA.02.R056.0

F: 2,50 m²

2.10.01.201
WC, Pers.
KA.02.R061.0

F: 18,32 m²

8.03.9033
Schacht
KA.02.S001.0

F: 16,89 m²

2.10.02.43
Pers.aufenth./
Teeküche

KA.02.R055.0

F: 14,79 m²

2.10.02.47
AR, unrein
KA.02.R053.0

F: 86,55 m²

9.02.135
Flur
KA.02.V002.0

F: 86,40 m²

9.02.137
Flur
KA.02.V004.0

F: 2,50 m²

2.10.02.201
WC, Pers.
KA.02.R054.0

F: 18,32 m²

8.03.9035
Schacht
KA.02.S005.0

F: 9,47 m²

2.10.01.50
Teeküche, Pat.
KA.02.R020.0

F: 16,65 m²

2.10.01.42
U/B, Standard
KA.02.R022.0

F: 9,55 m²

2.10.01.01_b
Leitstelle / Stützp.
KA.02.R021.0

F: 29,77 m²

2.10.01.46
AR, unrein
KA.02.R019.0

F: 17,67 m²

2.10.01.02
Aufenthalt, Pat.
KA.02.R024.0

F: 9,51 m²

2.10.02.50
Teeküche, Pat.
KA.02.R029.0

F: 9,85 m²

2.10.02.01_b
Leitstelle / Stützp.
KA.02.R028.0

F: 22,47 m²

2.01.01.56
Lager, Gerät
KB.02.R069.0

F: 21,47 m²

8.03.9040
Schacht
KB.02.S008.0

F: 17,80 m²

2.01.01.50
Pers.aufenth./
Teeküche

KB.02.R062.0

F: 22,89 m²

2.01.01.33
2-Bett-Zi.
KB.02.R005.0

F: 22,89 m²

2.01.01.23
2-Bett-Zi.
KB.02.R004.0

F: 23,28 m²

2.01.01.24
2-Bett-Zi.
KB.02.R003.0

F: 23,28 m²

2.01.01.25
2-Bett-Zi.
KB.02.R002.0

F: 24,03 m²

2.01.01.26
2-Bett-Zi.
KB.02.R001.0

F: 23,32 m²

2.01.01.27
2-Bett-Zi.
KB.02.R068.0

F: 23,28 m²

2.01.01.28
2-Bett-Zi.
KB.02.R067.0

F: 23,28 m²

2.01.01.29
2-Bett-Zi.
KB.02.R066.0

F: 22,89 m²

2.01.01.30
2-Bett-Zi.
KB.02.R065.0

F: 3,93 m²

2.01.01.48
Nasszelle
KB.02.R005.1

F: 3,93 m²

2.01.01.38
Nasszelle
KB.02.R004.1

F: 4,09 m²

2.01.01.39
Nasszelle
KB.02.R003.1

F: 4,09 m²

2.01.01.40
Nasszelle
KB.02.R002.1

F: 3,93 m²

2.01.01.41
Nasszelle
KB.02.R001.1

F: 4,05 m²

2.01.01.42
Nasszelle
KB.02.R068.1

F: 4,09 m²

2.01.01.43
Nasszelle
KB.02.R067.1

F: 4,09 m²

2.01.01.44
Nasszelle
KB.02.R066.1

F: 3,93 m²

2.01.01.45
Nasszelle
KB.02.R065.1

F: 13,89 m²

2.01.01.54
AR, unrein
KB.02.R064.0

F: 44,23 m²

9.02.141
Flur
KB.02.V001.0

F: 22,89 m²

2.01.01.20
2-Bett-Zi.
KB.02.R008.0

F: 23,28 m²

2.01.01.22
2-Bett-Zi.
KB.02.R006.0

F: 3,93 m²

2.01.01.35
Nasszelle
KB.02.R008.1

F: 4,09 m²

2.01.01.37
Nasszelle
KB.02.R006.1

F: 12,85 m²

2.01.01.49
U/B, Standard
KB.02.R021.0

F: 7,14 m²

2.01.01.57
Teeküche, Pat.
KB.02.R023.0

F: 101,55 m²

9.02.142
Flur
KB.02.V002.0

F: 2,50 m²

2.01.01.200
WC, Pers.
KB.02.R063.0

F: 9,87 m²

2.01.01.01_b
Leitstelle / Stützp.
KB.02.R022.0

F: 18,32 m²

8.03.9037
Schacht
KB.02.S001.0

F: 23,28 m²

2.01.01.21
2-Bett-Zi.
KB.02.R007.0

F: 4,09 m²

2.01.01.36
Nasszelle
KB.02.R007.1

F: 5,92 m²

2.01.01.10
Schleuse
KB.02.R019.2

F: 22,89 m²

2.01.01.19
2-Bett-Zi.
KB.02.R009.0

F: 3,93 m²

2.01.01.34
Nasszelle
KB.02.R009.1

F: 16,50 m²

2.01.01.04
1-Bett-Zi.
KB.02.R019.0

F: 5,45 m²

2.01.01.07
Nasszelle
KB.02.R019.1

F: 22,49 m²

2.01.01.11
1-Bett-Zi.
KB.02.R014.0

F: 23,28 m²

2.01.01.12
1-Bett-Zi.
KB.02.R013.0

F: 3,77 m²

2.01.01.15
Nasszelle
KB.02.R014.1

F: 4,09 m²

2.01.01.16
Nasszelle
KB.02.R013.1

F: 23,16 m²

2.01.01.31
2-Bett-Zi.
KB.02.R010.0

F: 23,16 m²

2.01.01.32
2-Bett-Zi.
KB.02.R011.0

F: 23,28 m²

2.01.01.13
1-Bett-Zi.
KB.02.R012.0

F: 4,09 m²

2.01.01.46
Nasszelle
KB.02.R010.1

F: 4,09 m²

2.01.01.47
Nasszelle
KB.02.R011.1

F: 4,09 m²

2.01.01.17
Nasszelle
KB.02.R012.1

F: 6,89 m²

2.01.01.53
AR, unrein
KB.02.R017.1

F: 21,45 m²

2.01.01.55
Lager, Mat.
KB.02.R017.0

F: 15,37 m²

2.01.01.02
1-Bett-Zi.
KB.02.R015.0

F: 15,69 m²

2.01.01.03
1-Bett-Zi.
KB.02.R016.0

F: 5,18 m²

2.01.01.05
Nasszelle
KB.02.R015.1

F: 5,16 m²

2.01.01.06
Nasszelle
KB.02.R016.1

F: 5,49 m²

2.01.01.08
Schleuse
KB.02.R015.2

F: 5,64 m²

2.01.01.09
Schleuse
KB.02.R016.2

F: 28,16 m²

2.01.04.01_a
Aufenthalt, Pat.
KB.02.R025.0

F: 22,69 m²

2.01.01.14
1-Bett-Zi.
KB.02.R024.0

F: 3,82 m²

2.01.01.18
Nasszelle
KB.02.R024.1

F: 22,72 m²

2.01.02.14
1-Bett-Zi.
KB.02.R027.0

F: 28,23 m²

2.01.04.01_b
Aufenthalt, Pat.
KB.02.R026.0

F: 4,00 m²

2.01.02.18
Nasszelle
KB.02.R027.1

F: 14,55 m²

2.01.01.52
AR, rein
KB.02.R060.3

F: 14,03 m²

2.01.04.04
DR, Arzt
KB.02.R061.0

F: 14,09 m²

2.01.04.05
DR, Arzt
KB.02.R059.0

F: 12,69 m²

2.01.01.01_a
Leitstelle / Stützp.
KB.02.R060.2

F: 15,08 m²

2.01.02.01_a
Leitstelle / Stützp.
KB.02.R060.1

F: 14,57 m²

2.01.02.52
AR, rein
KB.02.R060.0

F: 13,23 m²

2.01.02.49
U/B, Standard
KB.02.R030.0

F: 7,14 m²

2.01.02.57
Teeküche, Pat.
KB.02.R028.0

F: 71,73 m²

9.02.144
Flur
KB.02.V004.0

F: 2,50 m²

2.01.02.200
WC, Pers.
KB.02.R057.0

F: 9,87 m²

2.01.02.01_b
Leitstelle / Stützp.
KB.02.R029.0

F: 18,32 m²

8.03.9039
Schacht
KB.02.S005.0

F: 17,80 m²

2.01.02.50
Pers.aufenth./
Teeküche

KB.02.R058.0

F: 13,89 m²

2.01.02.54
AR, unrein
KB.02.R056.0

F: 22,89 m²

2.01.02.23
2-Bett-Zi.
KB.02.R047.0

F: 23,28 m²

2.01.02.24
2-Bett-Zi.
KB.02.R048.0

F: 23,28 m²

2.01.02.25
2-Bett-Zi.
KB.02.R049.0

F: 24,03 m²

2.01.02.26
2-Bett-Zi.
KB.02.R050.0

F: 23,32 m²

2.01.02.27
2-Bett-Zi.
KB.02.R052.0

F: 23,28 m²

2.01.02.28
2-Bett-Zi.
KB.02.R053.0

F: 23,28 m²

2.01.02.29
2-Bett-Zi.
KB.02.R054.0

F: 22,89 m²

2.01.02.30
2-Bett-Zi.
KB.02.R055.0

F: 3,93 m²

2.01.02.38
Nasszelle
KB.02.R047.1

F: 4,09 m²

2.01.02.39
Nasszelle
KB.02.R048.1

F: 4,09 m²

2.01.02.40
Nasszelle
KB.02.R049.1

F: 3,93 m²

2.01.02.41
Nasszelle
KB.02.R050.1

F: 4,05 m²

2.01.02.42
Nasszelle
KB.02.R052.1

F: 4,09 m²

2.01.02.43
Nasszelle
KB.02.R053.1

F: 4,09 m²

2.01.02.44
Nasszelle
KB.02.R054.1

F: 3,93 m²

2.01.02.45
Nasszelle
KB.02.R055.1

F: 22,48 m²

2.01.02.56
Lager, Gerät
KB.02.R051.0

F: 44,23 m²

9.02.146
Flur
KB.02.V006.0

F: 21,47 m²

8.03.9038
Schacht
KB.02.S004.0

F: 22,89 m²

2.01.02.20
2-Bett-Zi.
KB.02.R043.0

F: 22,89 m²

2.01.02.33
2-Bett-Zi.
KB.02.R046.0

F: 23,28 m²

2.01.02.22
2-Bett-Zi.
KB.02.R045.0

F: 3,93 m²

2.01.02.35
Nasszelle
KB.02.R043.1

F: 3,93 m²

2.01.02.48
Nasszelle
KB.02.R046.1

F: 4,09 m²

2.01.02.37
Nasszelle
KB.02.R045.1

F: 23,28 m²

2.01.02.21
2-Bett-Zi.
KB.02.R044.0

F: 4,09 m²

2.01.02.36
Nasszelle
KB.02.R044.1

F: 5,92 m²

2.01.02.10
Schleuse
KB.02.R041.2

F: 16,15 m²

2.01.02.04
1-Bett-Zi.
KB.02.R041.0

F: 5,16 m²

2.01.02.07
Nasszelle
KB.02.R041.1

F: 20,55 m²

2.01.02.55
Lager, Mat.
KB.02.R039.0

F: 22,49 m²

2.01.02.11
1-Bett-Zi.
KB.02.R036.0

F: 23,28 m²

2.01.02.12
1-Bett-Zi.
KB.02.R035.0

F: 3,77 m²

2.01.02.15
Nasszelle
KB.02.R036.1

F: 4,09 m²

2.01.02.16
Nasszelle
KB.02.R035.1

F: 23,28 m²

2.01.02.19
2-Bett-Zi.
KB.02.R032.0

F: 15,45 m²

2.01.02.02
1-Bett-Zi.
KB.02.R037.0

F: 15,99 m²

2.01.02.03
1-Bett-Zi.
KB.02.R038.0

F: 22,89 m²

2.01.02.31
2-Bett-Zi.
KB.02.R031.0

F: 23,28 m²

2.01.02.32
2-Bett-Zi.
KB.02.R033.0

F: 23,28 m²

2.01.02.13
1-Bett-Zi.
KB.02.R034.0

F: 4,14 m²

2.01.02.34
Nasszelle
KB.02.R032.1

F: 3,93 m²

2.01.02.46
Nasszelle
KB.02.R031.1

F: 4,09 m²

2.01.02.17
Nasszelle
KB.02.R034.1

F: 4,03 m²

2.01.02.47
Nasszelle
KB.02.R033.1

F: 5,12 m²

2.01.02.05
Nasszelle
KB.02.R037.1

F: 6,89 m²

2.01.02.53
AR, unrein
KB.02.R039.1

F: 5,16 m²

2.01.02.06
Nasszelle
KB.02.R038.1

F: 5,46 m²

2.01.02.08
Schleuse
KB.02.R037.2

F: 5,71 m²

2.01.02.09
Schleuse
KB.02.R038.2

F: 23,31 m²

2.05.03.37
Lager, Mat.
KC.02.R075.0

F: 21,47 m²

8.03.9045
Schacht
KC.02.S008.0

F: 18,32 m²

8.03.9042
Schacht
KC.02.S001.0

F: 18,32 m²

8.03.9044
Schacht
KC.02.S005.0

F: 25,15 m²

2.05.02.20
2-Bett-Zi.
KC.02.R011.0

F: 4,40 m²

2.05.02.27
Nasszelle
KC.02.R011.1
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EINGETRAGENE HOEHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSAETZLICH AUF OKFFB!

Index Datum Name Änderung

ENTWURF/ HU-BAU • LPH 3

Sämtliche Höhenkoten beziehen sich auf ± 0,00 = 431,50 ue NN

Leistungsphase:
Planerstellung:

Maßstab: Gefertigt: Geprüft:

Status:

Indexdatum:Index:

Architekt:

Planinhalt:

Baumassnahme:
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Fachplaner:

1 : 200

4 11.10.2019

HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG
ARGE TGA

Cloud 27.09.2019

Cloud 05.10.2019

faktorgrün Landschaftsarchitekten Cloud 16.09.2019

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen

and

11.10.2019

Ebene 2 / 2.OG

HhAA-HGB-CG-e2-000-A_-3-04

0533.01

Arthur-Gruber-Straße 70 | 71065 Sindelfingen

Ebene 2 / 2.OG

Danneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart | 053301@emeanf.hdrprojects.com
HDR | h4a GmbH

25.10.2019

Hauptgebäude

Hauptgebäude

Landsberg

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

1 06.05.2019 Fortschreibung der Planung
2 15.05.2019 Fortschreibung der Planung
3 24.05.2019 Designfreeze
4 11.10.2019 Abgabe Entwurf / HU-Bau • LPH 3

31.01.2020 31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020
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HofHof

Hof

Hof

Betriebsarzt

Technik

F: 10,89 m²

2.01.02.51
UBS
KD.03.R015.0

F: 12,08 m²

1.13.02.15
DR, Leitende
MTA

KD.03.R016.0
F: 23,44 m²

1.13.02.16
Büro, Schreibdienst
KD.03.R017.0

F: 3,15 m²

3.03.12
Kühlraum, Abfallents.
KD.03.R005.0

F: 8,00 m²

3.03.13_a
Depot rein
KD.03.R002.2

F: 354,78 m²

3.03.02
Speiseraum, Pers.
KD.03.R003.0

F: 155,10 m²

3.03.03_a
Aktionsflächenzone
KD.03.R002.0

F: 1,36 m²

3.03.04_a
Geschirrrückgabe
KD.03.R004.1

F: 34,63 m²

3.03.05
Geschirrspülen
KD.03.R008.1F: 31,49 m²

3.03.06
Büro, Speisenvers.
KD.03.R006.0

F: 18,18 m²

3.03.07
Büro, Diätassistenz
KE.03.R018.0

F: 20,33 m²

3.03.08
Schulung, Diätass.
KE.03.R008.0

F: 46,73 m²

4.05.20
Besprech. / Schulung
KD.03.R018.0

F: 39,81 m²

4.05.21
Besprech. / Schulung
KD.03.R019.0

F: 15,38 m²

4.06.01
Betriebsrat,
Leitungsbüro

KE.03.R013.0

F: 15,23 m²

4.06.14
Diagn., Betriebsarzt
KE.03.R006.0

F: 11,27 m²

4.06.15
Handarchiv, BA
KE.03.R007.0

F: 16,32 m²

4.06.02
Betriebsrat, Sekr.
/ Stellvertr.

KE.03.R014.0

F: 20,71 m²

4.06.03
Betriebsrat, Büro
KE.03.R010.0

F: 16,32 m²

4.06.04
Betriebsrat,
Besprech.

KE.03.R015.0

F: 16,13 m²

4.06.05
Betriebsrat, Büro
_Service GmbH

KE.03.R016.0

F: 16,15 m²

4.06.06
Betriebsrat Archiv
KE.03.R012.0

F: 15,77 m²

4.06.07
Konzernbetriebsrat, Büro
KE.03.R009.0

F: 16,06 m²

4.06.08
Schwerbehin.vertretung,
Büro

KE.03.R017.0

F: 16,02 m²

4.06.09
Betriebsarzt, U/B
KE.03.R001.0

F: 15,65 m²

4.06.10
Betriebsarzt, U/B
KE.03.R005.0

F: 2,66 m²

4.06.11
WC, Pat. Betriebsarzt
KE.03.R002.0

F: 23,40 m²

4.06.12
Anmeldung Betriebsarzt
KE.03.R004.0

F: 13,68 m²

4.06.13
Diagn., Betriebsarzt
KE.03.R001.03

F: 72,36 m²

4.07.15
Konferenzraum
KD.03.R010.0

F: 71,16 m²

4.07.16
Konferenzraum
KD.03.R009.0

F: 45,63 m²

4.07.17
Konferenzraum
KD.03.R021.0

F: 37,73 m²

4.07.18
Konferenzraum
KD.03.R022.0

F: 37,72 m²

4.07.19
Konferenzraum
KD.03.R023.0

F: 37,73 m²

4.07.20
Konferenzraum
KD.03.R024.0

F: 34,43 m²

4.07.21
Tisch- / Stuhllag.
KD.03.R020.0

F: 17,29 m²

4.07.22
Vorber.
KD.03.R025.0

F: 51,30 m²

9.02.252
Flur
KE.03.V003.0

F: 122,56 m²

9.02.185
Flur
KD.03.V004.0

F: 13,99 m²

9.02.184
Flur
KD.03.V003.0

F: 3,48 m²

3.03.202
WC, Pers.
KD.03.R007.0

F: 14,30 m²

4.07.206
WC, D
KD.03.R027.0

F: 5,58 m²

4.07.205
WC, D Vorr.
KD.03.R026.0

F: 5,50 m²

4.07.204
WC, beh.
KD.03.R028.0

F: 15,82 m²

4.07.203
WC, H
KD.03.R030.0

F: 5,06 m²

4.07.202
WC, H Vorr.
KD.03.R029.0

F: 8,29 m²

8.04.138
UV SV
KD.03.R013.0

F: 2,61 m²

3.05.200
WC, Pers.
KE.03.R019.0 F: 18,03 m²

9.02.189
Flur
KE.03.V002.0

F: 89,70 m²

9.02.188
Flur
KE.03.V001.0

F: 47,16 m²

9.02.186
Flur
KD.03.V005.0

F: 8,48 m²

8.04.137
UV AV
KD.03.R012.0

F: 13,58 m²

8.05.052
EDV
KD.03.X014.0

F: 20,99 m²

8.05.053
EDV
KE.03.X021.0

F: 8,24 m²

8.04.140
UV SV
KE.03.X022.0

F: 46,15 m²

9.02.183
Flur
KD.03.V002.0

F: 2,59 m²

3.05.201
WC, Pers.
KE.03.R020.0

F: 201,23 m²

9.02.182
Flur
KD.03.V001.0

F: 20,90 m²

3.03.14
UBS
KE.03.R008.1

F: 10,92 m²

3.03.09_a
Lager, Speisenvers.
KD.03.R008.0

F: 32,95 m²

3.03.03_b
Vorbereitungsküche
KD.03.R002.1

F: 1,77 m²

3.03.04_b
Geschirrrückgabe
KD.03.R004.2

F: 2,39 m²

3.03.203
WC, Pers.
KD.03.R007.1

F: 2,39 m²

3.03.204
WC, Pers.
KD.03.R007.2

F: 21,26 m²

9.01.1087
Treppenhaus
KD.03.T014.0

F: 36,33 m²

9.01.1088
Treppenhaus
KD.03.T015.0

F: 21,12 m²

9.01.1092
Treppenhaus
KE.03.T017.0

F: 14,62 m²

9.01.2143
Aufzug H1
KD.03.A027.0

F: 16,96 m²

8.03.9072
Schacht
KE.03.S001.0

F: 36,11 m²

9.01.1090
Treppenhaus
KD.03.T019.0

F: 2,51 m²

8.01.9109
Schacht
KE.03.S002.0

F: 4,11 m²

8.01.9108
Schacht
KD.03.S010.0

F: 4,95 m²

8.01.9104
Schacht
KD.03.S001.0

F: 3,16 m²

8.01.9105
Schacht
KD.03.S003.0

F: 5,19 m²

8.01.9107
Schacht
KD.03.S009.0

F: 7,41 m²

8.03.9090
Schacht
KD.03.S011.0

F: 21,12 m²

9.01.1089
Treppenhaus
KD.03.T018.0

F: 16,96 m²

8.03.9068
Schacht
KD.03.S005.0

F: 2,51 m²

8.01.9106
Schacht
KD.03.S004.0

F: 3,46 m²

3.03.09_b
Lager, Speisenvers.
KD.03.R008.2

F: 21,26 m²

9.01.1091
Treppenhaus
KE.03.T013.0

F: 4,15 m²

8.03.9073
Schacht
KE.03.S004.0

F: 5,75 m²

8.01.9110
Schacht
KE.03.S003.0

F: 1525,72 m²

8.03.01.006
Technik
KD.02.X042.0

F: 8,38 m²

3.03.13_b
Depot unrein
KD.03.R002.3

F: 13,76 m²

8.03.01.008
Technik
KD.02.X042.4

F: 75,00 m²

3.03.153.03.15_neu
Loggia,
Casino

KD.03.R003.1

F: 1393,40 m²

8.03.01.020
Technik
KE.02.X041.0
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F: 13,61 m²

2.01.03.01_a
Leitstelle / Stützp.
KA.03.R061.2

F: 5,71 m²

2.01.03.10
Schleuse
KA.03.R020.2

F: 22,50 m²

2.01.03.11
1-Bett-Zi.
KA.03.R015.0

F: 23,28 m²

2.01.03.12
1-Bett-Zi.
KA.03.R014.0

F: 23,08 m²

2.01.03.13
1-Bett-Zi.
KA.03.R026.0

F: 23,10 m²

2.01.03.14
1-Bett-Zi.
KA.03.R025.0

F: 3,76 m²

2.01.03.15
Nasszelle
KA.03.R015.1

F: 4,09 m²

2.01.03.16
Nasszelle
KA.03.R014.1

F: 3,84 m²

2.01.03.17
Nasszelle
KA.03.R026.1

F: 3,66 m²

2.01.03.18
Nasszelle
KA.03.R025.1

F: 22,89 m²

2.01.03.19
2-Bett-Zi.
KA.03.R010.0

F: 15,38 m²

2.01.03.02
1-Bett-Zi.
KA.03.R016.0

F: 22,89 m²

2.01.03.20
2-Bett-Zi.
KA.03.R009.0

F: 22,89 m²

2.01.03.21
2-Bett-Zi.
KA.03.R007.0

F: 22,89 m²

2.01.03.22
2-Bett-Zi.
KA.03.R006.0

F: 22,89 m²

2.01.03.23
2-Bett-Zi.
KA.03.R005.0

F: 23,28 m²

2.01.03.24
2-Bett-Zi.
KA.03.R004.0

F: 23,28 m²

2.01.03.25
2-Bett-Zi.
KA.03.R003.0

F: 23,32 m²

2.01.03.26
2-Bett-Zi.
KA.03.R002.0

F: 23,32 m²

2.01.03.27
2-Bett-Zi.
KA.03.R069.0

F: 23,28 m²

2.01.03.28
2-Bett-Zi.
KA.03.R068.0

F: 23,28 m²

2.01.03.29
2-Bett-Zi.
KA.03.R067.0

F: 15,69 m²

2.01.03.03
1-Bett-Zi.
KA.03.R017.0

F: 22,89 m²

2.01.03.30
2-Bett-Zi.
KA.03.R066.0

F: 23,28 m²

2.01.03.31
2-Bett-Zi.
KA.03.R011.0

F: 23,28 m²

2.01.03.32
2-Bett-Zi.
KA.03.R012.0

F: 23,28 m²

2.01.03.33
2-Bett-Zi.
KA.03.R013.0

F: 3,93 m²

2.01.03.34
Nasszelle
KA.03.R010.1

F: 3,93 m²

2.01.03.35
Nasszelle
KA.03.R009.1

F: 3,93 m²

2.01.03.36
Nasszelle
KA.03.R007.1

F: 3,93 m²

2.01.03.37
Nasszelle
KA.03.R006.1

F: 3,93 m²

2.01.03.38
Nasszelle
KA.03.R005.1

F: 4,09 m²

2.01.03.39
Nasszelle
KA.03.R004.1

F: 16,45 m²

2.01.03.04
1-Bett-Zi.
KA.03.R020.0

F: 4,09 m²

2.01.03.40
Nasszelle
KA.03.R003.1

F: 4,00 m²

2.01.03.41
Nasszelle
KA.03.R002.1

F: 4,00 m²

2.01.03.42
Nasszelle
KA.03.R069.1

F: 4,09 m²

2.01.03.43
Nasszelle
KA.03.R068.1

F: 4,09 m²

2.01.03.44
Nasszelle
KA.03.R067.1

F: 3,93 m²

2.01.03.45
Nasszelle
KA.03.R066.1

F: 4,09 m²

2.01.03.46
Nasszelle
KA.03.R011.1

F: 4,09 m²

2.01.03.47
Nasszelle
KA.03.R012.1

F: 4,09 m²

2.01.03.48
Nasszelle
KA.03.R013.1

F: 12,82 m²

2.01.03.49
U/B, Standard
KA.03.R022.0

F: 5,13 m²

2.01.03.05
Nasszelle
KA.03.R016.1

F: 17,80 m²

2.01.03.50
Pers.aufenth./
Teeküche

KA.03.R063.0

F: 11,51 m²

2.01.03.51
Dokumentation
KC.03.R026.0

F: 14,27 m²

2.01.03.52
AR, rein
KA.03.R061.3

F: 6,40 m²

2.01.03.53
AR, unrein
KA.03.R018.1

F: 13,89 m²

2.01.03.54
AR, unrein
KA.03.R065.0

F: 21,96 m²

2.01.03.55
Lager, Mat.
KA.03.R018.0

F: 22,47 m²

2.01.03.56
Lager, Gerät
KA.03.R001.0

F: 7,15 m²

2.01.03.57
Teeküche, Pat.
KA.03.R024.0

F: 5,16 m²

2.01.03.06
Nasszelle
KA.03.R017.1

F: 5,70 m²

2.01.03.07
Nasszelle
KA.03.R020.1

F: 5,52 m²

2.01.03.08
Schleuse
KA.03.R016.2

F: 5,63 m²

2.01.03.09
Schleuse
KA.03.R017.2

F: 13,61 m²

2.01.05.01_a
Leitstelle / Stützp.
KA.03.R061.1

F: 5,71 m²

2.01.05.10
Schleuse
KA.03.R042.2

F: 22,49 m²

2.01.05.11
1-Bett-Zi.
KA.03.R037.0

F: 23,28 m²

2.01.05.12
1-Bett-Zi.
KA.03.R036.0

F: 22,73 m²

2.01.05.13
1-Bett-Zi.
KA.03.R028.0

F: 22,71 m²

2.01.05.14
1-Bett-Zi.
KA.03.R027.0

F: 3,77 m²

2.01.05.15
Nasszelle
KA.03.R037.1

F: 4,09 m²

2.01.05.16
Nasszelle
KA.03.R036.1

F: 3,88 m²

2.01.05.17
Nasszelle
KA.03.R028.1

F: 3,84 m²

2.01.05.18
Nasszelle
KA.03.R027.1

F: 23,28 m²

2.01.05.19
2-Bett-Zi.
KA.03.R033.0

F: 15,56 m²

2.01.05.02
1-Bett-Zi.
KA.03.R038.0

F: 23,33 m²

2.01.05.20
2-Bett-Zi.
KA.03.R044.0

F: 22,89 m²

2.01.05.21
2-Bett-Zi.
KA.03.R046.0

F: 22,89 m²

2.01.05.22
2-Bett-Zi.
KA.03.R047.0

F: 22,89 m²

2.01.05.23
2-Bett-Zi.
KA.03.R048.0

F: 23,28 m²

2.01.05.24
2-Bett-Zi.
KA.03.R049.0

F: 23,28 m²

2.01.05.25
2-Bett-Zi.
KA.03.R050.0

F: 24,03 m²

2.01.05.26
2-Bett-Zi.
KA.03.R051.0

F: 23,32 m²

2.01.05.27
2-Bett-Zi.
KA.03.R053.0

F: 23,28 m²

2.01.05.28
2-Bett-Zi.
KA.03.R054.0

F: 23,28 m²

2.01.05.29
2-Bett-Zi.
KA.03.R055.0

F: 15,88 m²

2.01.05.03
1-Bett-Zi.
KA.03.R039.0

F: 22,89 m²

2.01.05.30
2-Bett-Zi.
KA.03.R056.0

F: 22,89 m²

2.01.05.31
2-Bett-Zi.
KA.03.R032.0

F: 23,28 m²

2.01.05.32
2-Bett-Zi.
KA.03.R034.0

F: 23,28 m²

2.01.05.33
2-Bett-Zi.
KA.03.R035.0

F: 4,09 m²

2.01.05.34
Nasszelle
KA.03.R033.1

F: 3,93 m²

2.01.05.35
Nasszelle
KA.03.R044.1

F: 3,93 m²

2.01.05.36
Nasszelle
KA.03.R046.1

F: 3,93 m²

2.01.05.37
Nasszelle
KA.03.R047.1

F: 3,93 m²

2.01.05.38
Nasszelle
KA.03.R048.1

F: 4,09 m²

2.01.05.39
Nasszelle
KA.03.R049.1

F: 16,44 m²

2.01.05.04
1-Bett-Zi.
KA.03.R042.0

F: 4,09 m²

2.01.05.40
Nasszelle
KA.03.R050.1

F: 3,84 m²

2.01.05.41
Nasszelle
KA.03.R051.1

F: 4,05 m²

2.01.05.42
Nasszelle
KA.03.R053.1

F: 4,09 m²

2.01.05.43
Nasszelle
KA.03.R054.1

F: 4,09 m²

2.01.05.44
Nasszelle
KA.03.R055.1

F: 3,93 m²

2.01.05.45
Nasszelle
KA.03.R056.1

F: 3,93 m²

2.01.05.46
Nasszelle
KA.03.R032.1

F: 4,09 m²

2.01.05.47
Nasszelle
KA.03.R034.1

F: 4,09 m²

2.01.05.48
Nasszelle
KA.03.R035.1

F: 13,35 m²

2.01.05.49
U/B, Standard
KA.03.R031.0

F: 5,13 m²

2.01.05.05
Nasszelle
KA.03.R038.1

F: 17,80 m²

2.01.05.50
Pers.aufenth./
Teeküche

KA.03.R059.0

F: 14,30 m²

2.01.05.52
AR, rein
KA.03.R061.0

F: 6,40 m²

2.01.05.53
AR, unrein
KA.03.R040.1

F: 13,89 m²

2.01.05.54
AR, unrein
KA.03.R057.0

F: 22,15 m²

2.01.05.55
Lager, Mat.
KA.03.R040.0

F: 22,48 m²

2.01.05.56
Lager, Gerät
KA.03.R052.0

F: 7,14 m²

2.01.05.57
Teeküche, Pat.
KA.03.R029.0

F: 5,16 m²

2.01.05.06
Nasszelle
KA.03.R039.1

F: 5,40 m²

2.01.05.07
Nasszelle
KA.03.R042.1

F: 5,52 m²

2.01.05.08
Schleuse
KA.03.R038.2

F: 5,63 m²

2.01.05.09
Schleuse
KA.03.R039.2

F: 13,98 m²

2.14.01.01_a
Leitstelle / Stützp.
KC.03.R059.1

F: 22,78 m²

2.14.01.10
1-Bett-Zi.
KC.03.R035.0

F: 22,78 m²

2.14.01.11
1-Bett-Zi.
KC.03.R034.0

F: 4,45 m²

2.14.01.12
Nasszelle
KC.03.R037.1

F: 4,72 m²

2.14.01.13
Nasszelle
KC.03.R038.1

F: 4,07 m²

2.14.01.14
Nasszelle
KC.03.R039.1

F: 4,42 m²

2.14.01.15
Nasszelle
KC.03.R040.1

F: 4,38 m²

2.14.01.16
Nasszelle
KC.03.R041.1

F: 4,42 m²

2.14.01.17
Nasszelle
KC.03.R044.1

F: 4,65 m²

2.14.01.18
Nasszelle
KC.03.R036.1

F: 4,33 m²

2.14.01.19
Nasszelle
KC.03.R035.1

F: 36,93 m²

2.14.01.02
Aufenthalt, Pat.
KC.03.R047.0

F: 4,47 m²

2.14.01.20
Nasszelle
KC.03.R034.1

F: 31,88 m²

2.14.01.21
2-Bett-Zi.
KC.03.R046.0

F: 31,87 m²

2.14.01.22
2-Bett-Zi.
KC.03.R048.0

F: 31,87 m²

2.14.01.23
2-Bett-Zi.
KC.03.R049.0

F: 31,87 m²

2.14.01.24
2-Bett-Zi.
KC.03.R050.0

F: 32,44 m²

2.14.01.25
2-Bett-Zi.
KC.03.R051.0

F: 32,58 m²

2.14.01.26
2-Bett-Zi.
KC.03.R053.0

F: 31,87 m²

2.14.01.27
2-Bett-Zi.
KC.03.R054.0

F: 31,87 m²

2.14.01.28
2-Bett-Zi.
KC.03.R055.0

F: 4,57 m²

2.14.01.29
Nasszelle
KC.03.R046.1

F: 22,90 m²

2.14.01.03
1-Bett-Zi.
KC.03.R037.0

F: 4,58 m²

2.14.01.30
Nasszelle
KC.03.R048.1

F: 4,58 m²

2.14.01.31
Nasszelle
KC.03.R049.1

F: 4,67 m²

2.14.01.32
Nasszelle
KC.03.R050.1

F: 4,62 m²

2.14.01.33
Nasszelle
KC.03.R051.1

F: 4,63 m²

2.14.01.34
Nasszelle
KC.03.R053.1

F: 4,67 m²

2.14.01.35
Nasszelle
KC.03.R054.1

F: 4,58 m²

2.14.01.36
Nasszelle
KC.03.R055.1

F: 12,33 m²

2.14.01.37
U/B, Standard
KC.03.R033.0

F: 17,80 m²

2.14.01.38
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.03.R057.0

F: 11,10 m²

2.14.01.39
DR, Pflege
KA.03.R074.0

F: 23,20 m²

2.14.01.04
1-Bett-Zi.
KC.03.R038.0

F: 16,60 m²

2.14.01.40
AR, rein
KC.03.R059.0

F: 6,37 m²

2.14.01.41
AR, unrein
KC.03.R042.1

F: 13,89 m²

2.14.01.42
AR, unrein
KC.03.R056.0

F: 22,00 m²

2.14.01.43
Lager, Mat.
KC.03.R042.0

F: 7,63 m²

2.14.01.45
Teeküche, Pat.
KC.03.R030.0

F: 22,98 m²

2.14.01.05
1-Bett-Zi.
KC.03.R039.0

F: 21,80 m²

2.14.01.06
1-Bett-Zi.
KC.03.R040.0

F: 22,14 m²

2.14.01.07
1-Bett-Zi.
KC.03.R041.0

F: 22,79 m²

2.14.01.08
1-Bett-Zi.
KC.03.R044.0

F: 22,89 m²

2.14.01.09
1-Bett-Zi.
KC.03.R036.0

F: 17,80 m²

2.01.06.50
Pers.aufenth./
Teeküche

KB.03.R062.0

F: 14,52 m²

2.01.06.52
AR, rein
KB.03.R060.3

F: 6,40 m²

2.01.06.53
AR, unrein
KB.03.R017.1

F: 21,96 m²

2.01.06.55
Lager, Mat.
KB.03.R017.0

F: 22,48 m²

2.01.06.56
Lager, Gerät
KB.03.R070.0

F: 17,80 m²

2.01.07.50
Pers.aufenth./
Teeküche

KB.03.R058.0

F: 21,06 m²

2.01.07.55
Lager, Mat.
KB.03.R039.0

F: 16,76 m²

2.14.02.44
Lager, Gerät
KC.03.R052.0

F: 15,89 m²

2.02.01.02
Aufenthalt, Bes.
KC.03.R067.0

F: 28,57 m²

2.02.01.35
2-Bett-Zi.
KC.03.R064.0

F: 28,57 m²

2.02.01.36
2-Bett-Zi.
KC.03.R063.0

F: 3,95 m²

2.02.01.49
Nasszelle
KC.03.R064.1

F: 3,85 m²

2.02.01.50
Nasszelle
KC.03.R063.1

F: 20,44 m²

2.02.01.59
DR, Arzt
KC.03.R028.0

F: 45,52 m²

2.02.01.63
Lager, Mat. / Gerät
KC.03.R068.0

F: 4,76 m²

2.01.04.10
Putz.
KA.03.R070.0

F: 5,36 m²

2.01.04.11
Putz.
KC.03.R075.0

F: 8,39 m²

2.01.04.12
Verstorbenen
KC.03.R073.0

F: 8,46 m²

2.01.04.13
Lager,
Einschubwagen

KB.03.R086.0

F: 12,29 m²

2.01.04.02
Beh.,
multifunktional

KA.03.R079.0

F: 17,72 m²

2.01.04.03
Beh., multifunktional
KA.03.R071.0

F: 14,30 m²

2.01.04.06
DR, Arzt
KA.03.R062.0

F: 16,01 m²

2.01.04.07
Büro,
Kodierfachkraft

KB.03.R074.0

F: 27,08 m²

2.01.04.08
Regenerationsküche
KC.03.R092.0

F: 60,81 m²

2.01.04.09
Bettenaufbereitung
KA.03.R072.0

F: 8,01 m²

2.01.08.01_a
Aufenthalt, Pat.
KA.03.R045.0

F: 6,56 m²

2.01.08.10
Putz.
KC.03.R076.0

F: 5,24 m²

2.01.08.11
Putz.
KC.03.R074.0

F: 10,57 m²

2.01.08.12
Verstorbenen
KA.03.R082.0

F: 8,46 m²

2.01.08.13
Lager,
Einschubwagen

KC.03.R086.0

F: 16,47 m²

2.01.08.02
Beh., multifunktional
KB.03.R072.0

F: 15,93 m²

2.01.08.03
Beh., multifunktional
KC.03.R077.0

F: 13,99 m²

2.01.08.04
DR, Arzt
KA.03.R060.0

F: 14,03 m²

2.01.08.05
DR, Arzt
KB.03.R061.0

F: 14,09 m²

2.01.08.06
DR, Arzt
KB.03.R059.0

F: 16,01 m²

2.01.08.07
Büro,
Kodierfachkraft

KB.03.R073.0

F: 27,08 m²

2.01.08.08
Regenerationsküche
KB.03.R092.0

F: 63,58 m²

2.01.08.09
Bettenaufbereitung
KC.03.R082.0

F: 23,26 m²

2.14.04.03
DR, Arzt
KC.03.R029.0

F: 12,98 m²

3.05.17_a
Bereitschaft Pers.
KC.03.R085.0

F: 15,00 m²

3.02.18
DR, Sozialberatung
KA.03.R083.0

F: 17,10 m²

3.02.19
DR, Sozialberatung
KB.03.R085.0

F: 16,24 m²

1.04.19.01
U/B, HNO
KB.03.R075.0

F: 122,41 m²

9.02.161
Flur
KA.03.V002.0

F: 92,92 m²

9.02.163
Flur
KA.03.V004.0

F: 44,20 m²

9.02.160
Flur
KA.03.V001.0

F: 97,67 m²

9.02.177
Flur
KC.03.V005.0

F: 52,99 m²

9.02.180
Flur
KC.03.V008.0

F: 2,50 m²

2.01.03.200
WC, Pers.
KA.03.R064.0

F: 2,50 m²

2.01.05.200
WC, Pers.
KA.03.R058.0

F: 7,58 m²

2.01.08.201
WC, Bes.
KA.03.R085.0

F: 5,94 m²

2.01.08.202
WC, beh.
KB.03.R087.0

F: 2,51 m²

2.02.01.200
WC, Bes.
KC.03.R089.0

F: 2,46 m²

2.02.01.201
WC, Bes.
KC.03.R088.0

F: 2,94 m²

2.02.01.202
WC, Pers.
KC.03.R025.0

F: 5,69 m²

2.02.01.203
WC, beh.
KC.03.R087.0

F: 2,50 m²

2.14.01.200
WC, Pers.
KC.03.R058.0

F: 13,84 m²

2.01.06.01_a
Leitstelle / Stützp.
KB.03.R060.2

F: 5,46 m²

2.01.06.10
Schleuse
KB.03.R019.2

F: 22,49 m²

2.01.06.11
1-Bett-Zi.
KB.03.R014.0

F: 23,28 m²

2.01.06.12
1-Bett-Zi.
KB.03.R013.0

F: 23,08 m²

2.01.06.13
1-Bett-Zi.
KB.03.R025.0

F: 23,10 m²

2.01.06.14
1-Bett-Zi.
KB.03.R024.0

F: 3,77 m²

2.01.06.15
Nasszelle
KB.03.R014.1

F: 4,09 m²

2.01.06.16
Nasszelle
KB.03.R013.1

F: 3,84 m²

2.01.06.17
Nasszelle
KB.03.R025.1

F: 3,71 m²

2.01.06.18
Nasszelle
KB.03.R024.1

F: 22,89 m²

2.01.06.19
2-Bett-Zi.
KB.03.R009.0

F: 15,38 m²

2.01.06.02
1-Bett-Zi.
KB.03.R015.0

F: 22,89 m²

2.01.06.20
2-Bett-Zi.
KB.03.R008.0

F: 22,89 m²

2.01.06.21
2-Bett-Zi.
KB.03.R005.0

F: 22,89 m²

2.01.06.22
2-Bett-Zi.
KB.03.R006.0

F: 22,89 m²

2.01.06.23
2-Bett-Zi.
KB.03.R004.0

F: 23,28 m²

2.01.06.24
2-Bett-Zi.
KB.03.R003.0

F: 23,28 m²

2.01.06.25
2-Bett-Zi.
KB.03.R002.0

F: 24,03 m²

2.01.06.26
2-Bett-Zi.
KB.03.R001.0

F: 23,32 m²

2.01.06.27
2-Bett-Zi.
KB.03.R069.0

F: 23,28 m²

2.01.06.28
2-Bett-Zi.
KB.03.R068.0

F: 23,28 m²

2.01.06.29
2-Bett-Zi.
KB.03.R067.0

F: 15,69 m²

2.01.06.03
1-Bett-Zi.
KB.03.R016.0

F: 22,89 m²

2.01.06.30
2-Bett-Zi.
KB.03.R066.0

F: 23,28 m²

2.01.06.31
2-Bett-Zi.
KB.03.R010.0

F: 23,28 m²

2.01.06.32
2-Bett-Zi.
KB.03.R011.0

F: 23,28 m²

2.01.06.33
2-Bett-Zi.
KB.03.R012.0

F: 3,93 m²

2.01.06.34
Nasszelle
KB.03.R009.1

F: 3,93 m²

2.01.06.35
Nasszelle
KB.03.R008.1

F: 3,93 m²

2.01.06.36
Nasszelle
KB.03.R005.1

F: 3,93 m²

2.01.06.37
Nasszelle
KB.03.R006.1

F: 3,93 m²

2.01.06.38
Nasszelle
KB.03.R004.1

F: 4,09 m²

2.01.06.39
Nasszelle
KB.03.R003.1

F: 16,40 m²

2.01.06.04
1-Bett-Zi.
KB.03.R019.0

F: 4,09 m²

2.01.06.40
Nasszelle
KB.03.R002.1

F: 3,93 m²

2.01.06.41
Nasszelle
KB.03.R001.1

F: 4,05 m²

2.01.06.42
Nasszelle
KB.03.R069.1

F: 4,09 m²

2.01.06.43
Nasszelle
KB.03.R068.1

F: 4,09 m²

2.01.06.44
Nasszelle
KB.03.R067.1

F: 3,93 m²

2.01.06.45
Nasszelle
KB.03.R066.1

F: 4,09 m²

2.01.06.46
Nasszelle
KB.03.R010.1

F: 4,09 m²

2.01.06.47
Nasszelle
KB.03.R011.1

F: 4,09 m²

2.01.06.48
Nasszelle
KB.03.R012.1

F: 12,83 m²

2.01.06.49
U/B, Standard
KB.03.R021.0

F: 5,13 m²

2.01.06.05
Nasszelle
KB.03.R015.1

F: 13,89 m²

2.01.06.54
AR, unrein
KB.03.R065.0

F: 7,15 m²

2.01.06.57
Teeküche, Pat.
KB.03.R023.0

F: 5,16 m²

2.01.06.06
Nasszelle
KB.03.R016.1

F: 5,40 m²

2.01.06.07
Nasszelle
KB.03.R019.1

F: 5,52 m²

2.01.06.08
Schleuse
KB.03.R015.2

F: 5,63 m²

2.01.06.09
Schleuse
KB.03.R016.2

F: 13,84 m²

2.01.07.01_a
Leitstelle / Stützp.
KB.03.R060.1

F: 5,71 m²

2.01.07.10
Schleuse
KB.03.R041.2

F: 22,49 m²

2.01.07.11
1-Bett-Zi.
KB.03.R036.0

F: 23,28 m²

2.01.07.12
1-Bett-Zi.
KB.03.R035.0

F: 22,73 m²

2.01.07.13
1-Bett-Zi.
KB.03.R027.0

F: 22,71 m²

2.01.07.14
1-Bett-Zi.
KB.03.R026.0

F: 3,77 m²

2.01.07.15
Nasszelle
KB.03.R036.1

F: 4,09 m²

2.01.07.16
Nasszelle
KB.03.R035.1

F: 3,87 m²

2.01.07.17
Nasszelle
KB.03.R027.1

F: 3,84 m²

2.01.07.18
Nasszelle
KB.03.R026.1

F: 23,28 m²

2.01.07.19
2-Bett-Zi.
KB.03.R032.0

F: 15,56 m²

2.01.07.02
1-Bett-Zi.
KB.03.R037.0

F: 23,33 m²

2.01.07.20
2-Bett-Zi.
KB.03.R043.0

F: 22,89 m²

2.01.07.21
2-Bett-Zi.
KB.03.R046.0

F: 22,89 m²

2.01.07.22
2-Bett-Zi.
KB.03.R045.0

F: 22,89 m²

2.01.07.23
2-Bett-Zi.
KB.03.R047.0

F: 23,28 m²

2.01.07.24
2-Bett-Zi.
KB.03.R048.0

F: 23,28 m²

2.01.07.25
2-Bett-Zi.
KB.03.R049.0

F: 24,03 m²

2.01.07.26
2-Bett-Zi.
KB.03.R050.0

F: 23,32 m²

2.01.07.27
2-Bett-Zi.
KB.03.R052.0

F: 23,28 m²

2.01.07.28
2-Bett-Zi.
KB.03.R053.0

F: 23,28 m²

2.01.07.29
2-Bett-Zi.
KB.03.R054.0

F: 15,88 m²

2.01.07.03
1-Bett-Zi.
KB.03.R038.0

F: 22,89 m²

2.01.07.30
2-Bett-Zi.
KB.03.R055.0

F: 22,89 m²

2.01.07.31
2-Bett-Zi.
KB.03.R031.0

F: 23,28 m²

2.01.07.32
2-Bett-Zi.
KB.03.R033.0

F: 23,28 m²

2.01.07.33
2-Bett-Zi.
KB.03.R034.0

F: 4,09 m²

2.01.07.34
Nasszelle
KB.03.R032.1

F: 3,93 m²

2.01.07.35
Nasszelle
KB.03.R043.1

F: 3,93 m²

2.01.07.36
Nasszelle
KB.03.R046.1

F: 3,93 m²

2.01.07.37
Nasszelle
KB.03.R045.1

F: 3,93 m²

2.01.07.38
Nasszelle
KB.03.R047.1

F: 4,09 m²

2.01.07.39
Nasszelle
KB.03.R048.1

F: 16,44 m²

2.01.07.04
1-Bett-Zi.
KB.03.R041.0

F: 4,09 m²

2.01.07.40
Nasszelle
KB.03.R049.1

F: 3,93 m²

2.01.07.41
Nasszelle
KB.03.R050.1

F: 4,05 m²

2.01.07.42
Nasszelle
KB.03.R052.1

F: 4,09 m²

2.01.07.43
Nasszelle
KB.03.R053.1

F: 4,09 m²

2.01.07.44
Nasszelle
KB.03.R054.1

F: 3,93 m²

2.01.07.45
Nasszelle
KB.03.R055.1

F: 3,93 m²

2.01.07.46
Nasszelle
KB.03.R031.1

F: 4,09 m²

2.01.07.47
Nasszelle
KB.03.R034.1

F: 4,09 m²

2.01.07.48
Nasszelle
KB.03.R033.1

F: 13,33 m²

2.01.07.49
U/B, Standard
KB.03.R030.0

F: 5,12 m²

2.01.07.05
Nasszelle
KB.03.R037.1

F: 11,52 m²

2.01.07.51
DR, Pflege
KC.03.R078.0

F: 14,53 m²

2.01.07.52
AR, rein
KB.03.R060.0

F: 6,40 m²

2.01.07.53
AR, unrein
KB.03.R039.1

F: 13,89 m²

2.01.07.54
AR, unrein
KB.03.R056.0

F: 22,47 m²

2.01.07.56
Lager, Gerät
KB.03.R051.0

F: 7,15 m²

2.01.07.57
Teeküche, Pat.
KB.03.R028.0

F: 5,16 m²

2.01.07.06
Nasszelle
KB.03.R038.1

F: 5,40 m²

2.01.07.07
Nasszelle
KB.03.R041.1

F: 5,53 m²

2.01.07.08
Schleuse
KB.03.R037.2

F: 5,63 m²

2.01.07.09
Schleuse
KB.03.R038.2

F: 122,84 m²

9.02.168
Flur
KB.03.V002.0

F: 44,22 m²

9.02.167
Flur
KB.03.V001.0

F: 92,89 m²

9.02.170
Flur
KB.03.V004.0

F: 2,50 m²

2.01.06.200
WC, Pers.
KB.03.R063.0

F: 2,50 m²

2.01.07.200
WC, Pers.
KB.03.R057.0

F: 113,90 m²

9.02.175
Flur
KC.03.V002.0

F: 16,96 m²

2.02.01.60
AR, rein
KC.03.R020.0

F: 8,65 m²

2.02.01.65
Ents.
KC.03.R072.0

F: 26,02 m²

2.02.01.01
Leitstelle / Stützp.
KC.03.R060.0

F: 25,97 m²

2.02.01.10
1-Bett-Zi.
KC.03.R018.0

F: 29,24 m²

2.02.01.11
1-Bett-Zi.
KC.03.R022.0

F: 28,57 m²

2.02.01.12
1-Bett-Zi.
KC.03.R023.0

F: 3,55 m²

2.02.01.13
Nasszelle
KC.03.R012.1

F: 3,48 m²

2.02.01.14
Nasszelle
KC.03.R011.1

F: 3,59 m²

2.02.01.15
Nasszelle
KC.03.R013.1

F: 3,84 m²

2.02.01.16
Nasszelle
KC.03.R014.1

F: 3,95 m²

2.02.01.17
Nasszelle
KC.03.R015.1

F: 3,70 m²

2.02.01.18
Nasszelle
KC.03.R016.1

F: 3,95 m²

2.02.01.19
Nasszelle
KC.03.R017.1

F: 3,47 m²

2.02.01.20
Nasszelle
KC.03.R018.1

F: 3,82 m²

2.02.01.21
Nasszelle
KC.03.R022.1

F: 3,95 m²

2.02.01.22
Nasszelle
KC.03.R023.1

F: 28,97 m²

2.02.01.23
2-Bett-Zi.
KC.03.R010.0

F: 28,57 m²

2.02.01.24
2-Bett-Zi.
KC.03.R009.0

F: 28,12 m²

2.02.01.25
2-Bett-Zi.
KC.03.R008.0

F: 28,12 m²

2.02.01.26
2-Bett-Zi.
KC.03.R007.0

F: 28,57 m²

2.02.01.27
2-Bett-Zi.
KC.03.R006.0

F: 28,57 m²

2.02.01.28
2-Bett-Zi.
KC.03.R005.0

F: 28,12 m²

2.02.01.29
2-Bett-Zi.
KC.03.R004.0

F: 27,70 m²

2.02.01.03
1-Bett-Zi.
KC.03.R012.0

F: 28,12 m²

2.02.01.30
2-Bett-Zi.
KC.03.R003.0

F: 27,43 m²

2.02.01.31
2-Bett-Zi.
KC.03.R002.0

F: 29,41 m²

2.02.01.32
2-Bett-Zi.
KC.03.R001.0

F: 28,72 m²

2.02.01.33
2-Bett-Zi.
KC.03.R066.0

F: 28,54 m²

2.02.01.34
2-Bett-Zi.
KC.03.R065.0

F: 3,58 m²

2.02.01.37
Nasszelle
KC.03.R010.1

F: 3,54 m²

2.02.01.38
Nasszelle
KC.03.R009.1

F: 3,69 m²

2.02.01.39
Nasszelle
KC.03.R008.1

F: 28,57 m²

2.02.01.04
1-Bett-Zi.
KC.03.R011.0

F: 3,32 m²

2.02.01.40
Nasszelle
KC.03.R007.1

F: 3,57 m²

2.02.01.41
Nasszelle
KC.03.R006.1

F: 3,95 m²

2.02.01.42
Nasszelle
KC.03.R005.1

F: 3,32 m²

2.02.01.43
Nasszelle
KC.03.R004.1

F: 3,69 m²

2.02.01.44
Nasszelle
KC.03.R003.1

F: 4,42 m²

2.02.01.45
Nasszelle
KC.03.R002.1

F: 3,46 m²

2.02.01.46
Nasszelle
KC.03.R001.1

F: 3,69 m²

2.02.01.47
Nasszelle
KC.03.R066.1

F: 3,49 m²

2.02.01.48
Nasszelle
KC.03.R065.1

F: 27,39 m²

2.02.01.05
1-Bett-Zi.
KC.03.R013.0

F: 23,82 m²

2.02.01.51
Überwach.,
Neugeb. _IMC

KC.03.R061.0

F: 16,75 m²

2.02.01.52
U/B, Geburtshilfe
KC.03.R070.0

F: 16,65 m²

2.02.01.53
U/B, Geburtshilfe
KC.03.R069.0

F: 15,60 m²

2.02.01.55
Stillzimmer
KC.03.R062.0

F: 40,08 m²

2.02.01.56
Aufenthalt, Pat.
KC.03.R027.0

F: 22,51 m²

2.02.01.57
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.03.R024.0

F: 12,37 m²

2.02.01.58
DR, Pflege
KA.03.R078.0

F: 27,33 m²

2.02.01.06
1-Bett-Zi.
KC.03.R014.0

F: 12,30 m²

2.02.01.61
AR, unrein
KC.03.R019.0

F: 13,26 m²

2.02.01.62
Nahrungsvorbereit.
KC.03.R071.0

F: 4,39 m²

2.02.01.64
Putz.
KC.03.R031.0

F: 27,79 m²

2.02.01.07
1-Bett-Zi.
KC.03.R015.0

F: 27,33 m²

2.02.01.08
1-Bett-Zi.
KC.03.R016.0

F: 27,79 m²

2.02.01.09
1-Bett-Zi.
KC.03.R017.0

F: 8,01 m²

2.01.04.01_c
Aufenthalt, Pat.
KA.03.R008.0

F: 43,52 m²

9.02.174
Flur
KC.03.V001.0

F: 7,84 m²

8.04.127
UV AV
KA.03.X080.0

F: 8,08 m²

8.04.128
UV SV
KA.03.X081.0

F: 7,84 m²

8.04.125
UV AV
KA.03.X075.0

F: 8,05 m²

8.04.129
UV AV
KB.03.X076.0

F: 14,28 m²

8.05.050
EDV
KC.03.X021.0

F: 7,84 m²

8.04.134
UV SV
KC.03.X080.0

F: 29,55 m²

8.06.03.017
Vers. FTS
KB.03.R078.0

F: 7,84 m²

8.04.132
UV SV
KB.03.X091.0

F: 27,97 m²

8.06.03.018
Vers. FTS
KC.03.R081.0

F: 7,84 m²

8.04.126
UV SV
KA.03.X076.0

F: 13,95 m²

8.05.051
EDV
KC.03.X043.0

F: 11,66 m²

8.05.049
EDV
KB.03.X040.0

F: 28,07 m²

8.06.03.016
Vers. FTS
KA.03.R077.0

F: 18,78 m²

8.05.048
EDV
KB.03.X018.0

F: 19,15 m²

8.05.047
EDV
KA.03.X041.0

F: 58,07 m²

9.02.162
Flur
KA.03.V003.0

F: 58,07 m²

9.02.169
Flur
KB.03.V003.0

F: 78,41 m²

9.02.178
Flur
KC.03.V006.0

F: 118,51 m²

9.02.176
Flur
KC.03.V004.0

F: 44,22 m²

9.02.172
Flur
KB.03.V006.0

F: 181,11 m²

9.02.181
Flur
KC.03.V009.0

F: 137,83 m²

9.02.166
Flur
KA.03.V007.0

F: 58,08 m²

9.02.164
Flur
KA.03.V005.0

F: 44,23 m²

9.02.165
Flur
KA.03.V006.0

F: 58,07 m²

9.02.171
Flur
KB.03.V005.0

F: 7,84 m²

8.04.131
UV AV
KB.03.X090.0

F: 18,78 m²

8.05.046
EDV
KA.03.X019.0

F: 7,84 m²

8.04.130
UV SV
KB.03.X077.0

F: 7,84 m²

8.04.136
UV SV
KC.03.X091.0

F: 15,76 m²

1.03.10.25
DR, OA /
FA_Nieren.

KB.03.R081.0

F: 15,56 m²

1.03.10.26
DR, OA /
FA_Nieren.

KB.03.R080.0

F: 16,25 m²

1.03.10.29
DR, OA /
FA_Geriatrie

KB.03.R079.0

F: 9,88 m²

2.01.07.01_b
Leitstelle / Stützp.
KB.03.R029.0

F: 9,88 m²

2.01.06.01_b
Leitstelle / Stützp.
KB.03.R022.0

F: 9,87 m²

2.01.05.01_b
Leitstelle / Stützp.
KA.03.R030.0

F: 9,55 m²

2.01.03.01_b
Leitstelle / Stützp.
KA.03.R023.0

F: 9,55 m²

2.14.01.01_b
Leitstelle / Stützp.
KC.03.R032.0

F: 8,01 m²

2.01.08.01_b
Aufenthalt, Pat.
KB.03.R007.0

F: 8,01 m²

2.01.08.01_c
Aufenthalt, Pat.
KB.03.R044.0

F: 13,82 m²

3.02.10
DR, Sozialberatung (CM)
KB.03.R082.0

F: 7,47 m²

8.04.133
UV AV
KC.03.X079.0

F: 7,84 m²

8.04.135
UV AV
KC.03.X090.0

F: 44,40 m²

9.02.179
Flur
KC.03.V007.0

F: 2,27 m²

2.01.08.203
WC, Bes.
KB.03.R088.0

F: 2,70 m²

2.01.08.204
WC, Bes.
KB.03.R089.0

F: 137,99 m²

9.02.173
Flur
KB.03.V007.0

F: 2,92 m²

3.05.17_b
Nasszelle
KC.03.R085.1

F: 185,65 m²

9.02.291
Flur
KA.03.V008.0

F: 9,39 m²

9.02.292
Flur
KA.03.V009.0

F: 180,89 m²

9.02.293
Flur
KB.03.V008.0

F: 17,02 m²

9.02.294
Flur
KB.03.V009.0

F: 52,79 m²

9.02.295
Flur
KC.03.V010.0

F: 28,19 m²

9.02.296
Flur
KC.03.V011.0

F: 57,30 m²

9.02.305
Flur
KC.03.V003.0

F: 11,87 m²

3.03.01
Garderobe
KC.03.R083.0

F: 25,58 m²

9.01.1076
Treppenhaus
KA.03.T001.0

F: 25,58 m²

9.01.1077
Treppenhaus
KA.03.T002.0

F: 25,58 m²

9.01.1080
Treppenhaus
KB.03.T003.0

F: 25,58 m²

9.01.1081
Treppenhaus
KB.03.T004.0

F: 25,58 m²

9.01.1084
Treppenhaus
KC.03.T005.0

F: 25,58 m²

9.01.1085
Treppenhaus
KC.03.T006.0

F: 7,92 m²

8.01.9092
Schacht
KA.03.S002.0

F: 18,32 m²

8.03.9054
Schacht
KA.03.S001.0

F: 7,92 m²

8.01.9093
Schacht
KA.03.S003.0

F: 18,32 m²

8.03.9056
Schacht
KA.03.S005.0

F: 7,92 m²

8.01.9096
Schacht
KB.03.S002.0

F: 18,32 m²

8.03.9058
Schacht
KB.03.S001.0

F: 7,92 m²

8.01.9097
Schacht
KB.03.S003.0

F: 18,32 m²

8.03.9060
Schacht
KB.03.S005.0

F: 7,92 m²

8.01.9100
Schacht
KC.03.S002.0

F: 18,32 m²

8.03.9063
Schacht
KC.03.S001.0

F: 7,92 m²

8.01.9101
Schacht
KC.03.S003.0

F: 18,32 m²

8.03.9065
Schacht
KC.03.S005.0

F: 6,21 m²

8.03.9062
Schacht
KB.03.S009.0

F: 10,07 m²

9.01.2117
Aufzug B1
KA.03.A001.0

F: 4,32 m²

8.03.9067
Schacht
KC.03.S009.0

F: 10,07 m²

9.01.2118
Aufzug B1
KA.03.A002.0

F: 5,83 m²

9.01.2119
Aufzug P1
KA.03.A003.0

F: 5,83 m²

9.01.2120
Aufzug P1
KA.03.A004.0

F: 6,60 m²

9.01.2121
Aufzug FTS
KA.03.A005.0

F: 10,07 m²

9.01.2122
Aufzug B2
KA.03.A006.0

F: 10,07 m²

9.01.2123
Aufzug B2
KA.03.A007.0

F: 5,83 m²

9.01.2126
Aufzug P2
KB.03.A008.0

F: 5,83 m²

9.01.2127
Aufzug P2
KB.03.A009.0

F: 6,60 m²

9.01.2128
Aufzug FTS
KB.03.A010.0

F: 6,60 m²

9.01.2129
Aufzug FTS
KB.03.A011.0

F: 10,07 m²

9.01.2130
Aufzug B3
KB.03.A012.0

F: 10,07 m²

9.01.2131
Aufzug B3
KB.03.A013.0

F: 5,83 m²

9.01.2134
Aufzug P3
KC.03.A014.0

F: 5,83 m²

9.01.2135
Aufzug P3
KC.03.A015.0

F: 6,60 m²

9.01.2136
Aufzug FTS
KC.03.A016.0

F: 10,07 m²

9.01.2137
Aufzug B4
KC.03.A017.0

F: 10,07 m²

9.01.2138
Aufzug B4
KC.03.A018.0

F: 10,07 m²

9.01.2124
Aufzug B5
KA.03.A019.0

F: 10,07 m²

9.01.2125
Aufzug B5
KA.03.A020.0

F: 10,07 m²

9.01.2132
Aufzug B6
KB.03.A021.0

F: 10,07 m²

9.01.2133
Aufzug B6
KB.03.A022.0

F: 10,07 m²

9.01.2139
Aufzug B7
KC.03.A023.0

F: 10,07 m²

9.01.2140
Aufzug B7
KC.03.A024.0

F: 4,84 m²

9.01.2141
Aufzug P4
KC.03.A025.0

F: 4,84 m²

9.01.2142
Aufzug P4
KC.03.A026.0

F: 22,28 m²

9.01.1078
Treppenhaus
KA.03.T007.0

F: 22,28 m²

9.01.1079
Treppenhaus
KA.03.T008.0

F: 22,28 m²

9.01.1082
Treppenhaus
KB.03.T009.0

F: 22,28 m²

9.01.1083
Treppenhaus
KB.03.T010.0

F: 22,28 m²

9.01.1086
Treppenhaus
KC.03.T011.0

F: 18,34 m²

8.03.9057
Schacht
KA.03.S008.0

F: 6,80 m²

8.01.9095
Schacht
KA.03.S007.0

F: 21,47 m²

8.03.9055
Schacht
KA.03.S004.0

F: 6,59 m²

8.01.9094
Schacht
KA.03.S006.0

F: 21,47 m²

8.03.9061
Schacht
KB.03.S008.0

F: 6,86 m²

8.01.9099
Schacht
KB.03.S007.0

F: 21,47 m²

8.03.9059
Schacht
KB.03.S004.0

F: 6,80 m²

8.01.9098
Schacht
KB.03.S006.0

F: 21,47 m²

8.03.9066
Schacht
KC.03.S008.0

F: 6,80 m²

8.01.9102
Schacht
KC.03.S007.0

F: 18,33 m²

8.03.9064
Schacht
KC.03.S004.0

F: 2,20 m²

8.01.9103
Schacht
KC.03.S010.0

F: 11,88 m²

2.03.01.47
UBS
KA.03.R073.0

II

II

F: 8,17 m²

2.10.01.44
UBS
KB.03.R071.0
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Projekt-Nr.

DIN A0 (1189x841mm)

Planinhalt:

Bauherr:

Plannummer:

EINGETRAGENE HOEHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSAETZLICH AUF OKFFB!

Index Datum Name Änderung

ENTWURF/ HU-BAU • LPH 3

Sämtliche Höhenkoten beziehen sich auf ± 0,00 = 431,50 ue NN

Leistungsphase:
Planerstellung:

Maßstab: Gefertigt: Geprüft:

Status:

Indexdatum:Index:

Architekt:

Planinhalt:

Baumassnahme:
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Fachplaner:

1 : 200

4 11.10.2019

HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG
ARGE TGA

Cloud 27.09.2019

Cloud 05.10.2019

faktorgrün Landschaftsarchitekten Cloud 16.09.2019

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen
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11.10.2019

Ebene 3 / 3.OG

HhAA-HGB-CG-e3-000-A_-3-04

0533.01

Arthur-Gruber-Straße 70 | 71065 Sindelfingen

Ebene 3 / 3.OG

Danneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart | 053301@emeanf.hdrprojects.com
HDR | h4a GmbH
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Hauptgebäude

Landsberg

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

1 06.05.2019 Fortschreibung der Planung
2 15.05.2019 Fortschreibung der Planung
3 24.05.2019 Designfreeze
4 11.10.2019 Abgabe Entwurf / HU-Bau • LPH 3
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HofHof

Hof

Hof

F: 14,62 m²

9.01.2170
Aufzug H1
KD.04.A027.0

F: 74,64 m²

8.07.05.004
Technik Heliport
KE.04.X002.0

F: 8,48 m²

8.05.060
EDV
KE.04.X002.1

F: 5,19 m²

8.04.153
UV AV
KE.04.X002.2

F: 4,99 m²

8.04.154
UV SV
KE.04.X002.3

F: 35,71 m²

7.01.09
Lager
KE.04.R001.0
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Loggia

F: 16,53 m²

2.14.01.44
Lager, Gerät
KC.04.R060.0

F: 14,08 m²

2.01.09.01_a
Leitstelle / Stützp.
KB.04.R060.2

F: 5,71 m²

2.01.09.10
Schleuse
KB.04.R019.2

F: 22,49 m²

2.01.09.11
1-Bett-Zi.
KB.04.R014.0

F: 23,28 m²

2.01.09.12
1-Bett-Zi.
KB.04.R013.0

F: 23,08 m²

2.01.09.13
1-Bett-Zi.
KB.04.R025.0

F: 23,09 m²

2.01.09.14
1-Bett-Zi.
KB.04.R024.0

F: 3,77 m²

2.01.09.15
Nasszelle
KB.04.R014.1

F: 4,09 m²

2.01.09.16
Nasszelle
KB.04.R013.1

F: 3,79 m²

2.01.09.17
Nasszelle
KB.04.R025.1

F: 3,63 m²

2.01.09.18
Nasszelle
KB.04.R024.1

F: 22,89 m²

2.01.09.19
2-Bett-Zi.
KB.04.R009.0

F: 15,13 m²

2.01.09.02
1-Bett-Zi.
KB.04.R015.0

F: 22,89 m²

2.01.09.20
2-Bett-Zi.
KB.04.R008.0

F: 22,89 m²

2.01.09.21
2-Bett-Zi.
KB.04.R005.0

F: 22,89 m²

2.01.09.22
2-Bett-Zi.
KB.04.R006.0

F: 22,89 m²

2.01.09.23
2-Bett-Zi.
KB.04.R004.0

F: 23,28 m²

2.01.09.24
2-Bett-Zi.
KB.04.R003.0

F: 23,28 m²

2.01.09.25
2-Bett-Zi.
KB.04.R002.0

F: 23,70 m²

2.01.09.26
2-Bett-Zi.
KB.04.R001.0

F: 23,32 m²

2.01.09.27
2-Bett-Zi.
KB.04.R069.0

F: 23,28 m²

2.01.09.28
2-Bett-Zi.
KB.04.R068.0

F: 23,28 m²

2.01.09.29
2-Bett-Zi.
KB.04.R067.0

F: 15,69 m²

2.01.09.03
1-Bett-Zi.
KB.04.R016.0

F: 22,89 m²

2.01.09.30
2-Bett-Zi.
KB.04.R065.0

F: 23,28 m²

2.01.09.31
2-Bett-Zi.
KB.04.R010.0

F: 23,28 m²

2.01.09.32
2-Bett-Zi.
KB.04.R011.0

F: 23,28 m²

2.01.09.33
2-Bett-Zi.
KB.04.R012.0

F: 3,93 m²

2.01.09.34
Nasszelle
KB.04.R009.1

F: 3,93 m²

2.01.09.35
Nasszelle
KB.04.R008.1

F: 3,93 m²

2.01.09.36
Nasszelle
KB.04.R005.1

F: 3,93 m²

2.01.09.37
Nasszelle
KB.04.R006.1

F: 3,93 m²

2.01.09.38
Nasszelle
KB.04.R004.1

F: 4,09 m²

2.01.09.39
Nasszelle
KB.04.R003.1

F: 16,45 m²

2.01.09.04
1-Bett-Zi.
KB.04.R019.0

F: 4,09 m²

2.01.09.40
Nasszelle
KB.04.R002.1

F: 4,23 m²

2.01.09.41
Nasszelle
KB.04.R001.1

F: 4,05 m²

2.01.09.42
Nasszelle
KB.04.R069.1

F: 4,09 m²

2.01.09.43
Nasszelle
KB.04.R068.1

F: 4,09 m²

2.01.09.44
Nasszelle
KB.04.R067.1

F: 3,93 m²

2.01.09.45
Nasszelle
KB.04.R066.0

F: 4,09 m²

2.01.09.46
Nasszelle
KB.04.R010.1

F: 4,09 m²

2.01.09.47
Nasszelle
KB.04.R011.1

F: 4,09 m²

2.01.09.48
Nasszelle
KB.04.R012.1

F: 12,85 m²

2.01.09.49
U/B, Standard
KB.04.R021.0

F: 5,13 m²

2.01.09.05
Nasszelle
KB.04.R015.1

F: 17,98 m²

2.01.09.50
Pers.aufenth./
Teeküche

KB.04.R062.0

F: 12,13 m²

2.01.09.51
DR, Pflege
KB.04.R076.0

F: 14,53 m²

2.01.09.52
AR, rein
KB.04.R060.3

F: 6,40 m²

2.01.09.53
AR, unrein
KB.04.R017.1

F: 13,73 m²

2.01.09.54
AR, unrein
KB.04.R064.0

F: 21,96 m²

2.01.09.55
Lager, Mat.
KB.04.R017.0

F: 22,47 m²

2.01.09.56
Lager, Gerät
KB.04.R070.0

F: 7,14 m²

2.01.09.57
Teeküche, Pat.
KB.04.R023.0

F: 5,16 m²

2.01.09.06
Nasszelle
KB.04.R016.1

F: 5,70 m²

2.01.09.07
Nasszelle
KB.04.R019.1

F: 5,52 m²

2.01.09.08
Schleuse
KB.04.R015.2

F: 5,63 m²

2.01.09.09
Schleuse
KB.04.R016.2

F: 13,68 m²

2.01.10.01_a
Leitstelle / Stützp.
KB.04.R060.1

F: 5,92 m²

2.01.10.10
Schleuse
KB.04.R041.2

F: 22,49 m²

2.01.10.11
1-Bett-Zi.
KB.04.R036.0

F: 23,28 m²

2.01.10.12
1-Bett-Zi.
KB.04.R035.0

F: 22,77 m²

2.01.10.13
1-Bett-Zi.
KB.04.R027.0

F: 22,71 m²

2.01.10.14
1-Bett-Zi.
KB.04.R026.0

F: 3,77 m²

2.01.10.15
Nasszelle
KB.04.R036.1

F: 4,09 m²

2.01.10.16
Nasszelle
KB.04.R035.1

F: 3,77 m²

2.01.10.17
Nasszelle
KB.04.R027.1

F: 3,84 m²

2.01.10.18
Nasszelle
KB.04.R026.1

F: 23,28 m²

2.01.10.19
2-Bett-Zi.
KB.04.R032.0

F: 15,41 m²

2.01.10.02
1-Bett-Zi.
KB.04.R037.0

F: 22,89 m²

2.01.10.21
2-Bett-Zi.
KB.04.R046.0

F: 22,89 m²

2.01.10.22
2-Bett-Zi.
KB.04.R045.0

F: 22,89 m²

2.01.10.23
2-Bett-Zi.
KB.04.R047.0

F: 23,28 m²

2.01.10.24
2-Bett-Zi.
KB.04.R048.0

F: 23,28 m²

2.01.10.25
2-Bett-Zi.
KB.04.R049.0

F: 24,03 m²

2.01.10.26
2-Bett-Zi.
KB.04.R050.0

F: 23,32 m²

2.01.10.27
2-Bett-Zi.
KB.04.R052.0

F: 23,28 m²

2.01.10.28
2-Bett-Zi.
KB.04.R053.0

F: 23,28 m²

2.01.10.29
2-Bett-Zi.
KB.04.R054.0

F: 15,99 m²

2.01.10.03
1-Bett-Zi.
KB.04.R038.0

F: 22,89 m²

2.01.10.30
2-Bett-Zi.
KB.04.R055.0

F: 22,89 m²

2.01.10.31
2-Bett-Zi.
KB.04.R031.0

F: 23,28 m²

2.01.10.32
2-Bett-Zi.
KB.04.R033.0

F: 23,28 m²

2.01.10.33
2-Bett-Zi.
KB.04.R034.0

F: 4,09 m²

2.01.10.34
Nasszelle
KB.04.R032.1

F: 3,93 m²

2.01.10.36
Nasszelle
KB.04.R046.1

F: 3,93 m²

2.01.10.37
Nasszelle
KB.04.R045.1

F: 3,93 m²

2.01.10.38
Nasszelle
KB.04.R047.1

F: 4,09 m²

2.01.10.39
Nasszelle
KB.04.R048.1

F: 16,48 m²

2.01.10.04
1-Bett-Zi.
KB.04.R041.0

F: 4,09 m²

2.01.10.40
Nasszelle
KB.04.R049.1

F: 3,93 m²

2.01.10.41
Nasszelle
KB.04.R050.1

F: 4,05 m²

2.01.10.42
Nasszelle
KB.04.R052.1

F: 4,09 m²

2.01.10.43
Nasszelle
KB.04.R053.1

F: 4,09 m²

2.01.10.44
Nasszelle
KB.04.R054.1

F: 3,93 m²

2.01.10.45
Nasszelle
KB.04.R055.1

F: 3,93 m²

2.01.10.46
Nasszelle
KB.04.R031.1

F: 4,09 m²

2.01.10.47
Nasszelle
KB.04.R034.1

F: 4,09 m²

2.01.10.48
Nasszelle
KB.04.R033.1

F: 13,29 m²

2.01.10.49
U/B, Standard
KB.04.R030.0

F: 5,15 m²

2.01.10.05
Nasszelle
KB.04.R037.1

F: 17,98 m²

2.01.10.50
Pers.aufenth./
Teeküche

KB.04.R058.0

F: 14,53 m²

2.01.10.52
AR, rein
KB.04.R060.0

F: 6,41 m²

2.01.10.53
AR, unrein
KB.04.R039.1

F: 13,70 m²

2.01.10.54
AR, unrein
KB.04.R056.0

F: 21,06 m²

2.01.10.55
Lager, Mat.
KB.04.R039.0

F: 22,47 m²

2.01.10.56
Lager, Gerät
KB.04.R051.0

F: 7,15 m²

2.01.10.57
Teeküche, Pat.
KB.04.R028.0

F: 5,16 m²

2.01.10.06
Nasszelle
KB.04.R038.1

F: 5,15 m²

2.01.10.07
Nasszelle
KB.04.R041.1

F: 5,47 m²

2.01.10.08
Schleuse
KB.04.R037.2

F: 5,71 m²

2.01.10.09
Schleuse
KB.04.R038.2

F: 14,16 m²

2.14.02.01_a
Leitstelle / Stützp.
KC.04.R052.2

F: 22,41 m²

2.14.02.10
1-Bett-Zi.
KC.04.R020.0

F: 22,41 m²

2.14.02.11
1-Bett-Zi.
KC.04.R021.0

F: 4,48 m²

2.14.02.12
Nasszelle
KC.04.R012.1

F: 4,48 m²

2.14.02.13
Nasszelle
KC.04.R011.1

F: 4,48 m²

2.14.02.14
Nasszelle
KC.04.R010.1

F: 4,49 m²

2.14.02.15
Nasszelle
KC.04.R009.1

F: 4,49 m²

2.14.02.16
Nasszelle
KC.04.R008.1

F: 4,35 m²

2.14.02.17
Nasszelle
KC.04.R007.1

F: 4,44 m²

2.14.02.18
Nasszelle
KC.04.R015.1

F: 3,75 m²

2.14.02.19
Nasszelle
KC.04.R020.1

F: 36,93 m²

2.14.02.02
Aufenthalt, Pat.
KC.04.R005.0

F: 3,66 m²

2.14.02.20
Nasszelle
KC.04.R021.1

F: 31,87 m²

2.14.02.21
2-Bett-Zi.
KC.04.R006.0

F: 31,87 m²

2.14.02.22
2-Bett-Zi.
KC.04.R004.0

F: 31,87 m²

2.14.02.23
2-Bett-Zi.
KC.04.R003.0

F: 31,87 m²

2.14.02.24
2-Bett-Zi.
KC.04.R002.0

F: 32,39 m²

2.14.02.25
2-Bett-Zi.
KC.04.R001.0

F: 32,57 m²

2.14.02.26
2-Bett-Zi.
KC.04.R059.0

F: 32,01 m²

2.14.02.27
2-Bett-Zi.
KC.04.R058.0

F: 32,00 m²

2.14.02.28
2-Bett-Zi.
KC.04.R057.0

F: 4,58 m²

2.14.02.29
Nasszelle
KC.04.R006.1

F: 21,87 m²

2.14.02.03
1-Bett-Zi.
KC.04.R012.0

F: 4,58 m²

2.14.02.30
Nasszelle
KC.04.R004.1

F: 4,58 m²

2.14.02.31
Nasszelle
KC.04.R003.1

F: 4,67 m²

2.14.02.32
Nasszelle
KC.04.R002.1

F: 4,63 m²

2.14.02.33
Nasszelle
KC.04.R001.1

F: 4,59 m²

2.14.02.34
Nasszelle
KC.04.R059.1

F: 4,66 m²

2.14.02.35
Nasszelle
KC.04.R058.1

F: 4,58 m²

2.14.02.36
Nasszelle
KC.04.R057.1

F: 12,83 m²

2.14.02.37
U/B, Standard
KC.04.R017.0

F: 18,13 m²

2.14.02.38
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.04.R054.0

F: 14,32 m²

2.14.02.39
UBS
KC.04.R053.0

F: 22,03 m²

2.14.02.04
1-Bett-Zi.
KC.04.R011.0

F: 13,87 m²

2.14.02.40
AR, rein
KC.04.R052.3

F: 6,91 m²

2.14.02.41
AR, unrein
KC.04.R013.1

F: 13,70 m²

2.14.02.42
AR, unrein
KC.04.R056.0

F: 21,89 m²

2.14.02.43
Lager, Mat.
KC.04.R013.0

F: 7,15 m²

2.14.02.45
Teeküche, Pat.
KC.04.R019.0

F: 22,51 m²

2.14.02.05
1-Bett-Zi.
KC.04.R010.0

F: 22,51 m²

2.14.02.06
1-Bett-Zi.
KC.04.R009.0

F: 22,51 m²

2.14.02.07
1-Bett-Zi.
KC.04.R008.0

F: 22,10 m²

2.14.02.08
1-Bett-Zi.
KC.04.R007.0

F: 23,43 m²

2.14.02.09
1-Bett-Zi.
KC.04.R015.0

F: 13,98 m²

2.14.03.01_a
Leitstelle / Stützp.
KC.04.R052.1

F: 22,46 m²

2.14.03.10
1-Bett-Zi.
KC.04.R023.0

F: 22,71 m²

2.14.03.11
1-Bett-Zi.
KC.04.R022.0

F: 4,43 m²

2.14.03.12
Nasszelle
KC.04.R031.1

F: 4,38 m²

2.14.03.13
Nasszelle
KC.04.R032.1

F: 4,42 m²

2.14.03.14
Nasszelle
KC.04.R035.1

F: 4,35 m²

2.14.03.15
Nasszelle
KC.04.R030.1

F: 4,48 m²

2.14.03.16
Nasszelle
KC.04.R029.1

F: 4,48 m²

2.14.03.17
Nasszelle
KC.04.R028.1

F: 4,44 m²

2.14.03.18
Nasszelle
KC.04.R027.1

F: 3,76 m²

2.14.03.19
Nasszelle
KC.04.R023.1

F: 36,93 m²

2.14.03.02
Aufenthalt, Pat.
KC.04.R038.0

F: 3,81 m²

2.14.03.20
Nasszelle
KC.04.R022.1

F: 31,87 m²

2.14.03.21
2-Bett-Zi.
KC.04.R037.0

F: 31,87 m²

2.14.03.22
2-Bett-Zi.
KC.04.R039.0

F: 31,87 m²

2.14.03.23
2-Bett-Zi.
KC.04.R040.0

F: 31,87 m²

2.14.03.24
2-Bett-Zi.
KC.04.R041.0

F: 32,48 m²

2.14.03.25
2-Bett-Zi.
KC.04.R042.0

F: 32,52 m²

2.14.03.26
2-Bett-Zi.
KC.04.R045.0

F: 31,87 m²

2.14.03.27
2-Bett-Zi.
KC.04.R046.0

F: 31,88 m²

2.14.03.28
2-Bett-Zi.
KC.04.R047.0

F: 4,58 m²

2.14.03.29
Nasszelle
KC.04.R037.1

F: 21,80 m²

2.14.03.03
1-Bett-Zi.
KC.04.R031.0

F: 4,58 m²

2.14.03.30
Nasszelle
KC.04.R039.1

F: 4,58 m²

2.14.03.31
Nasszelle
KC.04.R040.1

F: 4,67 m²

2.14.03.32
Nasszelle
KC.04.R041.1

F: 4,61 m²

2.14.03.33
Nasszelle
KC.04.R042.1

F: 4,61 m²

2.14.03.34
Nasszelle
KC.04.R045.1

F: 4,67 m²

2.14.03.35
Nasszelle
KC.04.R046.1

F: 4,57 m²

2.14.03.36
Nasszelle
KC.04.R047.1

F: 12,71 m²

2.14.03.37
U/B, Standard
KC.04.R026.0

F: 17,98 m²

2.14.03.38
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.04.R050.0

F: 11,52 m²

2.14.03.39
DR, Pflege
KC.04.R063.0

F: 21,73 m²

2.14.03.04
1-Bett-Zi.
KC.04.R032.0

F: 14,07 m²

2.14.03.40
AR, rein
KC.04.R052.0

F: 6,76 m²

2.14.03.41
AR, unrein
KC.04.R033.1

F: 13,70 m²

2.14.03.42
AR, unrein
KC.04.R048.0

F: 21,59 m²

2.14.03.43
Lager, Mat.
KC.04.R033.0

F: 16,82 m²

2.14.03.44
Lager, Gerät
KC.04.R044.0

F: 7,13 m²

2.14.03.45
Teeküche, Pat.
KC.04.R024.0

F: 22,79 m²

2.14.03.05
1-Bett-Zi.
KC.04.R035.0

F: 22,72 m²

2.14.03.06
1-Bett-Zi.
KC.04.R030.0

F: 22,51 m²

2.14.03.07
1-Bett-Zi.
KC.04.R029.0

F: 22,70 m²

2.14.03.08
1-Bett-Zi.
KC.04.R028.0

F: 22,38 m²

2.14.03.09
1-Bett-Zi.
KC.04.R027.0

F: 22,73 m²

2.01.11.10
2-Bett-Zi.
KA.04.R029.0

F: 22,89 m²

2.01.11.11
2-Bett-Zi.
KA.04.R067.0

F: 3,75 m²

2.01.11.20
Nasszelle
KA.04.R027.1

F: 3,93 m²

2.01.11.21
Nasszelle
KA.04.R007.1

F: 4,05 m²

2.01.11.22
Nasszelle
KA.04.R029.1

F: 3,93 m²

2.01.11.23
Nasszelle
KA.04.R067.1

F: 15,84 m²

2.01.11.32
U/B, Standard
KA.04.R061.0

F: 15,39 m²

2.01.11.33
Pers.aufenth./ Teeküche
KA.04.R062.0

F: 9,08 m²

2.01.11.37
AR, unrein
KA.04.R065.2

F: 15,99 m²

2.01.11.38
Lager, Mat.
KA.04.R031.0

F: 19,99 m²

2.01.11.39
Lager, Gerät
KA.04.R031.1

F: 7,68 m²

2.01.11.40
Teeküche, Pat.
KA.04.R024.0

F: 17,05 m²

2.01.11.41
Leitstelle / Stützp.
KA.04.R023.0

F: 8,41 m²

2.01.11.65
AR, rein
KA.04.R023.1F: 8,40 m²

2.01.11.66
AR, unrein
KA.04.R012.1

F: 11,51 m²

2.01.11.67
Lager, Mat.
KA.04.R071.0

F: 9,52 m²

2.01.11.69
Besprech., Angeh.
KA.04.R011.0

F: 12,18 m²

2.01.11.70
Besprech., Angeh.
KA.04.R011.1

F: 23,25 m²

2.01.11.71
Warten, Bes.
KA.04.R001.0

F: 22,70 m²

2.01.11.08
2-Bett-Zi.
KA.04.R028.0

F: 22,89 m²

2.01.11.09
2-Bett-Zi.
KA.04.R007.0

F: 23,93 m²

2.01.14.01
Leitstelle / Stützp.
KA.04.R047.0

F: 8,53 m²

2.01.14.02
Umkl., Bes.
KA.04.R054.0

F: 17,38 m²

2.01.14.21
1-Bett-Zi.
KA.04.R057.0

F: 6,14 m²

2.01.14.25
Nasszelle
KA.04.R057.1

F: 15,06 m²

2.01.14.45
Pers.aufenth./
Teeküche

KA.04.R046.0

F: 20,74 m²

2.01.14.46
DR, Arzt
KA.04.R059.0

F: 12,37 m²

2.01.14.47
DR, Pflege
KA.04.R079.0

F: 20,01 m²

2.01.14.48
AR, rein
KA.04.R047.1

F: 8,00 m²

2.01.14.49
AR, unrein
KA.04.R035.0

F: 10,73 m²

2.01.14.50
AR, unrein (Ents.)
KA.04.R055.1

F: 12,88 m²

2.01.14.51
Lager, Mat.
KA.04.R045.1

F: 13,92 m²

2.01.14.52
Lager, Mat.
KA.04.R045.0

F: 20,90 m²

2.01.14.53
Lager, Gerät
KA.04.R042.0

F: 6,48 m²

2.01.14.54
Teeküche, Pat.
KA.04.R060.0

F: 12,00 m²

2.01.12.01_a
Aufenthalt, Pat.
KB.04.R007.0

F: 4,00 m²

2.01.12.10
Putz.
KB.04.R071.0

F: 5,78 m²

2.01.12.11
Putz.
KC.04.R061.0

F: 10,57 m²

2.01.12.12
Verstorbenen
KA.04.R083.0

F: 8,46 m²

2.01.12.13
Lager,
Einschubwagen

KB.04.R088.0

F: 12,36 m²

2.01.12.02
Beh., multifunktional
KA.04.R080.0

F: 20,89 m²

2.01.12.03
Beh., multifunktional
KA.04.R074.0

F: 14,03 m²

2.01.12.04
DR, Arzt
KB.04.R061.0

F: 20,09 m²

2.01.12.05
DR, Arzt
KA.04.R063.0

F: 14,09 m²

2.01.12.06
DR, Arzt
KB.04.R059.0

F: 16,01 m²

2.01.12.07
Büro,
Kodierfachkraft

KB.04.R075.0

F: 27,08 m²

2.01.12.08
Regenerationsküche
KB.04.R094.0

F: 62,97 m²

2.01.12.09
Bettenaufbereitung
KA.04.R073.0

F: 15,61 m²

2.14.04.01
Beh.,
multifunktional

KB.04.R073.0

F: 8,46 m²

2.14.04.10
Lager,
Einschubwagen

KC.04.R071.0

F: 21,99 m²

2.14.04.02
Beh., multifunktional
KC.04.R043.0

F: 14,10 m²

2.14.04.04
DR, Arzt
KC.04.R051.0

F: 14,55 m²

2.14.04.05
Büro,
Kodierfachkraft

KB.04.R074.0

F: 27,20 m²

2.14.04.06
Regenerationsküche
KC.04.R077.0

F: 62,97 m²

2.14.04.07
Bettenaufbereitung
KC.04.R067.0

F: 5,37 m²

2.14.04.08
Putz.
KC.04.R062.0

F: 10,11 m²

2.14.04.09
Verstorbenen
KB.04.R072.0

F: 8,72 m²

3.05.18_a
Bereitschaft Pers.
KB.04.R084.0

F: 8,41 m²

3.05.19_a
Bereitschaft Pers.
KB.04.R083.0

F: 8,87 m²

3.05.20_a
Bereitschaft Pers.
KB.04.R082.0

F: 8,84 m²

3.05.21_a
Bereitschaft Pers.
KB.04.R081.0

F: 8,32 m²

3.05.22_a
Bereitschaft Pers.
KB.04.R080.0

F: 13,14 m²

3.05.29_a
Bereitschaft Pers.
KC.04.R070.0

F: 15,00 m²

4.06.28
Dienstraum / Garderobe "Grüne Damen"
KA.04.R084.0

F: 17,10 m²

3.02.24
DR, Sozialberatung (CM)
KB.04.R087.0

F: 58,09 m²

9.02.200
Flur
KB.04.V003.0

F: 121,73 m²

9.02.199
Flur
KB.04.V002.0

F: 58,10 m²

9.02.202
Flur
KB.04.V005.0

F: 60,78 m²

9.02.207
Flur
KC.04.V003.0

F: 71,45 m²

9.02.206
Flur
KC.04.V002.0

F: 71,43 m²

9.02.209
Flur
KC.04.V005.0

F: 44,39 m²

9.02.211
Flur
KC.04.V007.0

F: 2,50 m²

2.01.09.200
WC, Pers.
KB.04.R063.0

F: 2,50 m²

2.01.10.200
WC, Pers.
KB.04.R057.0

F: 2,60 m²

2.01.12.200
WC, Bes.
KB.04.R091.0

F: 2,37 m²

2.01.12.201
WC, Bes.
KB.04.R090.0

F: 5,69 m²

2.01.12.202
WC, beh.
KB.04.R089.0

F: 4,70 m²

2.01.16.200
WC, Bes.
KA.04.R072.0

F: 4,70 m²

2.01.16.201
WC, Bes.
KA.04.R072.1

F: 2,50 m²

2.14.02.200
WC, Pers.
KC.04.R055.0

F: 2,50 m²

2.14.03.200
WC, Pers.
KC.04.R049.0

F: 2,46 m²

2.14.04.200
WC, Bes.
KC.04.R073.0

F: 2,62 m²

2.14.04.201
WC, Bes.
KC.04.R074.0

F: 5,69 m²

2.14.04.202
WC, beh.
KC.04.R072.0

F: 23,57 m²

2.01.11.01
Leitstelle / Stützp.
KA.04.R064.0

F: 23,28 m²

2.01.11.12
2-Bett-Zi.
KA.04.R006.0

F: 23,28 m²

2.01.11.13
2-Bett-Zi.
KA.04.R005.0

F: 23,32 m²

2.01.11.14
2-Bett-Zi.
KA.04.R004.0

F: 23,28 m²

2.01.11.15
2-Bett-Zi.
KA.04.R068.0

F: 23,28 m²

2.01.11.16
2-Bett-Zi.
KA.04.R069.0

F: 23,32 m²

2.01.11.17
2-Bett-Zi.
KA.04.R070.0

F: 15,14 m²

2.01.11.02
1-Bett-Zi.
KA.04.R008.0

F: 4,09 m²

2.01.11.24
Nasszelle
KA.04.R006.1

F: 4,09 m²

2.01.11.25
Nasszelle
KA.04.R005.1

F: 4,05 m²

2.01.11.26
Nasszelle
KA.04.R004.1

F: 4,09 m²

2.01.11.27
Nasszelle
KA.04.R068.1

F: 4,09 m²

2.01.11.28
Nasszelle
KA.04.R069.1

F: 4,05 m²

2.01.11.29
Nasszelle
KA.04.R070.1

F: 14,59 m²

2.01.11.03
1-Bett-Zi.
KA.04.R066.0

F: 12,48 m²

2.01.11.35
AR, rein
KA.04.R065.0

F: 7,80 m²

2.01.11.36
AR, unrein
KA.04.R065.1

F: 5,41 m²

2.01.11.04
Nasszelle
KA.04.R008.1

F: 22,49 m²

2.01.11.42
1-Bett-Zi.
KA.04.R017.0

F: 23,28 m²

2.01.11.43
1-Bett-Zi.
KA.04.R016.0

F: 23,28 m²

2.01.11.44
1-Bett-Zi.
KA.04.R015.0

F: 23,28 m²

2.01.11.45
1-Bett-Zi.
KA.04.R014.0

F: 23,28 m²

2.01.11.46
1-Bett-Zi.
KA.04.R013.0

F: 22,89 m²

2.01.11.47
1-Bett-Zi.
KA.04.R010.0

F: 22,89 m²

2.01.11.48
1-Bett-Zi.
KA.04.R009.0

F: 22,49 m²

2.01.11.49
1-Bett-Zi.
KA.04.R018.0

F: 5,41 m²

2.01.11.05
Nasszelle
KA.04.R066.1

F: 23,28 m²

2.01.11.50
1-Bett-Zi.
KA.04.R019.0

F: 23,47 m²

2.01.11.51
1-Bett-Zi.
KA.04.R020.0

F: 23,65 m²

2.01.11.52
1-Bett-Zi.
KA.04.R022.0

F: 3,77 m²

2.01.11.53
Nasszelle
KA.04.R017.1

F: 4,09 m²

2.01.11.54
Nasszelle
KA.04.R016.1

F: 4,09 m²

2.01.11.55
Nasszelle
KA.04.R015.1

F: 4,09 m²

2.01.11.56
Nasszelle
KA.04.R014.1

F: 4,09 m²

2.01.11.57
Nasszelle
KA.04.R013.1

F: 3,93 m²

2.01.11.58
Nasszelle
KA.04.R010.1

F: 3,93 m²

2.01.11.59
Nasszelle
KA.04.R009.01

F: 5,95 m²

2.01.11.06
Schleuse
KA.04.R008.2

F: 3,77 m²

2.01.11.60
Nasszelle
KA.04.R018.1

F: 4,09 m²

2.01.11.61
Nasszelle
KA.04.R019.1

F: 4,09 m²

2.01.11.62
Nasszelle
KA.04.R020.1

F: 3,93 m²

2.01.11.63
Nasszelle
KA.04.R022.1

F: 26,91 m²

2.01.11.68
Aufenthalt, Pat.
KA.04.R012.0

F: 5,57 m²

2.01.11.07
Schleuse
KA.04.R066.2

F: 5,41 m²

2.01.14.10
Nasszelle
KA.04.R038.1

F: 5,75 m²

2.01.14.11
Nasszelle
KA.04.R037.1

F: 5,18 m²

2.01.14.12
Nasszelle
KA.04.R040.1

F: 5,41 m²

2.01.14.13
Nasszelle
KA.04.R041.1

F: 6,14 m²

2.01.14.14
Nasszelle
KA.04.R048.1

F: 6,01 m²

2.01.14.15
Schleuse
KA.04.R039.2

F: 5,82 m²

2.01.14.16
Schleuse
KA.04.R038.2

F: 5,82 m²

2.01.14.17
Schleuse
KA.04.R037.2

F: 6,01 m²

2.01.14.18
Schleuse
KA.04.R040.2

F: 5,82 m²

2.01.14.19
Schleuse
KA.04.R041.2

F: 5,48 m²

2.01.14.20
Schleuse
KA.04.R048.2

F: 17,04 m²

2.01.14.22
1-Bett-Zi.
KA.04.R058.0

F: 17,38 m²

2.01.14.23
1-Bett-Zi.
KA.04.R056.0

F: 6,12 m²

2.01.14.26
Nasszelle
KA.04.R058.1

F: 6,47 m²

2.01.14.27
Nasszelle
KA.04.R056.1

F: 5,48 m²

2.01.14.29
Schleuse
KA.04.R057.2

F: 17,12 m²

2.01.14.03
1-Bett-Zi.
KA.04.R039.0

F: 5,48 m²

2.01.14.30
Schleuse
KA.04.R058.2

F: 5,48 m²

2.01.14.31
Schleuse
KA.04.R056.2

F: 23,28 m²

2.01.14.33
2-Bett-Zi.
KA.04.R052.0

F: 23,28 m²

2.01.14.35
2-Bett-Zi.
KA.04.R051.0

F: 22,89 m²

2.01.14.36
2-Bett-Zi.
KA.04.R049.0

F: 22,89 m²

2.01.14.37
2-Bett-Zi.
KA.04.R050.0

F: 4,09 m²

2.01.14.38
Nasszelle
KA.04.R052.1

F: 17,82 m²

2.01.14.04
1-Bett-Zi.
KA.04.R038.0

F: 4,09 m²

2.01.14.40
Nasszelle
KA.04.R051.1

F: 3,93 m²

2.01.14.41
Nasszelle
KA.04.R049.1

F: 3,88 m²

2.01.14.42
Nasszelle
KA.04.R050.1

F: 21,95 m²

2.01.14.43
U/B, Standard
KA.04.R034.0

F: 25,11 m²

2.01.14.44
Beh., Apharese
KA.04.R055.0

F: 17,82 m²

2.01.14.05
1-Bett-Zi.
KA.04.R037.0

F: 17,31 m²

2.01.14.06
1-Bett-Zi.
KA.04.R040.0

F: 17,64 m²

2.01.14.07
1-Bett-Zi.
KA.04.R041.0

F: 17,45 m²

2.01.14.08
1-Bett-Zi.
KA.04.R036.0

F: 5,18 m²

2.01.14.09
Nasszelle
KA.04.R039.1

F: 67,13 m²

9.02.193
Flur
KA.04.V003.0 F: 61,93 m²

9.02.195
Flur
KA.04.V005.0

F: 37,06 m²

9.02.194
Flur
KA.04.V004.0

F: 2,73 m²

2.01.11.200
WC, Pers.
KA.04.R023.2

F: 2,63 m²

2.01.14.200
WC, Pers.
KA.04.R033.0

F: 23,10 m²

2.01.11.18
2-Bett-Zi.
KA.04.R026.0

F: 23,10 m²

2.01.11.19
2-Bett-Zi.
KA.04.R027.0

F: 3,75 m²

2.01.11.30
Nasszelle
KA.04.R026.1

F: 3,89 m²

2.01.11.31
Nasszelle
KA.04.R028.1

F: 17,04 m²

2.01.14.24
1-Bett-Zi.
KA.04.R048.0

F: 5,41 m²

2.01.14.28
Nasszelle
KA.04.R036.1

F: 5,82 m²

2.01.14.32
Schleuse
KA.04.R036.2

F: 24,03 m²

2.01.14.34
2-Bett-Zi.
KA.04.R053.0

F: 3,93 m²

2.01.14.39
Nasszelle
KA.04.R053.1

F: 12,00 m²

2.01.12.01_b
Aufenthalt, Pat.
KB.04.R044.0

F: 27,97 m²

8.06.03.021
Vers. FTS
KC.04.R066.0

F: 60,80 m²

9.02.210
Flur
KC.04.V006.0

F: 7,84 m²

8.04.150
UV SV
KC.04.X065.0

F: 92,31 m²

9.02.192
Flur
KA.04.V002.0

F: 7,84 m²

8.04.152
UV SV
KC.04.X076.0

F: 85,92 m²

9.02.201
Flur
KB.04.V004.0

F: 29,16 m²

9.02.208
Flur
KC.04.V004.0

F: 44,21 m²

9.02.191
Flur
KA.04.V001.0

F: 137,83 m²

9.02.197
Flur
KA.04.V007.0

F: 137,99 m²

9.02.204
Flur
KB.04.V007.0

F: 40,67 m²

9.02.196
Flur
KA.04.V006.0

F: 44,21 m²

9.02.198
Flur
KB.04.V001.0

F: 13,95 m²

8.05.059
EDV
KC.04.X034.0

F: 7,47 m²

8.04.149
UV AV
KC.04.X064.0

F: 18,97 m²

8.05.058
EDV
KC.04.X014.0

F: 7,84 m²

8.04.151
UV AV
KC.04.X075.0

F: 11,66 m²

8.05.057
EDV
KB.04.X040.0

F: 8,05 m²

8.04.145
UV AV
KB.04.X077.0

F: 7,84 m²

8.04.146
UV SV
KB.04.X078.0

F: 7,84 m²

8.04.148
UV SV
KB.04.X093.0

F: 7,84 m²

8.04.147
UV AV
KB.04.X092.0

F: 18,78 m²

8.05.056
EDV
KB.04.X018.0

F: 7,84 m²

8.04.141
UV AV
KA.04.X076.0

F: 19,15 m²

8.05.055
EDV
KA.04.X044.0

F: 7,84 m²

8.04.142
UV SV
KA.04.X077.0

F: 7,84 m²

8.04.143
UV AV
KA.04.X081.0

F: 8,08 m²

8.04.144
UV SV
KA.04.X082.0

F: 18,78 m²

8.05.054
EDV
KA.04.X021.0

F: 44,40 m²

9.02.205
Flur
KC.04.V001.0

F: 44,21 m²

9.02.203
Flur
KB.04.V006.0

F: 9,87 m²

2.01.09.01_b
Leitstelle / Stützp.
KB.04.R022.0

F: 9,91 m²

2.01.10.01_b
Leitstelle / Stützp.
KB.04.R029.0

F: 9,55 m²

2.14.03.01_b
Leitstelle / Stützp.
KC.04.R025.0

F: 9,88 m²

2.14.02.01_b
Leitstelle / Stützp.
KC.04.R018.0

F: 2,43 m²

2.01.11.201
WC, Pers.
KA.04.R030.0

F: 28,07 m²

8.06.03.019
Vers. FTS
KA.04.R078.0

F: 29,55 m²

8.06.03.020
Vers. FTS
KB.04.R079.0

F: 2,16 m²

2.01.14.201
WC, Pers.
KA.04.R043.0

F: 2,59 m²

3.05.22_b
Nasszelle
KB.04.R080.1

F: 2,46 m²

3.05.21_b
Nasszelle
KB.04.R081.1

F: 2,44 m²

3.05.20_b
Nasszelle
KB.04.R082.1

F: 2,56 m²

3.05.19_b
Nasszelle
KB.04.R083.1

F: 2,74 m²

3.05.18_b
Nasszelle
KB.04.R084.1

F: 2,78 m²

3.05.29_b
Nasszelle
KC.04.R070.1

F: 185,65 m²

9.02.190
Flur
KA.04.V008.0

F: 9,39 m²

9.02.297
Flur
KA.04.V009.0

F: 180,89 m²

9.02.298
Flur
KB.04.V008.0

F: 9,39 m²

9.02.299
Flur
KB.04.V009.0

F: 52,96 m²

9.02.300
Flur
KC.04.V008.0

F: 180,89 m²

9.02.301
Flur
KC.04.V009.0

F: 9,51 m²

9.02.302
Flur
KC.04.V010.0

F: 23,32 m²

2.01.10.20
2-Bett-Zi.
KB.04.R043.0

F: 3,93 m²

2.01.10.35
Nasszelle
KB.04.R043.1

F: 10,07 m²

9.01.2144
Aufzug B1
KA.04.A001.0

F: 10,07 m²

9.01.2145
Aufzug B1
KA.04.A002.0

F: 5,83 m²

9.01.2146
Aufzug P1
KA.04.A003.0

F: 5,83 m²

9.01.2147
Aufzug P1
KA.04.A004.0

F: 10,07 m²

9.01.2149
Aufzug B2
KA.04.A006.0

F: 10,07 m²

9.01.2159
Aufzug B6
KB.04.A021.0

F: 25,58 m²

9.01.1093
Treppenhaus
KA.04.T001.0

F: 25,58 m²

9.01.1094
Treppenhaus
KA.04.T002.0

F: 25,58 m²

9.01.1097
Treppenhaus
KB.04.T003.0

F: 25,58 m²

9.01.1098
Treppenhaus
KB.04.T004.0

F: 25,58 m²

9.01.1101
Treppenhaus
KC.04.T005.0

F: 25,58 m²

9.01.1102
Treppenhaus
KC.04.T006.0

F: 5,83 m²

9.01.2153
Aufzug P2
KB.04.A008.0

F: 10,07 m²

9.01.2150
Aufzug B2
KA.04.A007.0

F: 7,92 m²

8.01.9111
Schacht
KA.04.S002.0

F: 18,32 m²

8.03.9074
Schacht
KA.04.S001.0

F: 7,92 m²

8.01.9112
Schacht
KA.04.S003.0

F: 18,32 m²

8.03.9076
Schacht
KA.04.S005.0

F: 7,92 m²

8.01.9115
Schacht
KB.04.S002.0

F: 18,32 m²

8.03.9078
Schacht
KB.04.S001.0

F: 7,92 m²

8.01.9116
Schacht
KB.04.S003.0

F: 6,21 m²

8.03.9082
Schacht
KB.04.S009.0

F: 18,32 m²

8.03.9080
Schacht
KB.04.S005.0

F: 7,92 m²

8.01.9119
Schacht
KC.04.S002.0

F: 18,32 m²

8.03.9083
Schacht
KC.04.S001.0

F: 7,92 m²

8.01.9120
Schacht
KC.04.S003.0

F: 18,32 m²

8.03.9085
Schacht
KC.04.S005.0

F: 6,60 m²

9.01.2148
Aufzug FTS
KA.04.A005.0

F: 6,60 m²

9.01.2155
Aufzug FTS
KB.04.A010.0

F: 6,60 m²

9.01.2156
Aufzug FTS
KB.04.A011.0

F: 6,60 m²

9.01.2163
Aufzug FTS
KC.04.A016.0

F: 5,83 m²

9.01.2154
Aufzug P2
KB.04.A009.0

F: 10,07 m²

9.01.2157
Aufzug B3
KB.04.A012.0

F: 10,07 m²

9.01.2158
Aufzug B3
KB.04.A013.0

F: 5,83 m²

9.01.2161
Aufzug P3
KC.04.A014.0

F: 5,83 m²

9.01.2162
Aufzug P3
KC.04.A015.0

F: 10,07 m²

9.01.2164
Aufzug B4
KC.04.A017.0

F: 10,07 m²

9.01.2165
Aufzug B4
KC.04.A018.0

F: 10,07 m²

9.01.2160
Aufzug B6
KB.04.A022.0

F: 10,07 m²

9.01.2166
Aufzug B7
KC.04.A023.0

F: 10,07 m²

9.01.2167
Aufzug B7
KC.04.A024.0

F: 4,32 m²

8.03.9087
Schacht
KC.04.S009.0

F: 10,07 m²

9.01.2151
Aufzug B5
KA.04.A019.0

F: 10,07 m²

9.01.2152
Aufzug B5
KA.04.A020.0

F: 18,34 m²

8.03.9077
Schacht
KA.04.S008.0

F: 21,47 m²

8.03.9075
Schacht
KA.04.S004.0

F: 6,80 m²

8.01.9114
Schacht
KA.04.S007.0

F: 21,47 m²

8.03.9081
Schacht
KB.04.S008.0

F: 6,59 m²

8.01.9113
Schacht
KA.04.S006.0

F: 6,80 m²

8.01.9118
Schacht
KB.04.S007.0

F: 21,47 m²

8.03.9079
Schacht
KB.04.S004.0

F: 6,80 m²

8.01.9117
Schacht
KB.04.S006.0

F: 21,47 m²

8.03.9086
Schacht
KC.04.S008.0

F: 6,80 m²

8.01.9121
Schacht
KC.04.S007.0

F: 17,86 m²

8.03.9084
Schacht
KC.04.S004.0

F: 22,28 m²

9.01.1095
Treppenhaus
KA.04.T007.0

F: 22,28 m²

9.01.1096
Treppenhaus
KA.04.T008.0

F: 22,28 m²

9.01.1099
Treppenhaus
KB.04.T009.0

F: 22,28 m²

9.01.1100
Treppenhaus
KB.04.T010.0

F: 22,28 m²

9.01.1103
Treppenhaus
KC.04.T011.0

F: 7,58 m²

2.01.11.202
WC, Bes.
KA.04.R085.0

F: 267,70 m²

2.14.02.46
Loggia, WL
KC.04.R012.2
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Projekt-Nr.

DIN A0 (1189x841mm)

Planinhalt:

Bauherr:

Plannummer:

EINGETRAGENE HOEHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSAETZLICH AUF OKFFB!

Index Datum Name Änderung

ENTWURF/ HU-BAU • LPH 3

Sämtliche Höhenkoten beziehen sich auf ± 0,00 = 431,50 ue NN

Leistungsphase:
Planerstellung:

Maßstab: Gefertigt: Geprüft:

Status:

Indexdatum:Index:

Architekt:

Planinhalt:

Baumassnahme:

Datum Modellupload:

Fachplaner:

1 : 200

4 11.10.2019

HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG
ARGE TGA

Cloud 27.09.2019

Cloud 05.10.2019

faktorgrün Landschaftsarchitekten Cloud 16.09.2019

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen

and

11.10.2019

Ebene 4 / 4.OG

HhAA-HGB-CG-e4-000-A_-3-04

0533.01

Arthur-Gruber-Straße 70 | 71065 Sindelfingen

Ebene 4 / 4.OG

Danneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart | 053301@emeanf.hdrprojects.com
HDR | h4a GmbH

25.10.2019

Hauptgebäude

Hauptgebäude

Landsberg

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

1 06.05.2019 Fortschreibung der Planung
2 15.05.2019 Fortschreibung der Planung
3 24.05.2019 Designfreeze
4 11.10.2019 Abgabe Entwurf / HU-Bau • LPH 3

31.01.2020 31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020



Hof

F: 14,62 m²

9.01.2170
Aufzug H1
KD.04.A027.0

F: 74,64 m²

8.07.05.004
Technik Heliport
KE.04.X002.0

F: 8,48 m²

8.05.060
EDV
KE.04.X002.1

F: 5,19 m²

8.04.153
UV AV
KE.04.X002.2

F: 5,19 m²

8.04.153
UV AV
KE.04.X002.2

F: 4,99 m²

8.04.154
UV SV
KE.04.X002.3

F: 35,71 m²

7.01.09
Lager
KE.04.R001.0

Hof Hof Hof

Hof

Hof

F: 591,24 m²

8.03.01.9093
Lüftung 01
KA.05.X001.0

F: 49,93 m²

8.03.01.009
Lüftung 02
KA.05.X002.0

F: 582,90 m²

8.03.01.010
Lüftung 03
KA.05.X003.0

F: 586,91 m²

8.03.01.012
Lüftung 05
KB.05.X001.0

F: 43,60 m²

8.03.01.013
Lüftung 06
KB.05.X002.0

F: 582,82 m²

8.03.01.014
Lüftung 07
KB.05.X003.0

F: 35,55 m²

8.03.01.015
Lüftung 08
KB.05.X004.0

F: 586,91 m²

8.03.01.016
Lüftung 09
KC.05.X001.0

F: 50,10 m²

8.03.01.017
Lüftung 10
KC.05.X002.0

F: 623,96 m²

8.03.01.018
Lüftung 11
KC.05.X003.0

F: 36,79 m²

8.03.01.011
Lüftung 04
KA.05.X004.0

F: 23,05 m²

9.01.1106
Treppenhaus
KA.05.T001.0

F: 23,05 m²

9.01.1107
Treppenhaus
KA.05.T002.0

F: 23,05 m²

9.01.1108
Treppenhaus
KB.05.T003.0

F: 23,05 m²

9.01.1109
Treppenhaus
KB.05.T004.0

F: 23,05 m²

9.01.1110
Treppenhaus
KC.05.T005.0

F: 23,05 m²

9.01.1111
Treppenhaus
KC.05.T006.0

F: 10,12 m²

8.06.03.023
Maschinenraum
KA.05.A003.0

F: 10,23 m²

8.06.03.026
Maschinenraum
KB.05.A008.0

F: 12,60 m²

8.06.03.028
Maschinenraum
KB.05.A010.0

F: 6,60 m²

8.06.03.033
Maschinenraum
KC.05.A016.0

F: 18,59 m²

8.06.03.030
Maschinenraum
KB.05.A012.0

F: 10,23 m²

8.06.03.031
Maschinenraum
KC.05.A014.0

F: 623,96 m²

8.03.01.018
Lüftung 11
KC.05.X003.0

F: 15,91 m²

8.06.03.022
Maschinenraum
KA.05.A002.0

F: 10,07 m²

9.01.2172
Aufzug B2
KA.05.A007.0

F: 16,15 m²

8.03.9091
Schacht
KA.05.S008.0

F: 16,15 m²

8.03.9092
Schacht
KC.05.S004.0

F: 21,09 m²

8.06.03.024
Maschinenraum
KA.05.A019.0

F: 21,09 m²

8.06.03.027
Maschinenraum
KB.05.A021.0

F: 21,09 m²

8.06.03.032
Maschinenraum
KC.05.A023.0

F: 15,77 m²

9.01.2171
Maschinenraum
KA.05.A006.0
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8.06.03.034
Maschinenraum
KC.05.A017.0

HTPG-HGB-MM-HT-00
MVUD-HGB-MM-UE-00

FGLA-HGB-MM-UE-00

ATGA-HGB-MM-UE-00
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F: 14,62 m²

9.01.2173
Aufzug H1
KD.HP.A027.0

F: 16,20 m²

8.06.01.006
Aufzugsvorraum
KE.HP.V001.0

F: 9,52 m²

7.01.03
Lager, Mat. / Gerät
KE.HP.R001.0

F: 9,63 m²

7.01.08
Überwach. Heli
KE.HP.R002.0
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Rechenzentrum5.03 Sterilgutversorgung

5.01 Logistik
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F: 35,77 m²

1.05.04.11
Geräteaufbereit., rein
KE.U1.R007.0

F: 29,78 m²

1.13.02.22
Lager, Gefahrstoffe
KG.U1.R001.0

F: 109,24 m²

1.13.02.24
Archiv, Paraffinblöcke / Objektträg.
KD.U1.R005.0

F: 23,20 m²

3.03.10
Lager, Speisenvers.
KD.U1.R033.2

F: 47,72 m²

5.01.01
Annahme, Waren
KF.U1.R001.5

F: 22,65 m²

5.01.10
DR, Logistik
KF.U1.R018.0

F: 20,38 m²

5.01.02
Stellz., Retouren/Verpackungen
KF.U1.R001.6

F: 760,08 m²

5.01.04
Lager, Paletten
KF.U1.R001.4

F: 382,76 m²

5.01.05
Lager, Fachbodenregale
KF.U1.R001.2

F: 60,60 m²

5.01.06
Bereitstellung, Waren
KF.U1.R001.3

F: 45,11 m²

5.01.07
Stellz., Transp.medien leer
KF.U1.R001.0

F: 41,87 m²

5.01.08
Stellz., Transp.medien bestückt
KF.U1.R001.1

F: 17,38 m²

5.01.09
DR, Logistik
KF.U1.R018.1

F: 15,85 m²

5.11.01
DR, Transp.dienst
KF.U1.R019.0

F: 24,58 m²

5.11.04
Werkst., Transp.medien
KD.U1.R028.0

F: 12,07 m²

5.09.01
Kühlraum, Abfallents.
KG.U1.R004.0

F: 12,07 m²

5.09.02
Ents., Sonderabfälle
KG.U1.R002.0

F: 8,28 m²

5.09.03
Ents., Nassmüll
KG.U1.R003.0

F: 94,83 m²

5.03.01
ZSVA, Reinig. / Desinfektion
KE.U1.R001.3

F: 29,50 m²

5.03.10
Pers.aufenth./ Teeküche
KE.U1.R010.0

F: 314,00 m²

5.03.11
ZSVA, Packzone
KE.U1.R001.2

F: 44,42 m²

5.03.12_a
ZSVA, Lager Zupackung
KE.U1.R002.1

F: 4,09 m²

5.03.13
Putz.
KE.U1.R001.1

F: 10,52 m²

5.03.14
Umkl., Pers.
KE.U1.R012.0

F: 309,00 m²

5.03.15
ZSVA, Sterilzone
KE.U1.R001.0

F: 39,38 m²

5.03.16
Schleuse, Mat.
KE.U1.R002.0

F: 35,21 m²

5.03.02
Stellz., Transp.medien leer
KE.U1.R001.4

F: 29,55 m²

5.03.03
Stellz., Transp.medien leer
KE.U1.R001.5

F: 27,62 m²

5.03.04
Waschplatz, Container/Transport.
KE.U1.R004.0

F: 11,78 m²

5.03.05
Lager, Leihinstr.verpack.
KE.U1.R008.0

F: 7,56 m²

5.03.06
Putz.
KE.U1.R001.6

F: 15,68 m²

5.03.07_a
Umkl., Pers. D
KE.U1.R009.0

F: 15,40 m²

5.03.08_a
Umkl., Pers. H
KE.U1.R009.1

F: 16,19 m²

5.03.09
DR, Ltg. ZSVA
KE.U1.R011.0

F: 36,07 m²

8.04.054
10kV Station2
KF.U1.X019.0

F: 20,27 m²

8.04.045
Diesellager
KF.U1.X006.0

F: 80,28 m²

8.01.02.007
Sanitär-Unterzentr. FKT.-Bau 2
KF.U1.X014.0

F: 10,70 m²

8.04.052
Trafo 1
KF.U1.X017.0

F: 46,55 m²

8.04.047
NSHV USV
KF.U1.X008.0

F: 83,87 m²

8.04.040
NEA
KF.U1.X005.0

F: 18,37 m²

8.01.02.008
TW-Übergabe 2
KF.U1.X014.1

F: 176,88 m²

8.07.05.002
Sprinklerzentr.
KD.U1.X026.0

F: 14,07 m²

8.07.05.001
Gaslöschanlage
KD.U1.X013.0

F: 40,62 m²

1.02.04.29
Handaktenlager
KD.U1.R029.0

F: 949,01 m²

8.03.01.005
Lüftungszentr.
KD.U1.X001.0

F: 49,89 m²

8.07.02.001
RD Reindampferzeugung
KD.U1.X004.0

F: 23,62 m²

9.02.024
Flur
KD.U1.V003.0

F: 70,03 m²

9.02.026
Flur
KE.U1.V001.0

F: 9,57 m²

8.04.157
NAG Schleuse
KF.U1.X005.5

F: 72,04 m²

9.02.027
Flur
KE.U1.V002.0

F: 37,12 m²

9.02.028
Flur
KE.U1.V003.0

F: 7,91 m²

9.02.029
Flur
KE.U1.V004.0

F: 167,91 m²

8.07.05.003
Sprinklertank
KD.U1.X027.0

F: 18,76 m²

8.05.019
EDV
KF.U1.X022.0

F: 15,07 m²

8.05.207
BMZ
KF.U1.X021.0

F: 9,64 m²

8.05.107
BOS
KF.U1.X020.0

F: 8,06 m²

8.04.072
UV SV
KF.U1.X024.0

F: 8,16 m²

8.04.071
UV AV
KF.U1.X023.0

F: 77,45 m²

8.06.03.002
FTS Werkst.
KD.U1.X014.0

F: 10,53 m²

8.06.01.001
Maschinenraum
KD.U1.A001.0

F: 8,45 m²

8.04.030
USV 2
KD.U1.X022.0

F: 7,48 m²

8.05.206
BMZ
KF.U1.X003.0

F: 7,36 m²

8.05.106
BOS
KF.U1.X002.0

F: 34,64 m²

9.02.030
Flur
KF.U1.V001.0

F: 13,08 m²

8.04.027
Batt 1
KD.U1.X009.0

F: 69,66 m²

8.05.009
Serverraum
KD.U1.X015.0

F: 28,98 m²

8.05.002
Arealverteiler
KD.U1.X016.0

F: 10,70 m²

8.04.051
Trafo 2
KF.U1.X016.0

F: 10,04 m²

8.04.050
Trafo 3
KF.U1.X015.0

F: 10,04 m²

8.04.053
Trafo 4
KF.U1.X018.0

F: 113,31 m²

8.04.049
NSHV AV
KF.U1.X011.0

F: 58,69 m²

8.04.039
NSHV SV
KF.U1.X004.0

F: 8,58 m²

8.04.032
HV AV 2
KD.U1.X017.0

F: 10,03 m²

8.04.025
HV AV 1
KD.U1.X006.0

F: 10,69 m²

8.05.018
EDV
KF.U1.X010.0

F: 8,69 m²

8.04.031
HV USV 1+2
KD.U1.X012.0

F: 9,59 m²

8.04.029
USV 1
KD.U1.X011.0

F: 8,55 m²

8.04.026
HV SV 1
KD.U1.X007.0

F: 10,02 m²

8.04.028
Batt 2
KD.U1.X019.0

F: 8,26 m²

8.04.033
HV SV 2
KD.U1.X018.0

F: 12,01 m²

8.04.038
HV USV 3+4
KD.U1.X023.0

F: 28,25 m²

8.07.01.001
Fettabscheider
KD.U1.X003.0

F: 91,72 m²

9.02.031
Flur
KF.U1.V002.0

F: 90,23 m²

9.02.023
Flur
KD.U1.V002.1

F: 16,82 m²

8.04.048
USV
KF.U1.X009.0

F: 35,28 m²

1.01.49
Lager, Mat.
KD.U1.R030.0

F: 111,82 m²

9.02.032
Flur
KF.U1.V003.0

F: 36,01 m²

8.05.005
EDV Übergabe Carrier
KD.U1.X002.0

F: 129,22 m²

8.01.02.006
TW Sanitär Zentrale
KD.U1.X024.0

F: 61,10 m²

8.01.01.005
Abwasserzentrale
KD.U1.X025.0

F: 15,21 m²

8.04.044
Fortluftschacht
KF.U1.X005.4

F: 15,15 m²

8.04.042
Zuluftschacht
KF.U1.X005.2

F: 16,37 m²

9.02.025
Flur
KD.U1.V004.0

F: 14,51 m²

8.05.017
EDV
KD.U1.X033.0

F: 9,60 m²

8.04.068
UV SV
KD.U1.X032.0

F: 9,63 m²

8.04.067
UV AV
KD.U1.X033.2

F: 2,32 m²

5.03.07_b
WC D
KE.U1.R008.1

F: 2,32 m²

5.03.08_b
WC H
KE.U1.R007.1

F: 21,94 m²

8.04.043
Einbringöffnung
KF.U1.X005.3

F: 8,37 m²

8.04.041
Lichtschacht
KF.U1.X005.1

F: 30,12 m²

5.03.20
UBS
KE.U1.R005.0

F: 24,78 m²

5.03.17
Endo unrein
KE.U1.R006.1

F: 11,29 m²

5.03.18
Dosierm.
KE.U1.R006.0

F: 19,16 m²

5.03.12_b
ZSVA, Lager Zupackung
KE.U1.R003.0

F: 14,42 m²

9.02.304
Flur
KE.U1.V005.0

F: 121,86 m²

9.02.309
Flur
KD.U1.V002.0

F: 29,70 m²

3.01.03.02
Kiosk, Lager
KD.U1.R033.1

F: 19,42 m²

8.05.063
EDV
KD.U1.X001.1

F: 17,31 m²

8.04.155
UV AV
KD.U1.X001.2

F: 19,04 m²

8.04.156
UV SV
KD.U1.X001.3

F: 10,07 m²

9.01.2008
Aufzug B5
KA.U1.A019.0

F: 10,07 m²

9.01.2009
Aufzug B5
KA.U1.A020.0

F: 10,07 m²

9.01.2016
Aufzug B6
KB.U1.A021.0

F: 5,31 m²

9.01.2028
Aufzug Sterilgut
KE.U1.A029.0

F: 4,81 m²

9.01.2027
Aufzug Sterilgut
KE.U1.A028.0

F: 21,47 m²

9.01.1017
Treppenhaus
KF.U1.T012.0

F: 21,26 m²

9.01.1015
Treppenhaus
KE.U1.T013.0

F: 21,26 m²

9.01.1012
Treppenhaus
KD.U1.T014.0

F: 33,89 m²

9.01.1013
Treppenhaus
KD.U1.T015.0

F: 20,80 m²

9.01.1018
Treppenhaus
KF.U1.T016.0

F: 21,51 m²

9.01.1016
Treppenhaus
KE.U1.T017.0

F: 21,12 m²

9.01.1014
Treppenhaus
KD.U1.T018.0

F: 10,07 m²

9.01.2017
Aufzug B6
KB.U1.A022.0

F: 10,07 m²

9.01.2023
Aufzug B7
KC.U1.A023.0

F: 10,07 m²

9.01.2024
Aufzug B7
KC.U1.A024.0

F: 5,31 m²

9.01.2029
Aufzug Sterilgut
KE.U1.A030.0

F: 4,30 m²

8.01.9020
Schacht
KF.U1.S001.0

F: 3,23 m²

8.01.9022
Schacht
KF.U1.S003.0

F: 2,27 m²

8.01.9014
Schacht
KD.U1.S004.0

F: 2,51 m²

8.01.9017
Schacht
KE.U1.S002.0

F: 4,20 m²

8.01.9019
Schacht
KE.U1.S004.0

F: 4,06 m²

8.01.9016
Schacht
KD.U1.S010.0

F: 5,68 m²

8.01.9021
Schacht
KF.U1.S002.0

F: 5,75 m²

8.01.9018
Schacht
KE.U1.S003.0

F: 5,75 m²

8.01.9015
Schacht
KD.U1.S009.0

F: 4,86 m²

8.01.9013
Schacht
KD.U1.S001.0

F: 7,28 m²

8.03.9004
Schacht
KD.U1.S007.0

F: 7,28 m²

8.03.9005
Schacht
KD.U1.S008.0

F: 4,84 m²

9.01.2025
Aufzug P4
KC.U1.A025.0

F: 4,84 m²

9.01.2026
Aufzug P4
KC.U1.A026.0

F: 3,15 m²

8.03.9003
Schacht
KD.U1.S006.0

F: 2,20 m²

8.01.9012
Schacht
KC.U1.S010.0

F: 7,87 m²

5.03.19
Besprech., Pers.
KE.U1.R009.2

F: 5,33 m²

8.06.03.036
Maschinenraum
KE.U1.A028.1

F: 35,67 m²

1.01.54
UBS
KD.U1.R031.0

Soll: 0,00m²

F: 43,42 m²

9.02.327
Flur
KA.U1.V007.4
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F: 33,56 m²

2.02.01.54
Elternschule
KC.U1.R074.0

F: 49,61 m²

3.03.11
Lager, Kühlraum
KC.U1.R083.0

F: 22,38 m²

4.05.16
EDV Werkst.
KC.U1.R045.0

F: 22,95 m²

4.05.17
EDV Werkst.
KC.U1.R047.0

F: 21,58 m²

4.05.18
EDV Werkst.
KC.U1.R046.0

F: 51,64 m²

4.05.19
Lager
KC.U1.R048.0

F: 21,02 m²

4.05.23
Büro, Archiv
KC.U1.R007.1

F: 21,02 m²

4.05.24
Büro, Archiv
KC.U1.R007.0

F: 21,08 m²

4.05.25
Lager
KC.U1.R007.3

F: 222,72 m²

4.05.26
Archiv, Kop./Digital./Aktenaufb.
KC.U1.R018.0

F: 8,26 m²

4.05.27
Kopier
KC.U1.R007.2

F: 17,01 m²

3.01.02.03
Cafeteria, Lager
KC.U1.R085.0

F: 18,02 m²

3.01.02.05
Cafeteria, Putz. /
Ents.

KC.U1.R085.1

F: 15,61 m²

3.01.02.06
Cafeteria,
Flaschenlag.

KC.U1.R084.0

F: 24,48 m²

2.05.05.05
Staatl. Schule,
Schulraum

KC.U1.R072.0

F: 24,48 m²

2.05.05.06
Staatl. Schule,
Schulraum

KC.U1.R073.0

F: 21,86 m²

2.05.05.07
Staatl. Schule, Lager
KC.U1.R067.0

F: 16,31 m²

5.08.01
DR, Techn. Leiter
KC.U1.R039.0

F: 45,05 m²

5.08.10
Werkst., Elektrotechn.
KC.U1.R043.0

F: 13,28 m²

5.08.11
Prüfraum, Elektrotechn.
KC.U1.R035.0

F: 60,11 m²

5.08.12
Lager, Elektrotechn.
KC.U1.R021.0

F: 15,81 m²

5.08.13
DR, Ltg. Vers.techn.
KC.U1.R028.0

F: 25,42 m²

5.08.14
Werkst., Vers.techn.
KC.U1.R036.0

F: 24,41 m²

5.08.15
Werkst., Vers.techn.
KC.U1.R044.0

F: 40,22 m²

5.08.16
Werkst., Maschinenraum
KC.U1.R004.0

F: 26,16 m²

5.08.17
Werkst., Betten
KC.U1.R002.0

F: 24,15 m²

5.08.18
Pufferzone Bettenlager
KC.U1.R001.0

F: 27,54 m²

5.08.19
Pers.aufenth./ Teeküche
KC.U1.R030.0

F: 23,62 m²

5.08.02
DR, techn. Leitstelle
KC.U1.R034.0

F: 21,68 m²

5.08.03
DR, FM
KC.U1.R040.0

F: 16,52 m²

5.08.04
DR, Ltg. Medizintechn.
KC.U1.R029.0

F: 60,03 m²

5.08.05
Werkst., Medizintechn.
KC.U1.R005.0

F: 61,06 m²

5.08.06
Lager, Medizintechn.
KC.U1.R006.0

F: 17,90 m²

5.08.07
Dokumentation
KC.U1.R027.0

F: 15,90 m²

5.08.08
DR, Ltg. Elektrotechn.
KC.U1.R026.0

F: 23,09 m²

5.08.09
Werkst., Elektrotechn.
KC.U1.R003.0

F: 21,15 m²

5.10.01
DR, Reinigung
KC.U1.R031.0

F: 19,67 m²

5.10.02
DR, Reinigung
KB.U1.R046.0

F: 59,27 m²

5.10.03
Aufrüstzone, Reinigungswagen
KB.U1.R048.0

F: 36,03 m²

5.10.04_a
Ladezone, Reinigungsmaschinen
KB.U1.R014.0

F: 18,70 m²

5.10.05
Lager, Mat. / Gerät
KB.U1.R051.0

F: 17,65 m²

5.10.06
DR, Reinigung
KB.U1.R045.0

F: 18,25 m²

5.10.07
Lager, Mat. / Gerät
KB.U1.R011.0

F: 21,84 m²

5.10.08
Lager, Gerät
KB.U1.R050.0

F: 23,38 m²

5.10.09
Waschmaschinen
KB.U1.R048.1

F: 16,32 m²

1.12.01.01
DR, Physio
KC.U1.R066.0

F: 12,22 m²

1.12.01.10
Therapieraum, Physio
KC.U1.R057.0

F: 11,52 m²

1.12.01.11
Therapieraum, Physio
KC.U1.R056.0

F: 35,29 m²

1.12.01.12
Lager, Mat. / Gerät
KC.U1.R033.0

F: 16,39 m²

1.12.01.02
DR, Physio
KC.U1.R065.0

F: 15,88 m²

1.12.01.03
Pers.aufenth./
Teeküche

KC.U1.R030.1

F: 12,86 m²

1.12.01.04
Sekret.
KC.U1.R054.0

F: 12,22 m²

1.12.01.05
Fango / Elektro
KC.U1.R059.0

F: 39,18 m²

1.12.01.06
Gymnastik, Gruppe
KC.U1.R032.0

F: 14,57 m²

1.12.01.07
Umkl., Pat.
KC.U1.R061.0

F: 14,57 m²

1.12.01.08
Umkl., Pat.
KC.U1.R060.0

F: 16,45 m²

1.12.01.09
Therapieraum, Physio
KC.U1.R058.0

F: 17,68 m²

5.02.10_a
Herstellung, Zytostatika
KA.U1.R040.0

F: 4,80 m²

5.02.11
Schleuse, Pers.
C→B

KA.U1.R041.0

F: 7,31 m²

5.02.12
Schleuse, Pers.
D→C

KA.U1.R048.0

F: 4,85 m²

5.02.13
Schleuse, Pers.
KA.U1.R044.0

F: 4,17 m²

5.02.14
Schleuse, Mat. D→C
KA.U1.R054.1

F: 28,65 m²

5.02.15
Vorbereit., Zytostatikaprod.
KA.U1.R042.0

F: 15,02 m²

5.02.16_a
Schleuse, Mat. 0→D
KA.U1.R054.0

F: 18,55 m²

5.02.17
Lager,
Zytostatika

KA.U1.R049.0

F: 19,25 m²

5.02.18
Herstellung, TPE
/ Infusionen

KA.U1.R046.1

F: 16,36 m²

5.02.19
Herstellung, TPE
/ Infusionen

KA.U1.R046.0

F: 36,01 m²

5.02.02
Annahme, Waren
KA.U1.R001.1

F: 5,20 m²

5.02.20
Schleuse, Pers. C→B
KA.U1.R045.0

F: 5,94 m²

5.02.21
Schleuse, Pers. D→C
KA.U1.R048.1

F: 5,15 m²

5.02.22
Schleuse, Pers.
KA.U1.R047.1

F: 33,90 m²

5.02.24
Vorbereit., TPE / Infusionen
KA.U1.R047.0

F: 13,10 m²

5.02.25_a
Schleuse, Mat. 0→D
KA.U1.R052.0

F: 17,43 m²

5.02.26
Lager, TPE
Produktion

KA.U1.R051.0

F: 21,24 m²

5.02.27
Mikrobiomraum
KA.U1.R033.0

F: 18,49 m²

5.02.28
Herstellung, Galenik
KA.U1.R032.0

F: 13,56 m²

5.02.29
Herstellung, Galenik
KA.U1.R031.1

F: 13,95 m²

5.02.03
Verkauf, Pers.
KA.U1.R001.9

F: 23,72 m²

5.02.30
Labor, Analytik
KA.U1.R036.0

F: 19,14 m²

5.02.31
Labor, Analytik
KA.U1.R037.0

F: 24,00 m²

5.02.32
DR, Ltd. Apotheker
KA.U1.R020.0

F: 16,74 m²

5.02.33
Sekret.
KA.U1.R021.0

F: 17,86 m²

5.02.34
DR, stellvertr.
Ltg. Apotheke

KA.U1.R058.0

F: 21,72 m²

5.02.35
DR, MTD
KA.U1.R022.0

F: 16,33 m²

5.02.36
DR, MTD
KA.U1.R055.0

F: 16,17 m²

5.02.37
DR, MTD
KA.U1.R056.0

F: 16,07 m²

5.02.38
DR, MTD
KA.U1.R057.0

F: 12,50 m²

5.02.39
DR, Apo
KA.U1.R001.6

F: 249,49 m²

5.02.04
Lager, Paletten
KA.U1.R001.5

F: 11,03 m²

5.02.40
DR, PKA
KA.U1.R001.7

F: 17,19 m²

5.02.41
Lager
Kontrollbereich

KA.U1.R027.0

F: 14,46 m²

5.02.42
DR, MTD
KA.U1.R038.0

F: 20,21 m²

5.02.43
DR, MTD
KA.U1.R039.0

F: 19,95 m²

5.02.44
Personalaufenthalt
m. Teeküche

KA.U1.R026.0

F: 68,35 m²

5.02.05
Lager, Rollcontainer
KA.U1.R001.3

F: 200,58 m²

5.02.06
Kommissionierung, Arzneimittel
KA.U1.R001.4

F: 10,28 m²

5.02.07
Lager,
Gefahrstoffe

KA.U1.R005.0

F: 9,73 m²

5.02.08
Lager, BTM
KA.U1.R001.8

F: 20,64 m²

5.02.09
Lager, Kühlraum
KA.U1.R006.0

F: 22,28 m²

5.02.45
Lager, Mat.
KA.U1.R009.0

F: 15,07 m²

5.02.46
Lager,
Transportbeh.

KA.U1.R001.2

F: 12,24 m²

5.02.47
Spülraum
KA.U1.R030.0

F: 3,10 m²

5.02.48
Spülen
KA.U1.R033.2

F: 197,04 m²

5.02.49_a
Flächenreserve Unit Dose System
KA.U1.R012.0

F: 92,28 m²

5.07.02
Dienstkleidungsausgabeautomat
KA.U1.R062.0

F: 9,58 m²

5.07.03_a
Personalwäsche, unrein
KA.U1.R063.0

F: 323,96 m²

3.04.01_a
Zentralumkleiden, Pers.
KA.U1.R018.0
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F: 17,69 m²

5.01.03
Stellz., Transp.hilfsmittel
KA.U1.R069.0

F: 31,48 m²

5.01.12
Getränkelager
KA.U1.R065.0

F: 26,93 m²

5.11.02_a
Stellz., Transp.hilfsmittel
KA.U1.R070.0

F: 2,82 m²

2.05.05.200
WC, Bes.
KC.U1.R070.0

F: 2,67 m²

2.05.05.201
WC, Bes.
KC.U1.R069.0

F: 4,70 m²

5.01.200
WC, Pers.
KA.U1.R066.0

F: 4,72 m²

5.01.201
WC, Pers.
KA.U1.R066.1

F: 3,01 m²

5.02.200
WC, Pers.
KA.U1.R035.0

F: 2,53 m²

5.02.201
WC, Pers.
KA.U1.R035.1

F: 4,19 m²

5.08.200
WC, Pers.
KC.U1.R038.0

F: 4,62 m²

5.08.201
WC, Pers.
KC.U1.R037.0

F: 2,73 m²

5.08.202
WC, Pers.
KC.U1.R041.0

F: 881,89 m²

3.04.01_e
Zentralumkleiden, Pers.
KB.U1.R001.0

F: 23,60 m²

3.04.01_j
Zentralumkleiden, Pers.
KA.U1.R064.0

F: 4
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F: 39,31 m²

8.07.03.003
Vorraum Verteilung M-DL
KB.U1.X005.0

F: 74,22 m²

8.02.01.002
Lichtgraben
KB.U1.X038.1

F: 80,09 m²

8.06.03.001
Rohrpostzentr.
KC.U1.R086.0

F: 67,47 m²

8.01.02.005
Sanitär
KC.U1.R081.0

F: 360,99 m²

8.03.01.004
RLT-Zentr.
KC.U1.X052.0

F: 20,31 m²

2.05.05.04_b
Schulungsraum,
Diabetes

KC.U1.R071.0

F: 642,39 m²

8.03.01.002
Lüftung
KB.U1.X008.0

F: 7,88 m²

8.04.009
TR_1
KB.U1.X032.0

F: 487,68 m²

8.02.01.001
Heizung
KB.U1.X038.0

F: 120,84 m²

8.01.02.002
Sanitär-Unterzentr.
KA.U1.X015.0

F: 28,86 m²

8.01.02.001_a
Sanitär
KA.U1.X014.0

F: 32,21 m²

8.07.03.005
Med. Gas 1 (Argon)
KB.U1.X040.0

F: 21,12 m²

8.05.008
Lager, Arealverteiler
KC.U1.X025.0

F: 24,08 m²

9.02.004
Flur
KA.U1.V004.0

F: 81,98 m²

8.03.01.001
RLT GMP
KA.U1.X024.0

F: 16,03 m²

8.01.01.002
San.-Hebeanlage
KA.U1.X017.0

F: 18,55 m²

2.04.01.27_b
Lager, Dialysat
KA.U1.R010.0

F: 68,98 m²

9.02.006
Flur
KA.U1.V006.0

F: 13,80 m²

9.02.018
Flur
KC.U1.V003.0

F: 69,62 m²

9.02.016
Flur
KC.U1.V001.0

F: 51,39 m²

9.02.019
Flur
KC.U1.V004.0

F: 5,08 m²

8.04.012
Einbringöffnung
KB.U1.X034.2

F: 14,72 m²

8.01.01.003
San.-Hebeanlage
KC.U1.X016.0

F: 23,25 m²

9.02.003
Flur
KA.U1.V003.0

F: 37,55 m²

9.02.005
Flur
KA.U1.V005.0

F: 327,27 m²

9.02.008
Flur
KA.U1.V008.0

F: 18,51 m²

9.02.014
Flur
KB.U1.V005.0

F: 250,86 m²

9.02.009
Flur
KA.U1.V009.0

F: 5,78 m²

8.04.019
Batt 2
KC.U1.X015.1

F: 14,69 m²

8.04.013
Zuluft
KB.U1.X034.3

F: 7,36 m²

8.04.058
UV SV
KA.U1.X061.0

F: 7,32 m²

8.05.204
BMZ
KB.U1.X044.0

F: 5,05 m²

8.05.103
BOS
KB.U1.X020.0

F: 14,22 m²

8.03.01.003
Abluft
KB.U1.X034.1

F: 11,06 m²

1.12.01.13
Warten
KC.U1.R055.0

F: 15,43 m²

8.01.01.004
San.-Hebeanlage
KC.U1.X050.0

F: 6,46 m²

5.02.50
Mat.-Einbringung
KA.U1.R028.0

F: 16,00 m²

8.01.01.001
San.-Hebeanlage
KA.U1.X008.0

F: 27,02 m²

9.02.011
Flur
KB.U1.V002.0

F: 201,91 m²

8.01.02.004
Sanitärzentr.
KB.U1.X007.0

F: 83,17 m²

8.07.03.002
Druckluft 1 (med.)
KB.U1.X004.0

F: 29,27 m²

8.01.03.001
Gasübergabe
KB.U1.X039.0

F: 21,50 m²

8.01.02.003
TW-Übergabe
KB.U1.X002.0

F: 413,68 m²

8.03.02.001
Kältezentr.
KB.U1.X018.0

F: 6,92 m²

8.04.008
TR_2
KB.U1.X031.0

F: 6,92 m²

8.04.007
TR_3
KB.U1.X030.0

F: 6,90 m²

8.04.006
TR_4
KB.U1.X029.0

F: 35,75 m²

8.04.004
10kV
KB.U1.X026.0

F: 76,97 m²

8.04.010
NSHV SV
KB.U1.X033.0

F: 93,81 m²

8.04.005
NSHV AV
KB.U1.X028.0

F: 10,96 m²

8.04.001
Batterie
KB.U1.X019.0

F: 52,49 m²

8.04.003
NSHV USV
KB.U1.X023.0

F: 24,70 m²

8.04.016
Tanklager
KB.U1.X036.0

F: 12,04 m²

8.05.007
EDV/Übergabe/Verteiler
KB.U1.X027.0

F: 82,49 m²

8.04.011
NAG
KB.U1.X034.0

F: 22,30 m²

8.05.006
EDV/ EDV-GHV
KC.U1.X051.0

F: 5,93 m²

8.05.105
BOS
KC.U1.X021.0

F: 5,59 m²

8.05.203
BMZ
KB.U1.X021.0

F: 31,99 m²

8.07.03.006
Med. Gas 2 (O2/CO2)
KB.U1.X041.0

F: 61,81 m²

8.07.03.007
VAC
KB.U1.X042.0

F: 14,48 m²

8.05.004
EDV Übergabe
Carrier

KB.U1.X024.0

F: 9,84 m²

8.04.024
HV SV1
KC.U1.X008.0

F: 11,09 m²

8.04.002
HV USV
KB.U1.X022.0

F: 5,94 m²

8.04.021
USV 2
KC.U1.X015.0

F: 6,00 m²

8.04.017
HV SV 2
KC.U1.X015.2

F: 7,38 m²

8.04.022
USV 1
KC.U1.X010.0

F: 6,05 m²

8.05.101
BOS
KA.U1.X060.0

F: 6,09 m²

8.05.205
BMZ
KC.U1.X022.0

F: 7,74 m²

8.05.102
BOS
KB.U1.X010.0

F: 24,23 m²

8.05.001
AR, Arealverteiler
KC.U1.X024.0

F: 34,30 m²

8.05.003
Arealverteiler
KC.U1.X012.0

F: 7,54 m²

8.05.202
BMZ
KB.U1.X009.0

F: 8,05 m²

8.05.104
BOS
KB.U1.X043.0

F: 7,38 m²

8.04.020
Batt 1
KC.U1.X009.0

F: 98,76 m²

9.02.010
Flur
KB.U1.V001.0

F: 21,10 m²

9.02.017
Flur
KC.U1.V002.0

F: 7,79 m²

8.04.056
UV SV
KA.U1.X003.0

F: 12,67 m²

8.05.013
EDV
KA.U1.X007.0

F: 5,94 m²

8.04.023
HV USV2
KC.U1.X014.0

F: 7,31 m²

8.04.057
UV AV
KA.U1.X019.0

F: 7,48 m²

8.04.055
UV AV
KA.U1.X002.0

F: 32,58 m²

8.06.03.005
Vers. FTS
KB.U1.R049.0

F: 5,80 m²

8.05.201
BMZ
KA.U1.X059.0

F: 98,37 m²

8.02.01.003
Lichtschacht
KB.U1.X029.1

F: 38,65 m²

9.02.012
Flur
KB.U1.V003.0

F: 67,69 m²

9.02.020
Flur
KC.U1.V005.0

F: 163,72 m²

9.02.001
Flur
KA.U1.V001.0

F: 120,07 m²

9.02.022
Flur
KC.U1.V007.0

F: 37,64 m²

9.02.015
Flur
KB.U1.V006.0

F: 7,74 m²

8.04.018
HV USV1
KC.U1.X011.0

F: 6,75 m²

9.02.002
Flur
KA.U1.V002.0

F: 2,61 m²

1.03.206
WC, Pers.
KC.U1.R085.2

F: 2,58 m²

4.05.200
WC, Pers
KC.U1.R063.0

F: 2,58 m²

4.05.201
WC, Pers
KC.U1.R062.0

F: 60,53 m²

8.07.03.001
T-DL 1 Techn. Druckluft 1
KB.U1.X003.0

F: 86,62 m²

8.07.03.004
Druckluft 2 (med.)
KB.U1.X025.0

F: 9,37 m²

5.10.04_b
Chem. Lager
KB.U1.R017.0

F: 37,92 m²

5.08.20
Bettenlager
KC.U1.R078.0

F: 63,14 m²

5.08.21
Bettenlager
KC.U1.R088.0

F: 1
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8.04.060
UV SV
KB.U1.X013.0

F: 7,86 m²

8.04.059
UV AV
KB.U1.X012.0
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1.12.01.200
WC, Beh.
KC.U1.R064.0

F: 2,53 m²

1.12.01.201
WC, Pers.
KC.U1.R068.0

F: 25,16 m²

5.11.02_b
Stellz., Transp.hilfsmittel
KC.U1.R087.0

F: 35,54 m²

9.02.013
Flur
KB.U1.V004.0

F: 8,49 m²

3.04.01_b
Nasszelle
KA.U1.R018.1

F: 11,45 m²

3.04.01_c
Nasszelle
KA.U1.R018.2

F: 20,43 m²

3.04.01_d
Nasszelle
KA.U1.R018.3

F: 12,00 m²

3.04.01_f
Nasszelle
KB.U1.R001.1

F: 8,52 m²

3.04.01_g
Nasszelle
KB.U1.R001.4

F: 8,52 m²

3.04.01_h
Nasszelle
KB.U1.R001.2

F: 20,47 m²

3.04.01_i
Nasszelle
KB.U1.R001.3

F: 276,18 m²

9.02.007
Flur
KA.U1.V007.0

F: 94,10 m²

9.02.021
Flur
KC.U1.V006.0

F: 4,98 m²

8.04.014
NAG Schleuse
KB.U1.X034.4

F: 98,72 m²

9.02.268
Flur
KB.U1.V007.0

F: 127,57 m²

9.02.269
Flur
KB.U1.V008.0

F: 416,59 m²

9.02.270
Flur
KB.U1.V009.0

F: 112,07 m²

9.02.271
Flur
KB.U1.V010.0

F: 222,52 m²

9.02.272
Flur
KC.U1.V008.0

F: 47,17 m²

9.02.273
Flur
KC.U1.V009.0

F: 49,47 m²

9.02.274
Flur
KC.U1.V010.0

F: 48,97 m²

9.02.275
Flur
KC.U1.V011.0

F: 17,50 m²

9.02.306
Flur
KC.U1.V010.1

F: 26,88 m²

9.02.307
Flur
KC.U1.V006.1

F: 31,16 m²

9.02.308
Flur
KC.U1.V001.1

F: 6,54 m²

5.02.51
Spül, Zyto
KA.U1.R053.1

F: 6,07 m²

5.02.52
Kühl, Zyto
KA.U1.R053.0

F: 13,87 m²

3.01.02.07
Stuhllager (Außenmobiliar)
KC.U1.R083.1

F: 8,52 m²

3.04.01_k
Nasszelle
KA.U1.R018.4

F: 14,57 m²

5.02.10_b
Herstellung, Zytostatika
KA.U1.R043.0

F: 5,26 m²

5.02.53
Pers.-Schleuse, Galenik
KA.U1.R031.0

F: 5,90 m²

5.02.54
Spül, TPE
KA.U1.R051.1

F: 6,68 m²

5.02.55
Pers.-Schleuse, 0→D
KA.U1.R033.1

F: 6,00 m²

5.02.56
Pers.-Schleuse, D→C
KA.U1.R034.0

F: 5,28 m²

5.02.57
Pers.-Schleuse, 0→D
KA.U1.R033.3

F: 6,04 m²

5.02.49_b
Schleuse
KA.U1.R011.0

F: 5,86 m²

5.02.49_c
Schleuse
KA.U1.R013.0

F: 36,08 m²

9.02.313
Flur
KA.U1.V001.1

F: 16,44 m²

9.02.317
Flur
KA.U1.V007.1

F: 9,85 m²

9.02.318
Flur
KA.U1.V007.2

F: 15,50 m²

9.02.319
Flur
KA.U1.V007.3

F: 13,80 m²

9.02.316
Flur
KC.U1.V003.1

F: 67,38 m²

8.05.065
Serverraum
KC.U1.X013.0

F: 13,65 m²

8.07.05.005
Gaslöschanlage
KC.U1.X023.0

F: 22,13 m²

9.02.320
Flur
KA.U1.V005.1

F: 10,07 m²

9.01.2002
Aufzug B1
KA.U1.A002.0

F: 56,09 m²

5.06.01
Stellpl., Regenerationscontainer
KA.U1.R071.0

F: 7,68 m²

5.02.01
Übergabe Anlieferer
KA.U1.R001.0

F: 10,07 m²

9.01.2001
Aufzug B1
KA.U1.A001.0

F: 5,83 m²

9.01.2003
Aufzug P1
KA.U1.A003.0

F: 5,83 m²

9.01.2004
Aufzug P1
KA.U1.A004.0

F: 6,60 m²

9.01.2005
Aufzug FTS
KA.U1.A005.0

F: 20,36 m²

9.01.1003
Treppenhaus
KA.U1.T007.0

F: 6,86 m²

8.01.9004
Schacht
KA.U1.S007.0

F: 1
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F: 29,78 m²

8.06.03.004
Vers. FTS
KA.U1.R067.0

F: 10,07 m²

9.01.2006
Aufzug B2
KA.U1.A006.0

F: 10,07 m²

9.01.2007
Aufzug B2
KA.U1.A007.0

F: 20,36 m²

9.01.1004
Treppenhaus
KA.U1.T008.0

F: 6,63 m²

8.01.9003
Schacht
KA.U1.S006.0

F: 101,36 m²

5.07.01
Wäscheumschlag, unrein
KB.U1.R052.0

F: 5,83 m²

9.01.2010
Aufzug P2
KB.U1.A008.0

F: 6,60 m²

9.01.2012
Aufzug FTS
KB.U1.A010.0

F: 6,60 m²

9.01.2013
Aufzug FTS
KB.U1.A011.0

F: 5,83 m²

9.01.2011
Aufzug P2
KB.U1.A009.0

F: 20,36 m²

9.01.1007
Treppenhaus
KB.U1.T009.0

F: 6,86 m²

8.01.9008
Schacht
KB.U1.S007.0

F: 10,07 m²

9.01.2014
Aufzug B3
KB.U1.A012.0

F: 10,07 m²

9.01.2015
Aufzug B3
KB.U1.A013.0

F: 20,36 m²

9.01.1008
Treppenhaus
KB.U1.T010.0

F: 6,86 m²

8.01.9007
Schacht
KB.U1.S006.0

F: 29,26 m²

8.06.03.006
Vers. FTS
KC.U1.R079.0

F: 5,83 m²

9.01.2018
Aufzug P3
KC.U1.A014.0

F: 5,83 m²

9.01.2019
Aufzug P3
KC.U1.A015.0

F: 6,60 m²

9.01.2020
Aufzug FTS
KC.U1.A016.0

F: 20,36 m²

9.01.1011
Treppenhaus
KC.U1.T011.0

F: 6,86 m²

8.01.9011
Schacht
KC.U1.S007.0

F: 10,07 m²

9.01.2021
Aufzug B4
KC.U1.A017.0

F: 10,07 m²

9.01.2022
Aufzug B4
KC.U1.A018.0

F: 25,58 m²

9.01.1001
Treppenhaus
KA.U1.T001.0

F: 7,86 m²

8.01.9001
Schacht
KA.U1.S002.0

F: 29,08 m²

8.01.02.001_b
Sanitär
KA.U1.X014.1

F: 11,90 m²

8.01.02.001_c
Sanitär
KA.U1.X014.2

F: 30,07 m²

9.01.1002
Treppenhaus
KA.U1.T002.0

F: 8,00 m²

8.01.9002
Schacht
KA.U1.S003.0

F: 14,07 m²

8.05.014
EDV
KA.U1.X016.0

F: 7,56 m²

8.04.062
UV SV
KB.U1.X016.0

F: 7,61 m²

8.04.061
UV AV
KB.U1.X015.0

F: 8,02 m²

8.04.065
UV AV
KC.U1.X076.0

F: 8,02 m²

8.04.064
UV SV
KC.U1.X075.0

F: 7,44 m²

8.04.066
UV SV
KC.U1.X077.0

F: 7,44 m²

8.04.063
UV AV
KC.U1.X053.0

F: 14,30 m²

8.05.015
EDV
KB.U1.X006.0

F: 25,58 m²

9.01.1005
Treppenhaus
KB.U1.T003.0

F: 7,85 m²

8.01.9005
Schacht
KB.U1.S002.0

F: 10,47 m²

8.05.061
Technik
KB.U1.X037.0

F: 25,58 m²

9.01.1006
Treppenhaus
KB.U1.T004.0

F: 7,82 m²

8.01.9006
Schacht
KB.U1.S003.0

F: 6,21 m²

8.03.9001
Schacht
KB.U1.S009.0

F: 14,99 m²

8.05.016
EDV
KC.U1.X017.0

F: 27,85 m²

9.01.1009
Treppenhaus
KC.U1.T005.0

F: 7,98 m²

8.01.9009
Schacht
KC.U1.S002.0

F: 2,73 m²

5.08.203
WC, Pers.
KC.U1.R042.0

F: 29,99 m²

9.01.1010
Treppenhaus
KC.U1.T006.0

F: 8,07 m²

8.01.9010
Schacht
KC.U1.S003.0

F: 4,23 m²

8.03.9002
Schacht
KC.U1.S009.0

F: 1,95 m²

5.02.23
Schleuse, Mat. D→C
KA.U1.R052.1

F: 9,03 m²

8.05.062
Technik
KC.U1.X049.0

F: 12,92 m²

5.07.03_b
Personalwäsche, unrein
KA.U1.R063.1 F: 25,95 m²

9.02.332
Flur
KC.U1.V007.1
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HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG
ARGE TGA
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Cloud 05.10.2019

faktorgrün Landschaftsarchitekten Cloud 16.09.2019
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Screenshot BIM-Modell – Architekturmodell 

 

 



Screenshot BIM-Modell – Schnitt Architekturmodell 

 

 

 



Screenshot BIM-Modell – Parkhaus 

 

 

 



Screenshot BIM-Modell – TGA-Modell mit HLS 
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